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PODDASZE - węzeł B

Umywalia

łazienka dla
niepełnosprawnych

łazienka dla
niepełnosprawnych

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie
węzłów sanitarnych, budowę wewnętrznego
szybu windowego i wymianę stolarki drzwiowej
w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe
standardy mieszkalnictwa wspomaganego
dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.”

POWIAT GORLICE
BIECKA 3, 38-300 GORLICE

BUDYNEK INTERNATU
BOBOWA dz. Nr 1275/5

Skala:

Podpis

Inwestor:

Nr rys.

SPRAWDZIŁ: Podpis

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

Faza:

PROJEKTANT

Temat :

Obiekt :

Nazwa rysunku:

   2

mgr inż.arch. Janusz Rotko

PROJEKT  BUDOWLANY

"ARCHITEKT"

12.20201:50

RZUT PODDASZA
instalacja elektryczna

mgr inż. Janusz Bekczyk
UAN-7342-69/92

GT.III-63-115/76
Władysław Jarek

BASE LED IP44, 19W oprawa nastropowa

wyłącznik jednobiegunowy podtynkowy 10A, 250V

dzwonek przy wc dla niepełnosprawnych, wylącznik jednobiegunowy podtynkowy 10A, 250V
w pomieszczeniu wc zasilany z wyłącznika oświetlenia
gniazdo wtytkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 10/16A, 250V



1 PIĘTRO - węzeł C

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie
węzłów sanitarnych, budowę wewnętrznego
szybu windowego i wymianę stolarki drzwiowej
w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe
standardy mieszkalnictwa wspomaganego
dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.”

WC dla
niepełnosprawnych

WC dla
niepełnosprawnych

PRZEDSIONEK
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UMYWALNIA

PRZEDSIONEK

POWIAT GORLICE
BIECKA 3, 38-300 GORLICE

BUDYNEK INTERNATU
BOBOWA dz. Nr 1275/5

Skala:

Podpis

Inwestor:

Nr rys.

SPRAWDZIŁ: Podpis

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

Faza:

PROJEKTANT

Temat :

Obiekt :

Nazwa rysunku:

   3

mgr inż.arch. Janusz Rotko

PROJEKT  BUDOWLANY

"ARCHITEKT"

12.20201:50

BASE LED IP44, 19W oprawa nastropowa

wyłącznik jednobiegunowy podtynkowy 10A, 250V

RZUT 1 PIĘTRA
instalacja elektryczna

mgr inż. Janusz Bekczyk
UAN-7342-69/92

GT.III-63-115/76
Władysław Jarekdzwonek przy wc dla niepełnosprawnych, wylącznik jednobiegunowy podtynkowy 10A, 250V

w pomieszczeniu wc zasilany z wyłącznika oświetlenia
gniazdo wtytkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 10/16A, 250V


