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Do wszystkich Wykonawc6w

Dotyczy: PN 2611012020 - wykonanie dokumentacji projektowej i dostawa zasilacza UPS

Zamawiajqcy, zgodnie z art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo zam6wteri publicznych

(tekstjednolityDz.U.z20l9 r.poz. 1843 zp6in.zm.),zwanqdalejustaw4Pzp,udzielanastgpuj4cychwyjaSnieri
na pytania zlohone przez Wykonawca.

Pytanie I
W punkcie IV ,,F" h) Zamawiajqcy pisze:

,,h) usunigcie ewentualnych usterek i wymiana niesprawnych podzespol6w, (w takim przypadku Wykonawca

zobowiqzany jest przedstawi( Zamawiaj4cemu ofertg kosaorysow4 i uzyskai jego akceptacjg na wymiang
podzespol6w);"

Czy powyhszy zapis dotyczy wszystkich czterech UPS6w (trzech aktualnie posiadanych przez Zamawiaj4cego i
jednego dostarczanego w tym postgpowaniu), czy tylko trzech aktualnie posiadanychprzezZamawiaj4cego?

OdpowiedZ:

Przedmiotem tocz4cego sig postgpowania publicmego jest jeden nowy zasilacz UPS oraz przeglqdy wraz ze

wsparciem serwisowym dla 3 zasilaczy bgd4cych w posiadaniu Zamawiajqcego. W zutiqzku z tym,2e nowy
zasilacz UPS objgty bgdzie gwarancj4 udzielon4 prry zakupie tego zasllacza nie obowi4zujq zapisy dotycz4ce

koniecznoSci przedstawienia kosaorysu naprawy i jego akceptacji. W zwiqzku zpowyaszym punkt h) dotyczy
zasilacry UPS bgd4cych w posiadaniu Zamawiaj4cego.

Pytanie 2

W punkcie IV,,C" ust.4 punkt 2)Zamawiajqcy wymaga:

,,a) 24 godzinnego dostgpu pod numer telefonu dzialu wsparcia serwisowego,

b) 6 godzin reakcji serwisowej polegaj4cej na prrybyciu na obiekt w przypadku stwierdzenia, 2e wymaga jest

interwencja przeszkolonego pracownika serwisu,

c) skutecznej naprawy wz4dzeniaw 72 godziny od prrybycia serwisu na obiekt."
Czy powylszy zapis dotyczy wszystkich czterech UPS6w (trzech aktualnie posiadanych przez Zamawiaj4cego i
jednego dostarczanego w tym postgpowaniu), czy tylko jednego dostarczanego w niniejsrym postgpowaniu?

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy wymaga udzielenia wsparcia serwisowego zar6wno dla posiadanych frzech zasilaczy UPS jak
r6wnie2 dla nowo kupowanego zasilacza UPS. W przypadku zasilacza UPS, kt6ry zostanie kupiony wymagane

jest wykonanie naprawy w czasie 72 godziny od przybycia na obiekt. W zwi4zku ztym, 2e zasilacze UPS, kt6re

nie s4 objgte gwarancj4 bgd4 objgte procedur4 wyceny oraz akceptacj4 kosa6w usunigcia usterki to zamawiaj4cy

wymaga aby oferta na wykonanie naprawy zostala przygotowana w czasie nie dtuZszym ni? 72 godziny od

przybycia na obiekt. Termin usunigcia usterki oraz kosztyjej usunigcia zostanie okreSlony w ofercie a nastgpnie

zostan4 zrealizowane po ich akceptacji.

Pytanie 3

Czy kosa Swiadczenia uslugi gotowoSci serwisowej naleLry wpisad w osobnej pozycji w formularzu ofertowym.

cry uj4c porycjach dotyczqcych dostawy nowego zasilaczawrazz bateriami lub pozycji dotycz4cej przegl4d6w?

JeSli nalezy wpisai w osobnej pozycji, proszg o korektg tabeli w formularzu ofertowym.
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Odpowiedr:
Swiadczeniem serwisowym zostan4 objgte 4 zasilacze UPS, ptzy czym koszty Swiadczenia serwisu przynalezne

do nowego zasilacza UPS dostarczonego w ramach zam{iwienia nale2y uwzglgdnid w realizacji us}ug
gwarancyjnych tego zasilaczz. W ptzypadku 3 zasilaczy UPS, dla k6rych Swiadczona bgdzie usluga przegl4d6w,
koszty Swiadczenia gotowo5ci serwisowej naleZy uwzglgdnii w kosaach przegl4d6w.

Pytanie 3

Proszg o wyjadnienie czy w tabeli "Opis techniczny" (zal4cznik nr I do SIWZ) w dw6ch ostatnich wierszach
dotyczecych mocy larlcuch6w baterii nie powinno byc wartosci 400 kVA zamiast 4OO kW?
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy potwierdza. 2e lancuchy baterii powinno zostac dobrane dla mocy 400 kVA czyli 360 kW.
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