
Łęknica, 15.11.2023. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Pytania wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci oświetlenia 

drogowego nn 0,4 kV w Łęknicy”, numer postępowania: RGN.271.31.2023 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przekazuję odpowiedź na pytanie wykonawcy do SWZ pn. Budowa sieci 

oświetlenia drogowego nn 0,4 kV w Łęknicy”: 

 

Pytanie 1: 

W Opisie technicznym podana jest moc całkowita oprawy 23W, natomiast w specyfikacji technicznej 
16W. Proszę o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa moc oprawy? 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Informuję, że w przypadku rozbieżności w dokumentach postępowania, za obowiązujące należy 
uznawać zapisy IDW, jeśli modyfikują ustalenia załączników do SWZ. Wobec tego informuję, że 
obowiązującymi są wymagania techniczne dla opraw wskazane w SWZ na str. 43. 
 
 
 

Burmistrz Łęknicy 
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