Spis rysunkéw

Schemat struktura Iny zasilania szafy sterownika SS6 Rys. 6-0-01

Schemat sterowania napedu Przepustnicy powietrza -ZER10.1 Rys. 6-0-02

Schemat sterowania napedu przepustnicy powietrza -ZER10.2 Rys. 6-0-03

GLICI-Regulacja poziomu Sciekéw w osadniky 6/1 Rys, 6-1-01

6GI1-Pomiar polezenia castawk] £K0.] Rys. 6-1-02
OFI1-Pomiar przeplywu sciekéw z osadnika 6/1 Rys. 6-1-03
6LIC3-Regulacja Poziomu $ciekéw w osadniku 6/2 Rys. 6-1-04
6GI2-Pomiar polosenia zastawki ZR6.2 Rys. 6-1-05
6FI2-Pomiar przeplywu $ciekéw z osadnika 6/2 Rys. 6-1-06
7LIS1-Pomiar poziomu osadu w pompowni 7 Rys. 6-1-07

7GI1-Zadawanie czgstotliwosei przemiennika pompy P7.1 Rys. 6-1-08
7LIS2-Pomiar poziomu $ciekéw w pompowni 7 Rys. 6-1-09
7GI2-Zadawanie Czestotliwosci przemiennika pompy P7.2 Rys. 6-1-10
TFICI-ReguIacja Przeptywu osadu z osadnika 6/1 Rys. 6-1-11
7GI3-Pomiar polozenia zasuwy ZER7.1 Rys. 6-1-12
7FIC2-ReguIacja przeplywu osadu z osadnika 6/2 Rys. 6-1-13
7GI4-Pomiar potozenia zasuwy ZER7.2 Rys. 6-1-14
7F IC3~Regulacja przepltywu Sciekdw z komory retencyjnej 11 Rys. 6-1-15
7GIS-Pomiar polozenia zasuwy ZER7.3 Rys. 6-1-16
7FRQ4-Pomiar przeptywu osadu nadmiernego Rys. 6-1-17
9QRC1-Regulac_ja zawartosci tlenu w komorze stabilizacji 9/1 Rys. 6-1-18
9GI1-Pomiar potozenia Przepustnicy ZER10.1 Rys. 6-1-19
9QRC2—Regu1acja zawartosci tlenu w komorze stabilizacji 9/2 Rys. 6-1-20
9GI2-Pomiar polozenia Przepustnicy ZER10.2 Rys. 6-1-21]
9LIS1-Pomiar poziomu osadu w komorze stabilizacji 9/1 Rys. 6-1-22
ILIS2-Pomiar poziomu osady W komorze stabilizacji 9/2 Rys. 6-1-23
11LISA1-Pomiar poziomu sciekéw w komorze retencyjnej 11 Rys. 6-1-24
Konfiguracja sterownika 6PLC Rys. 6-2-01
Schemat zasilania napigcia 24VDC w szafie SS6 Rys. 6-2-02
Modut wejs¢ analogowych 6AI-1 Rys. 6-3-01
Modut wejs¢ analogowych 6AI-2 Rys. 6-3-02
Modut wejsé analogowych 6AI-3 Rys. 6-3-03
Modut we;j$¢ analogowych 6AI-4 Rys. 6-3-04
Modut wejsé binamych 6DI-1 Rys. 6-3-05
Modut wejs¢ binarnych 6DI-2 Rys. 6-3-06
Modut wej$¢ binarnych 6DI-3 Rys. 6-3-07
Modut wyjs¢ analogowych 6A Q-1 Rys. 6-3-08
Modut wyjsé analogowych 6A0-2 Rys. 6-3-09
Modut wyjé¢ binarnych 6DO-1 Rys. 6-3-10
Modut wyjsé binarnych 6D0-2 Rys. 6-3-11

Listwy zaciskowe — YZ, 1Y, 2Y, 1X, 2X Rys. 6-4-0]

Listwy zaciskowe — X1 Rys. 6-4-02

Listwy zaciskowe — 6X2 Rys. 6-4-03

Listwy zaciskowe — 6X3 Rys. 6-4-04

Listwy zaciskowe — 6X4, 6Xz1 Rys. 6-4-05
Wykaz montazowy kablj Rys. 6-5-01

Zabudowa szafy SS6 Rys. 6-6-C1

Specyfikacja urzadzen i materialdw Rys. 6-7-01
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Ultrad2wiekowy przetwornik poziormu
Typ:  prosonic M FMU40-ARHIAZ
__ | Wersjo 4-przewodowa
= | Zasilanie: 10,5...32v DC
©| Wyjscie: 4....20mA
I | | Obudawa z tworzywo IP 68
I t Zakres pomigrowy: 0,25..4m
| ENDRESS + HAUSER
| o | Przekaznik elekiromagnetyczny
| u¥) Typ: RT424024
| —. | £ gnigzdern PSX
| & | Nopiecie cewki: 24VDC
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| Zostowka z _ngpgdem
yp: AUMA SAR

| & |Wyposazony w modul sygnatu
o |zwrotnego typ: RWG
™ |Zgsilanie: Z24VDC
I Wyjscie: 4...20mA
Przetwornik polozenia zostawki ZR6.1
Potozenie _
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Uwaga:

Z zastowkg.

| E+H

Czujnik pomigrowy uliradzwigk.
Typ: FDU 80
Dtugosc kablo: 10m
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Zasilanie: 230VAC; 50Hz
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Ultradzwiekowy przetwornik poziomu
Typ: prosonic M FMU4D-ARH1A2
Wersjc 4-przewodowa

rv“)
| Zosilanie: 10,5...32V DC
E 1 Wyjscie: 4...20mA
| Obudowo z tworzywo IP 68
| Zakres pomiarowy: 0,25....4m
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Przetwornik polozenia zastawki ZR6.2

Polozenie
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\ !Czu;nik porniarowy ultradzwigk.

o | Typ: FDU 80
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[ Ultrodzwiekowy przelwornik poziomu
Typ: prosonic M FMU40-ARH1A2
| Wersjo 4-przewodowa
|| Zosilanie: 10,5...32v DC
™| Wyjscie: 4....20mA
1 Obudowa z tworzywo IP 68
| Zokres pomiorowy: 0..5m
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6-7-01 Specyfikacja urzadzen i materialow

Lp. Wytworca Pelna nazwa urzgdzenia Typ Dane Jedn. | Ilos¢
/oznaczenie na schemacie/ techniczne
Szafa sterownika SS6
6.1 | LEGRAND |Szafa ALTIS monoblok ALTIS SZL. 1
o wymiarach 1800x1000x400
Z cokolem 100mm
Z plyta montazowg
Z plyta podlogows
6.2 FAEL Rozlacznik izolacyjny czterobiegunowy FR104 100A szt, 1
6.3 | SCHNEIDER | Samoczynny wylacznik silnikowy GV2-MEO4 | I=0,4...0,63A szt. 2
/1F, 2F/ Irm=8A
+ styki pomocnicze GV-AM11 lz+1r szt. 2
6.4 | SIEMENS | Stycznik mocy 3TF2810- | Sterow. 230V, szt. 4
/1KM1,2, 2KM1,2/ 0APO7 50Hz
+ styki pomocnicze 3z+1r szt. 4
6.5 FAEL Wylacznik nadpradowy jednobieg. S301B-6 6A szt. 6
6.6 FAEL Wylacznik nadpradowy jednobieg. S301C-1 1A szt. 16
6.7 FAEL Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy S302B-10 10A szt. 1
6.8 | WEIDMULLER | Przekaznik elektromagnetyczny 2P RT424730 | Sterow.230VAC | szt. 8
+ gniazdo do przekaznika PXS 35 szt 8
+ obema PRC szt. 8
+ sygnalizacja PLED 230VAC szt. 8
6.9 | WEIDMULLER | Przekaznik elektromagnetyczny 2P RT424024 | Sterow.24VDC| szt 41
+ gniazdo do przekaZnika PXS 35 szt. 44
+ obema PRC szt. 44
6.10| SIEMENS |CPU315DP szt. 1
Modut IM 365 szt. 1
Modut SM 331 — 8xAl szt. 4
Modut SM 332 — 4xAO szt. 2
Modut SM 221 - 32xDI(24VDC) szt. 3
Modut SM 222 — 32xD0(24VDC) szt 1
Modut SM 222 - 16xD0O(24VDC) szt. 1
Zasilacz 24V; SA szt. 1
Wtyczka 6ES 972-0BA12-0XA0 szt. 1
Ztaczka 20 zaciskowa szt. 7
Ziaczka 40 zaciskowa szt. 4
Szyna I=530 mm szt. 2




Lp. Wytwarca Pelna nazwa urzadzenia Typ Dane Jedn. | Ilosc
/oznaczenie na schemacie/ techniczne
6.11| PHOENIX |Modut przeciwprzepigciowy sieci MT RS4385 szt. 1
CONTACT 2762265
6.12 FAEL Gniazdo wtykowe na szyne TS 10A szt. 1
6.13 | SCHNEIDER | Grzejnik 90 W 17509 szt. 1
6.14 | SCHNEIDER | Termostat 17561 szt 1
6.15 | WEIDMULLER | Z1aczka (bezowa) SAK 6 szt. 3
Zlaczka (niebieska) SAK 6 BL szt. 1
Zlaczka ochronna EK 6 szt. 2
6.16 | WEIDMULLER | Zlgczka (bezowa) SAK 4 szt. 65
Ziaczka (niebieska) SAK 4 BL szt 20
Ziaczka ochronna EK4 SZt. 17
6.17 | WEIDMULLER | Ziaczka (bezowa) SAK 2,5 szt, 310
6.18 | WEIDMULLER | Trzymacz EW35 szt. 30
6.19 | WEIDMULLER | Plytka koncowa AP2.5 szt. 10
Piytka koncowa AP4-10 szt. 10
6.20 | WEIDMULLER | Ziaczka bezpiecznikowa ASK szt. 30
6.21 | WEIDMULLER | Modut przeciwprzepieciowy PUD 16A szt. 1
6.22 Zasilacz 24VDC,; 4A Szt 1
6.23 | LEGRAND | Zestaw oswietleniowy Nr 034540 2x9 W SZt. 1
6.24 Szyna montazowa T8 35 m 6
6.25 LABOR Separator listwowy SI-L szt. 2
6.26 Przewod w izolacji czarnej LgY 4mm2/750V m 10
6.27 Przewdd w izolacji czarnej LgY 2,5mm2/750V m 20
6.28 Przewod w izolacji czarnej LgY 1,5mm2/750V m 20
6.29 Przew6d w izolacji czarnej LgY 1lmm2/750V m 100
6.30 Przewod w izolacji zolto-zielonej LgY 2,5mm?2 m 10
6.31 Przewod w izolacji niebieskiej LgY 2,5mm2/500V m 5
6.32 Przewdd w izolacji niebieskiej LgY 1,5mm2/500V m 5
6.33 Przew6d w izolacji niebieskiej LgY lmm2/500V m 10
6.34 Przewod w izolacji czerwonej LgY 1mm2/500V m 50
6.35 Przewéd w izolacji czerwonej LgY 0,5mm2/500V m 200
6.36 Przew6d w izolacji bialej LgY 0,75mm2/500V m 100
6.37 Korytka perforowane 60x60mm m 4
6.38 Korytka perforowane 60x40mm m g




Obiekt

Lp. | Wytworca Pelna nazwa urzadzenia Typ Dane Jedn. | Ilos¢
/oznaczenie na schemacie/ techniczne
Szafka 9GK1
6.40 | SCHNEIDER. | Obudowa metalowa SPACIAL 3D kpl. 1
o IP 66, z plyta montazowg
o wymiarach 400x300x150 S83 317
+ drzwi wewnetrzne S55617
+ daszek 550 502
6.41 | SCHNEIDER | Przelacznik pokrgtny trojpotozeniowy XB4-BD33 szl 2
stabilny I-0-I1
6.42| MOELLER | Przelgcznik pokretny tréjpolozeniowy szt. 2
niestabilny
6.43 | SCHNEIDER | Wskaznik $wietlny — klosz czerwony XB7-EV74P szt, 2
6.44 | SCHNEIDER | Wskaznik $wietlny — klosz zolty XB7-EV75P szt, 2
6.45 | SCHNEIDER | Wskaznik $wietlny — klosz niebieski XB7-EV76P szt 2
6.46 | WEIDMULLER | Ziaczki SAK 4 szt. 20
SAK 4 BL szt. 3
6.47 | WEIDMULLER | Trzymacz EW35 szt 6
6.48 | WEIDMULLER | Plytka koricowa AP4-10 szt. 3
6.49 Dlawice kablowe (dobrane do kabli) szt. 3
Aparatura pomiaruwa
Lp. | Producent Pelna nazwa urzadzenia Typ Ilos¢
6.50 E+H 6LT1 — Ultradzwigk. przetwornik poziomu prosonic M FMU 40-ARH1A2 1
6.51 E+H 6FE1 - Czujnik ultradZwiekowy FDU 80 1
6FT1 - UltradZzwigk. przetwornik przeplywu prosonic FMU 861 1
6.52 E+H 6LT3 — Ultradzwigk. przetwornik poziomu prosonic M FMU 40-ARH1A2 1
6.53 E+H 6FE2 - Czujnik ultradzwigkowy FDU 80 1
6FT2 — Ultradzwigk. przetwornik przeplywu prosonic FMU 861 1
6.54 E+H 7LT1 - UltradZwigk. przetwornik poziomu prosenic M FMU 40-ARH1A2 1
6.55 E+H TLT2 — Ultradzwigk. przetwornik poziomu prosonic M FMU 40-ARHIA2 1
6.56 E+H 11LT1 - Ultradzwigk. przetwornik poziomu prosonic M FMU 40-ARH1A2 1
6.57 E+H TET1 — Przeplyw. elektromagn. DN 300 — z odzysku PROMAG 30 F 1
6.58 E+H TFT2 - Przeplyw. elektromagn. DN 300 — z odzysku PROMAG 30 F 1
6.59 E+H 7FT3 — Przeplyw. elektromagn. DN 300 —z odzysku PROMAG 30 F 1
6.60 E+H TFT4 — Przeplyw. elektromagn. DN 100 PROMAG 50W 1




Lp. | Producent Pelna nazwa urzadzenia Typ Ilosé
6.61 E+H 9QE! — Sonda pomiarowa zawartosci tlenu COS 41-2F 1
- Armatura zanurzeniowa CYA 611-0A 1
9QT1 — Przetwornik pomiarowy zaw. tlenu liguisys M COM 253-DX0005 1
6.62 E+H 9QE2 — Sonda pomiarowa zawartosci tlenu COS 41-2F 1
- Armatura zanurzeniowa CYA611-0A 1
9QT2 — Przetwornik pomiarowy zaw. tlenu liguisys M COM 253-DX0005 1
6.63 E+H 7LT1 - Ultradzwiek. przetwornik poziomu prosonic M FMU 40-ARH1A2 1
6.64 E+H 7LT2 — UltradZwigk. przetwornik poziomu prosonic M FMU 40-ARH1A2 1
Kable
6.70 Kabel YKYzo 4x1,5 100 m
6.71 Kabel YKYzo 3x1,5 300 m
6.72 Kabel YKYzo 3x1 565 m
6.73 Kabel YKSLY 4x1 170 m
6.74 Kabel JZ-500 8x1 300 m
6.75 Kabel YKSLY 12x1 60 m
6.76 Kabel JZ-500 18x1 190 m
6.77 Kabel ekranowany YKSLYekw 2x1 455 m
6.78 Kabel ekranowany YKSLYekw 3x1 347 m
6.79 Kabel ekranowany YKSLYekw 4xl1 562 m
6.80 Kabel ekranowany YKSLYekw 7x1 60 m
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Ultrodzwigkowy przetwornik poziomu
Typ: prosonic M FMU40-ARH1A2
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Czujnik pomiarowy ultradzwiek.

{3 | Typ: FDU 80
& Dlugosc keblo: 10m
E+H
Kobel firmowy E+H Przetwornik pomior. ultradzwiek,
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Przetwornik polozenia zastowki ZR6.2

Zostowka z napedem

Typ: AUMA SAR

yposozony w madul sygnafu
zwrotnego typ: RWG
Zaosilanie: 24VDC

Wyjscie: 4..20mA
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