PRCJ. ZBIORNIK C.W.U.
V=600I

PROJ. NACZYNIE WZBIORCZE
INSTALACJI C.T.

WYJSCIE INSTALACJI C.0., C.T. | C.W.U.

DO KANALU INSTALACYJNEGO
NA ZEWNATRZ BUDYNKU

ISTN. WYMIENNIK
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POMPA CYRK. C.W.U.
WYMIANA NA UPS25-60

PROJ. PCMPA C.T.

e PROJ. WYMIENNIK
JAD 3/18 C.T.

INSBUD-BIS

Pruszkéw ul. Kosynierbw 22/10 tel. 759 82 61

Inwestor:

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego Pruszkéw, ul. Drzymaly 30

o L.0. im. T. Kosciuszki 05-800 Pruszkéw, ul. Kosciuszki 38

Temal  WEZEr CIEPLNY TRZYFUNKCYJNY e o
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO WEZLA 2

Tt o8t RZUT POMIESZCZENIA WEZLA Skalo 450
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