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LEGENDA
WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU

WYJSCIA EWAKUACYJNE

SCIANY/STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO

WYDZIELENIA W KLASIE POZAROWEJ

0ZNACZENIA SKRAJNYCH DLUGOSCI KORYTARZY

HYDRANT PPOZ NASCIENNY Z GASNICA

Prefabrykowe zelbetowe zadaszenie
nad wejsciem
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ETAP Il

ETAP II
RURA SPUSTOWA PODTYNKOWA

WPUST WEWNETRZNY
ROLETA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

RERLEKSOLA ZEWNETRZNA (STEROWANA MANUALNE)

SIATKA ZABEZPIECZAJACA OKNA

ZABUDOWA Z PLYT HPL

% WYCIERACZKA WEWNETRZNA
% WYCIERACZKA ZEWNETRZNA

o [f] PRZELEW AWARYJNY

WPUST DACHOWY (Z PRZEBICIEM PRZEZ ATTYKE)

ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO -

DO ETAPU lli

UWAGA!
GRUBOSCI SCIAN PODANE SA WRAZ Z TYNKAMI MASZYNOWYMI GR. 1CM.

PRZENIESIENIE FOTOWOLTAIKI | WENTYLACJI

1.Jakiekolwiek odstepstwa od tej dokumentacji musza byé uzgodnione z projektantem przed

wykonaniem na budowie.
2.Projekt moze by¢ realizowany wytacznie z projektami branzowymi. W razie rozbieznosci

nalezy powiadomi¢ projektanta.
3.Wszystkie uzyte materiaty i rozwigznia technologiczne musza posiadaé atesty i certyfikaty

dopuszczajace do uzytkowania w budownictwie.
4.Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.Wszelkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi

musza posiadaé odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg wytycznych ppoz.

6.Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, rzednymi, a stanem istniejacym nalezy sprawdzié
przed przystapieniem do prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieznosci w kwestiach

konstrukcyjno-estetycznych nalezy powiadomié projektanta.

7.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlang

(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

8.Wszystkie rozwigzania systemowe powinny zosta¢ wykonane $ci$le wedtug zalecen

i instrukcji producenta.
9.Karta koloréw i materiatéw, czes¢ opisowa projektu wykonawczego stanowia integralng

czesé projektu.

Uwag! Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé

niniejszego projektu!

|_RYS_A.F.’\ALE2.3_ . ’:l

| RYS.ARWES33

UWAGA!

SCHEMAT ETAPOWANIA

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (USTAWA Z DNIA 04.02.94, DZ.U.
2006.90.631 Z POZN. ZMIANAMI). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WEASNOSC FIRMY BCM ARCHITEKCI SP. Z 0. 0. | NIE WOLNO ICH UZYC
PONOWNIE, ROZPOWSZECHNIAC, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ

= @ Z60oDY.

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
BCM ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wroctaw

BTN

R&et| Gmina
4 CZERNICA

INWESTOR:
GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ADRES INWESTYCJI: STADIUM:
NADOLICE WIELKIE PROJEKT
ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie WYKONAWCZY
dziatki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie ZMIAN
TEMAT: DATA OPRACOWANIA:
ZESPOt. SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ 05.2025
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
GEOWNY PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: o
01/DSOKK/2013

mgr inz. arch. Zuzanna Binczyk

mgr inz. arch. Jacek Miller

SPRAWDZAJACY:
324/88/UW

mgr inz. arch. Dawid Lichosyt

OPRACOWUJACY:
17/DSO0KK/2022

ARCHITEKTURA ASYSTENT:

Fool

mgr inz. arch. Monika Majer
SKALA: TEMAT RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1100 RZUT DACHU - BLOK SZKOLNY 1-3 A.PW.E16
| BLOK SPORTOWY
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