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Wyja(inienia SWZ

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstqwie art. 275 pkt 2 ustawy pzp
na realizacig zadania pn. Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW ,,izaria
Gdra" w Olkuszu w systemie ,zoprojektuj i wybuduj,,.

Miasto i Gmina Olkusz informuje, i2 zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy prawo zam6wie6 publicznych,
wyjasnia tresi specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w nastqpujqcy spos6b:

Pytanie 1:
W niecce D nale2y wykonai dwie 5 osobowe le2anki. Prosimy o informacjq czy dmuchawa do ich
zasilania jest w posiadaniu lnwestora czy naleiy,przewidziei nowq ?

Odpowiedi:
Naleiy przewidziei nowq dmuchawq dwustopniowq oraz orurowanie dla niej. Wszystkie nowe
atrakcje wymagajq nowego zasilania.

Pytanie 2:
Wodny prlac zabaw w niecce B, czy pompa do jego zasilania jest w posiadaniu lnwestora czy naleiy
przewidziei nowq ?

Odpowiedi:
Naleiy p,rzewidziei nowE pompe oraz orurowanie dla niej. Wszystkie nowe atrakcje wymagajq
nowego zasilania.

Pytanie 3:
Czy obecna technologia oraz wydajno66 SUW zapewniq odpowiedniq iloSi wody dla WpZ ?

Odpowiedi:
lstniejqca stacja SUW nie podlega wymianie. Nire przewiduje siq zmiany parametr6w istniejqcej stacji,
poza wprowadzeniem dodatkowych urzqdzerfi do stacji dozowania oraz wymianq automatyki
basenowej.

Pytanie 4:
Zaprojektowanie nowej automatyki dla basenu ptywackiego i rekreacyjnego wraz z brodzikami.
Prosimy o okreSlenie czy kaidy z powyiszych barsen6w ma swojq wlasnq SUW ? Je6li tak to czy sondy
basenowe potrzebne dla automatyki zostanq przekazane przez lnwestora czy nale2y przewidziei
nowe ?

Odpowiedi:
Oba obiegi basenowe posiadajq istniejqce stacjer SUW. Przy wymianie automatyki naleiy zamontowai
nowe oprzyrzqdowanie, w tym sondy pomiarorwe, cele i wq2yki dozujqce, kompatybilne z nowym
sterownikiem basenowym. Naleiy pamiqtai o rozbudowaniu stacji dozowania Srodk6w chemicznych
o generator chloru wytwarzajqcy w czasie rzeczywistym ciekiy podchloryn wapnia oraz generator
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wytwarzajqcy w czasie rzeczywistym ciekty dlwutlenek chloru, oparty na pomiarach

tensometrycznych, zgodne z zapisami umieszczonymi lv PFU.

Pytanie 5:

Zgodnie z zalqcznikiem nr 9, punkt Vl Dodatkowe elementy techniki basenowej. podpunkt 11.

Zaprojektowanie, dostawa i montai rurociqg6w i armatury dla calo6ci przedsiqwziqcia. Prosimy o

doprecyzowanie, 2e w/w orurowanie dotyczy jedynie nowo projektowanych urzqdzei jalt le2anki

je2yk wodny itd. czy naleiy przewidzie6 wymianq calej instalacji basenowej ?

Odpowiedi:
Pod pojqciem orurowania naleiy rozumiei orurowanie i ksztaltki dla nowo projektowanych atrakcji

basenowych, brodzik6w do plukania st6p oraz orurowania na potrzeby rozbudowania i modernizacji

dozowania Srodk6w chemicznych dla obu obieg6w basenowych.

Pytanie 6:

Zgodnie z umowE Wykonawca ma zapewnid senaris w
informacjq czy r6wnie2 nale2y przewidziei materiaty
uszczelnienia pomp itd. ?

okresie trwania gwarancji. Prrcsimy o
eksploatacyjne jak sondy basenowe,

Odpowiedzi:
Nie. Materialy eksploiatacyjne nie podlegajq gwarancji.

Osoba prowadzEca sprawq:
Andrzej Budny, Magclalena Perwenis, Mariola ,Gracayk, Slawomir Kc,cian
Urzqd Miasta iGminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 313.
tel,: 32 6260157,321 626 01 63, e-mai : pr;zetarlg@umig.olkusz.pl
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