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ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.64| 45.52| 45.72| 4B.36|Rzqpie komory, Rz.d.

2.62| 45.48| 45.68| 48.30(Stud. schtadzajgca #1500, Rz.d.
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Uwagr:

1.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne dla doktadnego

zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu, oraz wykona¢ zabezpieczenia w/w uzbrojenia
wedtug obowigzujgcych przepisow i pod nadzorem przedstawicieli wiasciciela uzbrojenia.

2. Profil podfuzny rozpatrywaé fqcznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym

3. Rurocigg/kanat ukfada¢ w wykopie z peinym zabezpieczeniem scian wykopu.

energia i ekologia

energoekspert sp. 0.0, V D | — Komunalne Przedsigbiorstwo
40-145 Katowice, ul. Karlowicza 11A [ \ I_ Energetyki C|ep|nej Sp.zo.0.
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75 ul. Ks. Jézefa Schulza 5

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

85-315 Bydgoszcz

Tytul opracowania

Etap VI - "Budowa sieci cieptowniczej w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajseﬁska

do skrzglzowama.z ul. Wiejskg wraz Z budowg komory cieplowniczej S1, K5,
rzebudowa sieci gazowej, przebudowg kanalizacji deszczowej, przebudowg
analizacji sanitame;j"

w ramach zadania:

"Budowa sieci cieptowniczej tgczgcej miejski system cieplowniczy G1.1 miasta

Bydgoszczy z siecig cieplowniczg cieplowni Osowa Goéra"

Tytut rysunku

Profil podluzny odwodnienia sieci cieptowniczej
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