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1        - rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00/3x.......A
2        - ochronnik przepięć SPB-12/280/4 B+C
3        - deska licznikowa 3 fazy

5        - rozłącznik FR-304 (40~80)A

7        - zabezpieczenia 3xS301B - 6A (gniazdo, oświetlenie, zegar)
8        - zegar CPA4.0+APCPROG LED
9        - stycznik SM 363-(40~63)A/4z/230V lub CTX-1/80A

11      - gniazdo G380 2p+z/230V
12      - przełącznik n/t sterowania ręcznego R i automatycznego A

13      - wyłącznik 1-bieg. do włączenia oświetlenia szaf
14      - oprawka modułowa E27 z żarówką 40W

16      - zabezpieczenia pól odejściowych
17      - zaciski  ZG-G 70 mm²
18      - zaciski  ZG-G 35 mm²
19      - osłona z "plexi" przystosowana do plombowania (wym. odpowiednio dobrany)
20      - szyna PE z płaskownika Cu z 9 otworami pod śrubę M10
20A    - szyna N z płaskownika Cu z 9 otworami pod śrubę M-10 (rozwiązanie zamienne do
            zascisków ZUG (zerowych))
21      - szyna PEN z płaskownika AL z 3 otworami pod śrbę M10
22      - uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm²)
23      - uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm²)
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