
 

Skępe, dn. 31.01.2022 r.  

UMiG-ZP.271.2.4.2022 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Wólka 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023534/01 z dnia 2022-01-18 

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina 

Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot 

ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 

nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 

przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających 

z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków gruntowogeologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 



 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., 

oraz ze w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w 

okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza.  

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą 

dokumentacje techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

  



 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu 

wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu 

wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę 

wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, zostaną 

wprowadzone zmiany do umowy w zakresie wynagrodzenia związanego z 

dodatkowymi robotami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca 

posiada obowiązek ustanowienia obsługi geodezyjnej, która ma wskazać trasy i 

kolizje istniejących urządzeń podziemnych z projektową inwestycją, tak aby unikać 



 

uszkodzeń infrastruktury podziemnej. Biorąc pod uwagę długi okres realizacji 

inwestycji Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu jej wykonania. 

Pytanie 6 

Czy do wykonania jest 1 276,0m przyłączy wodociągowych z rur PE 32mm (zgodnie 

z SST i dokumentacją projektową) czy 758,0m (zgodnie z przedmiarem)? 

Odpowiedź  

Do wykonania jest 758 m przyłączy wodociągowych z rur PE 32 mm zgodnie z  

 przedmiarem zakończone zaślepką na granicy z działką przyłączaną. 

Pytanie 7 

Czy do wykonania jest 5 kpl. zasuw o śr. 50mm (zgodnie z SST i dokumentacją 

projektową), w przedmiarze brak? 

Odpowiedź  

Do wykonania jest 5 kpl. zasuw o śr. 50 mm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 8 

Czy do wykonania jest 144 szt. nawiertek 110/40/32mm (zgodnie z SST i 

dokumentacją projektową), czy 142 szt (zgodnie z przedmiarem)? 

Odpowiedź  

Do wykonania jest 142 szt. nawiertek przyłączeniowych o śr. 110/40/32 mm. 

  



 

Pytanie 9 

Czy do wykonania jest 186 kpl. studni wodomierzowych z tworzywa sztucznego o śr. 

1000mm wraz z wyposażeniem (zgodnie z SST i dokumentacją projektową), w 

przedmiarze brak? 

Odpowiedź  

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje montażu studni wodomierzowych. 

Pytanie 10 

W związku z obszernością i zakresem wynikającym z materiałów przetargowych oraz 

panującym globalnie stanem podwyższonego ryzyka zachorowalności na COVID-19, 

oraz z powodu zwiększonej zachorowalności co jest poważnym utrudnieniem i 

jednocześnie powodem nieobecności pracowników w wielu firmach związanej 

również z feriami oraz pracy zdalnej, a co za tym idzie istnieje ogromna trudność z 

pozyskaniem ofert cenowych od producentów i dostawców materiałów i urządzeń co 

bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność cenową oferty. 

(…) zwraca się z wielką prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 7 

dni. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, która umożliwi 

Nam i innym potencjalnym oferentom przygotowanie atrakcyjnej cenowo oferty z 

pełną korzyścią dla Zamawiającego. 

Odpowiedź  

Biorąc pod uwagę znaczenie niniejszych wyjaśnień dla sporządzenia oferty 

Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 14.02.2022 r. oraz dokona w 

tym zakresie stosownej zmiany SWZ. 



 

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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