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LEGENDA:
g~ - facznik 1-biegunowy z podswietleniem IP20, 16A/250VAC
& - facznik 1-biegunowy z pods$wietleniem 1P44, 16A/250VAC

" - tgcznik 1-biegunowy $wiecznikowy z podswietleniem IP20, 16A/250VAC

\/o/\ - facznik 1-biegunowy schodowy z podswietleniem IP44, 16A/250VAC
S - tacznik 1-biegunowy schodowy z podéwietleniem IP20, 16A/250VAC

o - przycisk z podswietleniem IP20, 16A/250VAC

Instalacje wykonac jako podtynkowa, przewodami typu YDYzo

3x1,5 mm2 - 750V lub 4x1,5 mm2 - 750V.

Wysokos¢ montowania osprzetu: tgczniki - 1,40 m, w pom. NP - 1,10 m.
Lampy oswietleniowe awaryjne i ewakuacyjne nalezy taczy¢ kablem
YDYzo 3x1,5mm2 (zasilanie), YTKSYekw 1x2x0,8mm2 (monitoring).
Zasilanie os$wietlenia nad wejsciami wykonac kablem YDYzo 3x2,5mm?2.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI SZKOLNEJ - lll PIETRO

Oprawa liniowa LED wiszgca

Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc Symbol graficzny Oznaczenie| Nazwa moc
& E1 Oprawa LED 60x60 36W M E12 Naswietlacz LED 29W
E2 Oprawa LED 60x60 36W E13 Lasma LED 11,5W/m
® E3 Downlight LED 28W —_ E14 Oprawa liniowa LED 46W
® E4 Downlight LED 20W M E15 Naswietlacz LED 96W
® E5 Downlight LED 19W +$- Al (Cc))%@\ﬁv: c?{? ﬁéiﬂiﬂ?eﬁ.“f{%g‘r?ygé’ﬁges SW
° E6 | DownighLEDrobuiowa | 19W |4 A | e e s 6w
S £ Plafoniera LED oW+ A3 (Opiyka o prestizont Gtuartyeh) SW
' E8 Oprawa liniowa LED 192W A4 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,2W
E9 Oprawa liniowa LED 128W s AS Oprawa oswietlenia awaryjnego LED zewnetrzna 3W
E10 Oprawa przemystowa LED 45W = AG Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego | 1,2W
SRS E11 67W =< A7 Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego | 1,2W

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?) WYKONCZENIE POSADZK
3.01 ANTRESOLA 74,79|GRES

3.02 WC DAMSKIE 10,15|PLYTKI CERAMICZNE

3.03 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4 4Eﬂ_PtYTKI CERAMICZNE

3.04 WC MESKIE 12,25|PLYTKI CERAMICZNE

3.05 POM. PORZADKOWE 2,79|PLYTKI CERAMICZNE

3.06 WC DLANAUCZYCIELI 4,8[PLYTKI CERAMICZNE

3.07 GABINET PEDAGOGA 11,1|WYKtADZINA PCV

3.08 GABINET PSYCHOLOGA 11,68|WYKELADZINA PCV

3.09 MAGAZYN 16,03|GRES

3.10 KLATKA SCHODOWA 64,4|GRES

3.11 HOL+ KOMUNIKACJA 139,7|GRES

3.12 SALA LEKCYJNA 75,57|WYKtADZINA PCV

3.13 SALA LEKCYJNA 74.92|W YKEADZINA PCV

3.14 SALA LEKCYJNA 75,22| WYKt ADZINA PCV

3.15 SALA LEKCYJNA 71,03|WYKEADZINA PCV

3.16 SALA LEKCYJNA 77,60|W YKt ADZINA PCV

3.17 PRACOWNIA JEZYKOWA 96,64|W YKEADZINA PCV

3.18 OBSERWATORIUM 32,35|WYKtADZINA PCV

3.19 POM. OBSEUGI 10,45|PLYTKI CERAMICZNE

3.20 KLATKA SCHODOWA 32,37|GRES

3.21 WC DAMSKIE 16,57|PLYTKI CERAMICZNE

3.22 WC MESKIE 21,59|PLYTKI CERAMICZNE

3.23 SERWEROWNIA 4,75|WYKEADZINA ANTYELEKTR
3.24 RADIOWEZEL 14,05|WYKLADZINA ANTYELEKTR
3.25 KOMUNIKACJA 202,37|GRES

SUMA POWIERZCHNI NETTO

1157,65

upr. nr 147/PW/91
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