
































































istn. szafa kablowa nN 0,4kV

SZR

wł. ANS Piła

istn. złącze kablowe ZKPp

nr 07-807

wł. ENEA Operator

istn. szfa kablowa SKV 0,4kV

nr 07-806

wł. ENEA Operator

proj. linia kablowa nN 0,4kV

typu 4 x (2xYAKXS 1x240mm2) 0,6/1kV

- dł. 121/130m

istn. stacja transformatorowa

SN15kV/nN0,4kV

farmy fotowoltaicznej

nr 9772921 "PUSS PIŁA"

proj. szafa kablowa nN 0,4kV

z pomiarem półpośrednim

proj. rura osłonowa

typu SRS 160 - 12m

PRZEKOP

(rozbiórka i odtworzenie

nawierzchni drogi)

proj. rura osłonowa

typu DVK 160 - 3m

PRZEKOP

proj. rura osłonowa

typu DVK 160 - 4,5m

PRZEKOP

proj. rura osłonowa

typu DVK 160 - 4,5m

PRZEKOP

istn. przyłącze nN 0,4kV

relacji złącze ZKPp - szfa SZR

typu YAKY 4x150mm2

unieczynnić

proj. rura osłonowa

typu DVK 160 - 3m

PRZEKOP

proj. most kablowy nN 0,4kV

typu 4 x YKXS 1x240mm2 0,6/1kV

- dł. 6m

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

1:500

E-1

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Plan zagospodarowania terenu

04.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

Data:

Data:

04.2024

LEGENDA:

- projektowana linia kablowa nN 0,4kV

- projektowana rura osłonowa fi 160

- projektowany szafa kablowa nN 0,4kV



ISTNIEJĄCA

SZAFA KABLOWA SKV

ENEA OPERATOR

NR 07-806

dz. nr 319

ISTNIEJĄCA

ZŁĄCZE KABLOWE ZKPp

ENEA OPERATOR

NR 07-807

 dz. nr 319

ISTNIEJĄCA

SZAFA KABLOWA

SZR

ANS Piła, dz. nr 319

Istniejąca

linia kablowa nN 0,4kV

kier. ST. ENEA OPERATOR

Istniejąca

linia kablowa nN 0,4kV

1 x YAKY 4x240mm2

Istniejące przyłącze

kablowe nN 0,4kV

YAKY 4x150mm2

do unieczynnienia - demontaż

kabla w złaczu i szafie

Linia kablowa nN 0,4kV

kier. RG ANS

Linia kablowa nN 0,4kV

kier. AGREGAT

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA OBIEKTU KAMPUSU ANS PIŁA

ISTNIEJĄCA

STACJA  TRANSFORMATOROWA

FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

NR 9772921

"PUSS PIŁA"

PROJEKTOWANA

SZAFA KABLOWA

Z POMIAREM PÓŁPOŚREDNIM

PRZY STACJI TRANSF.

nr 9772921

"PUSS PIŁA"

Projektowany most kablowy nN 0,4kV

typu 4 x YKXS 1x240mm2 - dł. 6m

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV

4 x (2xYAKXS 1x240mm2) - dł. 121/130m

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-2

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Schemat blokowy - zmiana miejsca przyłączenia

04.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

Data:

Data:

04.2024



Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-3.1

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Schemat zasilania - stan istniejący

06.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

Data:

Data:

06.2024
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Istniejące przyłacze kablowe nN 0,4kV

YAKY 4x150mm2 - do unieczynnienia

ISTNIEJĄCA STACJA  TRANSFORMATOROWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NR 9772921 "PUSS PIŁA"

ISTNIEJACE ZŁACZE KABLOWE TYPU ZKPp

nr 07-807 własność ENEA OPERATOR

ISTNIEJĄCA SZAFA KABLOWA  SZR

ANS Piła, dz. nr 319

Istniejąca linia kablowa nN 0,4kV

YAKY 4x150mm2

kier. RG ANS - bez zmian

Istniejąca linia kablowa nN 0,4kV

YAKY 4x150mm2

kier. AGREGAT - bez zmian

pomiarowa

 WTZ-1

250A

R<5Ω

QN1

ISTNIEJĄCE PRZYŁACZE OBIEKTÓW KAMPUSU AKADEMI NAUK STOSOWANYCH

Istniejąca linia kablowa nN 0,4kV

kier. SKV nr 07-806

YAKY 4x240mm2 - bez zmian

250A



Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-3.2

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Schemat zasilania - stan projektowany

06.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

Data:

Data:

06.2024

M
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Pole 2

Uniblok X

XPa

3
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XT

Wyzwalacz

230 VAC

Obwody wtórne:

- siłownia 24VDC:

• zasilanie Merawex

• 2x26Ah akumulatory

• zabezp. nadprądowe
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Projektowany most kablowy nN 0,4kV

typu 4 x YKXS 1x240mm2 - dł. 6m

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV

4 x (2xYAKXS 1x240mm2) - dł. 121/130m

ISTNIEJĄCA STACJA  TRANSFORMATOROWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NR 9772921 "PUSS PIŁA"

PROJEKTOWANA SZAFA KABLOWA Z POMIAREM PÓŁPOŚREDNIM

NA POTRZEBY ANS PIŁA

PRZY STACJI TRANSF. nr 9772921 "PUSS PIŁA"

ISTNIEJĄCA SZAFA KABLOWA  SZR

ANS Piła, dz. nr 319

Istniejąca linia kablowa nN 0,4kV

YAKY 4x150mm2

kier. RG ANS

Istniejąca linia kablowa nN 0,4kV

YAKY 4x150mm2

kier. AGREGAT

pomiarowa

 250A

400A

R<5Ω

Proj. adapter

do kabla 2x240

Proj. mostki

4 x LgY 1x120

QN1

Proj. szyna P60x10
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Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-4

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Widok szafy kablowej

04.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

Data:

Data:

04.2024



Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-5

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Skrzyżowania kabli el-en ułożonych w ziemi wg N SEP-E-004

Data:

Data:

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

04.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

04.2024



Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-6

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Skrzyżowania kabli el-en z drogami kołowymi i torowiskami wg N SEP-E-004

Data:

Data:

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

04.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

04.2024



Opracowanie:

Inwestor:

Temat:

Tytuł rys:

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

-

E-7

mgr inż. Piotr Konieczny

uprawnienia nr 21/P/98 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/2250/01

mgr inż. Tomasz Wojtczak

uprawnienia nr WKP/0150/PWOE/07 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

izba nr WKP/IE/0465/07

Zbliżenia kabli el-en ułożonych w ziemi wg N SEP-E-004

Data:

Data:

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny, Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

04.2024

Zasilanie elektroenergetycznego obiektów kampusu Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile z farmy fotowoltaicznej

w m. Piła ul. Podchorążych 10, obręb 0015 Piła, dz. nr 319, 330

04.2024


