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[bookmark: _Hlk94880931]Załącznik A do SWZ - Agregaty wody lodowej

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie w roku 2022 kontroli szczelności 30 szt. urządzeń chłodniczych-agregatów wody lodowej oraz przeglądu z kontrolą szczelności 57szt. urządzeń chłodniczych –agregatów wody lodowej, eksploatowanych w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
        

1. Etap I - wykonanie kontroli szczelności układów freonowych 30 szt. urządzeń chłodniczych - wykazanych w TABELI nr. 1 stanowiącej integralną część załącznika A do SWIZ  – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. Zakres prac obejmuje ponadto: 
a. sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji;
b. wystawienie indywidualnych protokołów serwisowych dla każdego urządzenia wraz z wykazem usterek;
c. dokonanie wpisów w kartach obsługi technicznej i bazie CRO, zgodnie z wymogami ustawy F-gazowej - dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 oraz dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane;


2. Etap II - wykonanie przeglądu technicznego wraz z kontrolą szczelności układów freonowych 57 szt. urządzeń  chłodniczych - wykazanych w TABELI nr 2 stanowiącej integralną część załącznika A do SWIZ  – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. Zakres prac obejmuje ponadto:  
a. sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 
b. sprawdzenie historii pracy agregatu – sprawdzenie rejestru błędów w sterowniku urządzenia wraz z diagnostyką, kontrola układu sterowania i jeśli konieczne ponowna konfiguracja systemu;
c. kontrola zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania i dokręcenie połączeń elektrycznych;
d. sprawdzenie i wyczyszczenie styków styczników sprężarek; 
e. kontrola poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych;
f. sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu urządzenia ( jeżeli będzie taka możliwość);
g. sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) oraz zwłok czasowych; kontrola poprawności działania czujnika przepływu; 
h. sprawdzenie stanu skraplacza pod względem ewentualnych uszkodzeń, a także zabrudzenia lamelek na jego powierzchni, czyszczenie i mycie celem przywrócenia optymalnych parametrów wymiany ciepła;
i. czyszczenie filtrów instalacji glikolu;
j. kontrola i regulacja ciśnień roboczych urządzenia; 
k. sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach - w razie potrzeby uzupełnienie do odpowiedniego poziomu; 
l. kontrola szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji;
m. sprawdzenie i uzupełnienie brakującej lub uszkodzonej izolacji termicznej;
n. sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów skraplaczy,
o. wystawienie indywidualnych protokołów serwisowych dla każdego urządzenia, protokoły muszą zawierać spis wykrytych usterek i zaleceń pokontrolnych;
p. dokonanie wpisów w kartach obsługi technicznej i bazie CRO, zgodnie z wymogami ustawy F-gazowej - dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 oraz dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane;
q. uporządkowania terenu po zakończeniu prac;

3. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonania ww. usługi. 
4. Zamawiający informuje, że  miejsca objęte zakresem zamówienia  znajdują się w funkcjonujących obiektach  dydaktyczno-badawczych - w związku z tym realizacja prac musi być skoordynowana każdorazowo z administratorem obiektu. 

I. Terminy wykonania zamówienia:
1. Etap I – wykonanie kontroli szczelności do  31.03.2022r. 
2. Etap II - wykonania przeglądu i kontroli szczelności  od 01.08.2022r. do 30.09.2022r. 




