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Obudowa pionu

Obudowa pionu

Obudowa pionu

Pomieszczenia

poza zakresem

opracowania

REMONT ŚCIAN

RG+TL

MSW

TRASA KABLOWA WLZ OD istn. RG do proj. TP0.1  

Kabel N2HX 5x10 mm2 - prowadzić w kanale elektroinstalacyjnym 100x50

GSU

TP0.1

Z-P.POŻ

DO PRZEBUDOWY

Kolizja istniejących kabli z projektowanymi

schodami

- kable instalacji PV w metalowym kanale

kablowym

zejście pionowe istniejących kabli instalacji PV w

metalowym kanale kablowym

Uwagi:

- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy

potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu,

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

- W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z

przesłonami torów prądowych
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