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L.dz. 5200.409.2021.PJ 

15.06.2021 r. Gdańsk 

Dział Zamówień Publicznych 

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 1 

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.1.25.2021.PJ na: Wykonanie zadania pn. „Adaptacja infrastruktury 

Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby utworzenia Laboratorium BSL3+”, polegającego na 

zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych wraz z instalacjami związanymi 

z przebudową pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań klasy BSL3+ w budynku Instytutu 

Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 

 

Nr 
pytania 

Treść pytania Odpowiedź Zamawiającego 

1. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU - roboty budowalne związane 
z montażem nowej podłogi podniesionej w 
części projektowanej. 

Czy Zamawiający dysponuje przekrojem stropu 
w celu kalkulacji i zaplanowania montażu 
podłogi podniesionej? 

Tak, Zamawiający przekazuje w załączeniu 
rysunek i opis (załącznik nr 1 do niniejszych 
odpowiedzi). 

2. 

Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Na stronie 19 w opisie kryteriów oceny ofert (pkt 
XVI ppkt 4 – doświadczenie zawodowe) 
Zamawiający wymaga doświadczenia 
zawodowego na stanowisku projektanta w 
specjalności architektonicznej  w opracowaniu 
co najmniej trzech dokumentacji projektowych 
na przebudowę lub budowę BSL 3, BSL 3+ lub 
BSL 4. 

Naszym zdaniem w.w. wymóg jest wymogiem 
nadmiernym i niepotrzebnym. 

Laboratoriów klasy minimum BSL 3 jest bardzo 
mało, zatem trudno wykazać doświadczenie 
zawodowe aż 3 wykonanych dokumentacji 
projektowych przez jednego projektanta w 
specjalności architektonicznej  z 
uprawnieniami. 

Opisana przez Zamawiającego w PFU 
zabudowa systemowa jest prefabrykatem i jest 
realizowana zawsze w oparciu o 
dokumentację  projektową  w zakresie prac 
konstruktorskich i technologicznych,  nie 
wymagających uprawnień budowlanych. Zatem 

Zamawiający nie uzna doświadczenia Wykonawcy 
w wykonaniu robót budowalnych (wykazywanego 
na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu 
opisanego w rozdz. V pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ) jako 
potwierdzające doświadczenie projektanta 
w wykonaniu dokumentacji projektowej 
(wykazywane na potwierdzenie warunku udziału 
w postępowaniu opisanego w rozdz. V pkt 1 ppkt 4 
lit. b) SWZ)? 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ 
w zakresie wymagań dotyczących projektanta 
skierowanego przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia zgodnie z dokumentem „Zmiana treści 
SWZ z dnia 16.06.2021 r.” 
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doświadczenie w wykonaniu robót 
budowalnych  w systemie zabudowy 
systemowej (SWZ str 7 pkt V ppkt 4) jest 
tożsame z  przygotowaniem wcześniej 
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

Czy zatem Zamawiający uzna doświadczenie w 
wykonaniu robót budowalnych  jako 
potwierdzające doświadczenie w wykonaniu 
dokumentacji projektowej? 

3. 

Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Na stronie 3 w opisie przedmiotu zamówienia 
(pkt III ppkt 3) Zamawiający wskazuje jako 
przedmiot zamówienia wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej w ramach adaptacji 
infrastruktury. 

Prosimy o potwierdzenie (ze względu na termin 
wykonania), iż dokumentacja projektowa ma 
być wykonana tylko dla potrzeb 
Zamawiającego, a prace mają być wykonywane 
w ramach zgłoszenia robót, a nie pozwolenia na 
budowę. 

Zamawiający wskazując wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej ma na myśli 
dokumentację kompletną pod względem formalno-
prawnym. Projektant będzie decydował czy i jakich 
uzgodnień oraz pozwoleń będzie wymagała 
dokumentacja. 

4. 

Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Czy Zamawiający, ze względu na ilość branż 
instalacyjnych do kalkulacji przedłuży termin 
składania ofert do dnia 23.06.2021 roku ? 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert  
w następujący sposób: 

Oferty należy składać w terminie do 24.06.2021 r. 
do godz.10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 
24.06.2021 r. o godz. 10:30. 

5. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą 
pożarową budynku z odstępstwami? 

Zamawiający nie dysponuje. 

6. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
Czy Zamawiający posiada ekspertyzę 
budowalną w zakresie stropów, ich nośności i 
warstw? 

Zamawiający nie posiada. 

7. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
Prosimy o karty techniczne komór bezpiecznej 
pracy BSL I Ikl.2 i BSL III - przykładowe karty 
lub wydajności wyciągu jakie należy przyjąć do 
bilansu ogólnego wentylacji. 

Wykonawca do obliczeń przyjmie parametry 
techniczne dwóch producentów komór 
laminarnych ze średniej półki cenowej np. BIO 
Alpina, Holten lub Kojar, (jako przykład w 
załączeniu wytyczne do montażu komory BIO 
ALPINA – załącznik nr 2 niniejszych odpowiedzi) 

8. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
CZY NA PEWNO NALEŻY UJĄĆ W OFERCIE 
KOSZTY INST. SPRĘŻONEGO POWIETRZA, 
CO WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ 
WYDZIELENIA POM. DLA INSTALACJI 
SPRĘŻAREK I CAŁEJ MASZYNOWNI 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA? 

JAKIE PARAMETRY MIAŁABY MIEĆ TAKA 
INSTALACJA (JAKIE CIŚNIENIE) I CZY 

NIE NALEŻY-  sprężarka już istnieje i znajduje się 
w pomieszczeniu gazów technicznych przy 
korytarzu głównym (pomieszczenie IV/23) 
(PFU_UG21.03_R1_4 
KOND_LABBSL3_01.03.2021.pdf). Istniejącą już 
instalację należy odłączyć od starego i podłączyć 
do nowego  autoklawu. Należy zastosować 
przejścia gazoszczelne. 
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KONIECZNY JEST UKŁAD ZE 
ZDUBLOWANYM UKŁADEM ŹRÓDŁA? 

9. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
JAKIE PARAMETRY MIAŁABY MIEĆ TAKA 
INSTALACJA (JAKIE CIŚNIENIE) I CZY 
KONIECZNY JEST UKŁAD ZE 
ZDUBLOWANYM UKŁADEM ŹRÓDŁA? 

Punkt 7.7.2 PFU Sprężone powietrze mówi: Na 
korytarzu istnieje instalacja sprężonego powietrza. 
Sprężone powietrze należy doprowadzić do 
miejsca wskazanego na rysunku. (Autoklaw) 
Instalacja ze stali AISI304. Wyjścia z portów 
gazoszczelnych. 

10. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
W PFU wymienia się laminarne komory 
bezpiecznej pracy, z czego 2 szt określono 
klasy II B2, a 2 szt określono klasy III, dla 
których występują opcje z podłączeniem do 
wentylacji wyciągowej laboratorium, celem 
wyrzucenia powietrza poza pomieszczenie. 

Na wizji lokalnej Zamawiający stwierdził, że dla 
dwóch komór należy przyjąć podłączenie do 
wentylacji wyciągowej. Wg naszej wiedzy 
komory klasy II typ B2 oraz klasy III powinny 
mieć wyrzut poza pomieszczenie, a więc 
powinny być podłączone do wentylacji 
wyciągowej. Prosimy o   określenie ilości komór 
z koniecznym wyrzutem wentylacji poza 
pomieszczenie. 

Przewidywana ilość komór podłączonych do 
wyrzutu powietrza: 2 szt. komory klasy 2 oraz 
1 szt. komory klasy 3. 

11. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
Czy Zamawiający dostarcza UPS  do zasilania 
podstawowych obwodów, czy jest to po stronie 
Wykonawcy? 

Dostawa, montaż oraz uruchomienie zasilacza 
UPS należy do zakresu prac Wykonawcy. 

12. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
Czy UPS ma być osobno do instalacji elektryki i 
osobno do instalacji wentylacji? 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca 
w pomieszczeniu przeznaczonym na UPS, należy 
przewidzieć jeden dodatkowy zasilacz UPS. 

13. 

Dotyczy załącznik nr 5 – opis przedmiotu 
zamówienia PFU 
Prosimy o wyjaśnienie po kogo stronie jest 
podłączenie BMS laboratorium do BMS całego 
budynku? 

Podłączenie BMS laboratorium do BMS całego 
budynku leży po stronie Wykonawcy zgodnie 
z zapisami pkt. 7.5.2 PFU. 

W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie 

„Zmiana treści SWZ z dnia 16.06.2021”. 

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 24.06.2021 r. do 

godz.10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:30. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


