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PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE

Obiekt:
Adres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Branza:
inwestycji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21 ELEKTRYCZNA
Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI
: UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Stadiom
Tematrys.: | Rozdzielnica pietrowa - TP5 - schemat (etap 1) K
Projektant: mgr inz. Andrzej Dukowski Pode Skala:
upr. nr WKP/0132/PWOE/06
Data:
06.2018
Nrrys.
E-51/2
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krzysztof Koziorowski Pode Nrste
upr. nr - 147/PW/91
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