
SKALA  1 : 1 000

PS1

STUDNIA ROZPRĘŻNA - SR

SKALA  1 : 250

POMPOWNIA ŚCIEKÓW - PS1

23/1

23/1

23/1

316

316

316

316

3
9

9
/
1

3

312/1

312

3
9
9
/
1
3

23/1

K

S

T

-
 
9

0

-
P

E

K

S

T
-
 
9
0
-
P

E

projektowany

K

S

-

0

,

2

0

-

P

V

Cprojektowany

K

S

-

0

,

2

0

-

P

V

C

K
S

-
0
,
2
0
-
P

V
C

pr
oje

kto
wa

ny

146/8

146/9

50/2

50/1

49

48

35/2

26/3

292/1

291/2

291/4

294/3

290/1

290/2

288/4

288/6

287/8

287/6

286

285/4

284

283

282/1

397/1

397/2

278

277

276/1

275

274

273/1 272/1

270/1

271

318

53

315/4

315/3

314/1

311/5

311/2

311/3

399/17

399/5

399/4

399/3

399/2

399/1

303

302/2

302/3

294/2

295

403

145

18

17

145

399

13

399

399/15

399/16

399/9

399/10

399/7

399/8

399/14

3
9

9
/
1

3

399/11

droga wojewódzka 
DW 127

droga wojewódz
ka DW 127

droga w
ojewódzk

a DW 12
7

droga krajowa DK 31

dr
og

a 
gm

in
na

droga gm
inna

Punkt włączenia ścieków
 z pompowni PS2
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Wydzielony teren pompowni PS1
         z działki nr 312

Punkt włączenia pozostałej zabudowy
           m. Chwarszczany
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TABELA DŁUGOŚCI

1. Kolektor grawitacyjny      0,20-PVC             G7 - G5 152,6 m

2. Kolektor ciśnieniowy       Dn 90-PE 100      G1 - SR 783,7 m

          G6 - PS1 140,0 m

          G1 - G2 392,4 m

          G2 - G3 283,7 m

          SR - Sistn.    7,6 m

          Razem                                        1 022,7 m

rodzaj                               średnica-materiał       odcinek      długość

          G2 - G4               46,4 m

3. Przyłącza - 30 szt.           0,16 - PVC                - 217,0 m

- Trasa projektowaneja kanalizacji grawitacyjnej

    O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. CHWARSZCZANY i PRZYŁĄCZENIE JEJ

              skala                KS1              rys. nr  

PRZEDSIĘWZIĘCIE

OBIEKT GMINNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
NAZWA RYSUNKU TRASA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SZCZEGÓŁY

              1 : 2 500

ADRES BOLESZKOWICE - GUDZISZ gmina Boleszkowice
KOLEKTOREM TŁOCZNYM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI W  m. GUDZISZ - ETAP I

- Projektowana pompownia ścieków PS1

- Projektowana studzienka rozprężna

- Projektowane studzienki  kanalizacyjne

- Trasa projektowaneja kanalizacji tłocznej

- Projektowana brama i furtka
- Projektowane ogrodzenie pompowni

              1 : 1 000              1 : 500

SR

PS1

- Projektowane przyłącza kanalizacyjne


