4. Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykona¢ bez uzycia sprzetu

Energa / Energa

operator operator
w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej w/w przepusty winny Pan
swym zasiegiem obejmowac¢ rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami. Pawet Urbanski
3. Zblizenia i skrzyzowania zaistniate podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych ul. Bartosza 32A
z przebudowg drogi powiatowej z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nalezacymi do 63-400 Ostrow Wielkopolski

ENERGA - OPERATOR SA wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
(w szczegdlnosci z norma N SEP-E-004 rozdziat 3.1).

. ) D ow Wi Iski, 21-06-2021 rok
mechanicznego. Szczeglowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalié w terenie na ZL AL S e P S

podstawie przekopow probnych. Znak: EOP-42MMD-AG-006957-2021

5. Witrakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstoniete elementy sieci

elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajace zakryciu nalezy zglosié dot.  wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5285P relacji Raszkow -
w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem. Glogowa.

6. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji z istniejacq siecig

elektroenergetyczna, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposob zgodny z przepisami, W odpowiedzi na przestane przez Pana ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe’,

Inwestor be Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem przygotowania ktore wplynelo do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
przez Dziat Przylaczeri ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim dnia 10.06.2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5285P
ul. Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkow usuniecia kolizji. relacji Raszkow - Glogowa informujemy, Ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje
' infrastruktura  elektroenergetyczna  stanowigca wlasnos¢ ENERGA - OPERATOR  SA
Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych W postaci :
7.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig
i w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii 0,4 kV liczac w poziomie, nalezy
prowadzi¢ przy wytaczonych spod napigcia ww. odcinkach linii.

W pelu wylaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapic, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV) do Dziatu
Zarzadzania Eksploatacjg Energa - Operator SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim.
Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wylaczen istniejacych urzadzen

- linii kablowych niskiego napigcia NN2-22097/01 oraz NN2-21077/0203 wraz ze ztgczami
kablowo - pomiarowymi (infrastruktura wkreslona na planie zagospodarowania terenu kolorem
niebieskim),
linii napowietrznych niskiego napiecia NN2-22097/01, NN2-21077/02, NN2-22799/01 (wkreslone
na planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),

Niniejszym pismem ENERGA - OPERATOR SA uzgadnia przedstawione opracowanie pod

elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy. W odniesieniu do powyzszego warunkiem spefnienia ponizszych wymogow:

ewentualne wylaczenie fragmentow infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia bedzie

moglo nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych wymogow: Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdlowych 1. Prace w poblizu istniejgcych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.) prowadzic:

zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV,
za wythkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu
trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej sume czasow trwania przerw jednorazowych
dhugich i bardzo dugich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych)

— w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizef) proj. obcej infrastruktury technicznej
z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA-OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod

’

— wewngtrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw nadzorem stuzb energetycznych,
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa; — z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowego
e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej - 4 godziny na dobe, wykonywania w ich poblizu przekopow probnych.
¢ czestotliwosc planowanych wylaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia. 2. Nieosloniete kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

! . R \ ) . technicznej nalezy ostoni¢ dwupotowkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego
0 wylaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej

. . . ) M . L napiecia 0 wewnetrznej $rednicy nie mniejszej niz dwie Srednice zewngtrzne wprowadzonego
jednego podmiotu, ktdrego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej . T ; :

L , e la elektroenergetycznego w sposob umozliwiajacy wymiang odcinka kabla w rurze
wzgledem kiorej zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe kab . o . . .
wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnejgé pOddzial oslonowej, bez naruszenia infrastruktury - krzyzowanej. W przypadku  wystepowania
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc e_s«l““m‘ @
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, : . 5 i 7liwosci ozwalajacych
Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 21.06.2023 roku. Niezaleznie od powyzszego z uwagi na brak moziiwosci ruchowych p Jacy

zasiié  z drugiej strony obwody napowietrzne linii nnw obreb_ie, I.(t()rych.
planuje sie prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z przebudo_wq drogi p_ow_latowe]
’ ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wylgczenia spod napigcia tego

' ieci ia ciggtosci zasilani iorcé trzeby kontynuowania prac

' ' towe fragmentu sieci. W celu zachowania ciggtosci zasilania odb|orcpw na potrze ! \

e "7’_029“_5"‘_”3 '[Zedmlo'o d budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa
10 oou mf'orkmaqe ) w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie
T Wielkopolskim o warunki usunigcia kolizjii zawarcia w tym zakresie gtos_ownej Umowy na podstawie,
ktorej nastepnie bedzie mogta zostac zrealizowana przebudowa siecl ENERGA-OPERATOR SA.

Uwaga:

Wazaniem . . . L . r . .
ZKPe?wntk Dzlaty Calo¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na koszt
Dokugje '—'c,i'LEnwgci??‘;znei Inwestora. | | ' o
“ K 5;7 Té‘zéé“éjé’r/c:.zuk ' 8. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
20gstawW

wozkow widtowych, podno$nikow, koparko-tadowarek oraz innygh Ufzgdzeh ruchomych_(w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas bl’gumlczn’ych,
wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow ciezarowych wyposazonych w hydraullc‘:zny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetc_am z_mechamzowgnym_
o zmiennej lokalizacji, zachowuje sig odlegtosci, 0 ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalgj
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkotysania
oraz przesuniecia przewodow elektroenergetycznych. .

9. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, 0 ktorym jest mowa w pkt 1, spr'zlet zmechamzpwany
o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng oc_ileg%osc do_ p.rzedmlotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnglllzatow napigcia. Rzeczong
_niebezpieczng odlegtos¢” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodob|en_stwo naruszenia przez ww.
sprzet zmechanizowany strefy ochronne 3 metrow, szczegotowo opisanej w pkt. 1 niniejsze]
korespondencii. . N

10. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zafgczonych pod napigcie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow. ' S

11. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoncz_en_nu‘ nie jest (_iopuszc;alne
skiadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac W poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 2'm od linii 0 napieciu znamionowym 0,4 kV, o _ N
0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650

22003 r.).

Wymagania pozostate .
12. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA - OPERATOR

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy 0 powolgnie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji SA w efekcie uszkodzen urzqdzen elektrognergetyczngch‘ powsta’fych podczas wykonywania robot
Ostréw Wielkopolski (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie). pokrywa Wykonawca lub Inwestor prze d mI’Ot OWI eg 0 zadania. - —
%’szgczza'ggis:podarowania terenu z wkreslona infrastrukiura elektroenergetyczng 13. Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, Ztacz,
Faktura VAT za uzgodnienie branzowe prZepus fow, ziemieti itp.

m:g;e‘ak: tel. 625002464, e-mail: arur grzelak@energa-operator 14. Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na zataczonych planach.

klo:
1.
2.

42MMD - ala
Adresat

Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszat w Rejonie
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich formalnego oraz

technicznego usunigcia. . .
15. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.



