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Whplynelo dnia 1o On . QO

L.dz.

Gdarisk, //maj 2023 .

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku

PZ.52800.2.2023.5.MN

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.
— zwanej dalej ustawg o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 - zwanej dalej
k.p.a.)

nakazuje

Dyrektor Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych nr 1 w Gdansku
IX Liceum Ogoélnoksztatcace
im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku
ul. Wilka Krzyzanowskiego 8
80-271 Gdansk

wykonanie nastepujacych obowiazkow:

Obowiazek nr 1: Nakazuje umozliwi¢ natychmiastowe uzycie zamykanych drzwi
ewakuacyjnych w budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 1 w Gdansku 1X
Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Krzysztofa Kolbergera potozonego w Gdarnsku przy
ul. Wilka Krzyzanowskiego 8 (takze w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujgcego koniecznos¢ ewakuaciji.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r.,, poz. 2057 - zwanej dalej ustawg
o ochronie przeciwpozarowey)

e § 4 ust. 1 pkt 14) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109,
poz. 719 ze zm. — zwanego dalej rozporzgdzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow)
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Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszemu obowigzkowi decyzji nadaje
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Obowigzek nr 2: Nakazuje zapewni¢ wiasciwg dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
w budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku IX Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Krzysztofa Kolbergera potozonego w Gdarnsku przy ul. Wilka
Krzyzanowskiego 8.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 2) rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw '

e § 207 ust. 2 i § 256 ust. 3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) — zwanego dalej
,rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych”

Termin wykonania obowigzku nr 2 ustalam na: 31 grudnia 2024 r.

Obowiazek nr 3: Nakazuje usungé¢ lub udokumentowaé co najmniej trudnozapalno$é
wyktadziny podtogowej zastosowanej na poziomych drogach ewakuacyjnych
w budynku Zespotu Szkét Ogobinoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Krzysztofa Kolbergera potozonego w Gdarnsku przy ul. Wilka
Krzyzanowskiego 8.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. a, ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw

e § 207 ust. 2i § 258 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych

Termin wykonania obowigzku nr 3 ustalam na: 31 grudnia 2023 r.

Obowiagzek nr 4: Nakazuje usung¢ materiaty palne (w postaci m.in. szaf i siedzisk —
tzw. puf) z drég komunikacji ogéinej stuzacych ewakuacji w budynku Zespotu Szkét
Ogoélnoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Krzysztofa
Kolbergera potozonego w Gdansku przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy o ochronie przeciwpozarowej
e § 4 ust. 1 pkt 11) rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow
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Termin wykonania obowiazku nr 3 ustalam na: 31 sierpnia 2023 r.

Obowiazek nr 5: Nakazuje oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi
ewakuacyjne w budynku oraz miejsce zbiérki do ewakuacji budynku Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogoélnoksztatcgcego im. Krzysztofa
Kolbergera potozonego w Gdansku przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 1i5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
e § 4 ust. 2 pkt 4) lit. f) rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow

Termin wykonania obowigzku nr 3 ustalam.na: 31 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie

W dniu 16 lutego 2023 r. na podstawie upowaznienia z dnia 15 lutego 2023 r.
znak PZ.52800.2.2023.2.MN Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku, w budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku IX
Liceum Ogélnoksztatcgce im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku potozonym przy ul.
Wilka Krzyzanowskiego 8 funkcjonariusz tutejszej Komendy przeprowadzit czynnosci
kontrolno-rozpoznawcze, z ktoérych sporzadzit protokét z dnia 21 lutego 2023 r. znak
PZ.52800.2.2023.3.MN. Protokét zostat podpisany przez Matgorzate Solowskg —
Dyrektor Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 1w Gdansku IX Liceum
Ogoélnoksztatcace im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku potozonym przy ul. Wilka
Krzyzanowskiego 8, ktora podpisata go z uwagami w postaci:

Ad.1. W momencie powziecia informacji dotyczgcych wyj$¢ ewakuacyjnych
i zamykania ich na klucz (do dnia podpisania protokotu) zmieniono zamykanie. Drzwi
pozostajg otwarte od 20.02.2023 r. Prawo. niejednoznacznie okre$la stwierdzenie
,hatychmiastowe uzycie”, brak jest prawnych szczegétowych wytycznych w tym
wzgledzie.

Ad.3. Przedstawiono dokumenty odnosnie stopnia palnosci puf jednakze nie zostat
on uznany, gdyz byt w oryginalnej klasyfikacji niemieckiej. Szafy i pufy zostaty
usuniete w dniu 20.02.2023 r.

Ad.4. Oznakowanie zostato uzupetnione w dniu 17.02.2023 r.

Ad.5. Wszelkie materiaty zostaty usuniete w dniu 20.02.2023 r.

Ad.6. Podczas podpisywania protokotu przedstawiono ksigzki budowy (pisownia
oryginalna - winno byc: ,ksigzki obiektu budowlanego”). Kserokopie zafgczono jako
zatgcznik nr 3 do protokotu.

Szkota kontrolowana nosi nazwe Zespét Szkét Ogdlnoksztatcgeych nr 1 w Gdarisku,
w ktérego sktad wchodzi IX LO w Gdarsku.
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Jak wynika z ustalen opisanych powyzej czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
budynek Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych nr 1w  Gdansku X Liceum
OgoInoksztatcgce im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku ma nastepujaca
charakterystyke pozarowa: wysoko$¢ budynku 11,5 m (budynek niski — ponizej 12 m
wysokosci, co potwierdzono w Ksigzce Obiektu Budowlanego), zaliczany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek posiada 4 kondygnacje (jedna podziemna
oraz 3 nadziemne), Powierzchnia catkowita budynku wynosi 5500 m2. Zgodnie
z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie moze przebywa¢ maksymalnie
do 1241 osob.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione
w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j:

1. Podczas kontroli stwierdzono, ze drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne
z budynku sg zamykane na klucz (w systemie tzw. jednego klucza). Zarzadca
obiektu wyposazyt w klucze umozliwiajgce otwarcie drzwi stanowigcych
wyjécia ewakuacyjne pracownikéw, ktérzy sg odpowiedzialni za otwarcie
przedmiotowych drzwi w przypadku powodujgcym konieczno$é ich uzycia.
Organ uznaje takg organizacije ewakuacji jako zamykanie drzwi
ewakuacyjnych w spos6b uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznosc¢
ewakuacji. Zarzadca za podstawe powyzszej organizacji ewakuacji podat
konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uczniom wynikajgcg m.in.
Z przepiséw prawa oSwiatowego.

2. Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych zmierzono dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczen nr 31 i 301 (numery pomieszczen zgodnie
z przedstawiong instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego), znajdujgcych sie na
Il pietrze kontrolowanego budynku. Zmierzone wartosci to odpowiednio
63,4 m i 60,83 m. Wyniki wskazujg przekroczong warto$¢ dtugosci dojscia
ewakuacyjnego z przedmiotowych pomieszczen o ponad 100 % (wymagana
dlugos¢ dojscia przy jednym dojsciu w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi to 30 metréw w tym nie
wiecej niz 20 metréw na poziomej drodze ewakuacyjnej). Powyzsze daje
podstawe do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne nie
zapewniajgce mozliwosci ewakuacji ludzi i uznania kontrolowanego budynku
za zagrazajacy zyciu ludzi.

3. Nie przedstawiono dokumentéw poswiadczajgcych stopiern palnosci dla
materiatdbw zastosowanych na poziomych drogach ewakuacyjnych (dot. m.in.
siedzisk tzw. puf i szaf).

4. Stwierdzono nie wystarczajaco oznakowane drogi ewakuacyjne w obiekcie
oraz brak oznakowania miejsca zbiérki do ewakuaciji.

5. Stwierdzono sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogéinej,
stuzgcych ewakuacji w formie materiatbw zapakowanych w opakowania
tekturowe w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych 2 i 6.

6. Nie przedstawiono ksigzki obiektu budowlanego.
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W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszen w trakcie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2023 roku w dniu 21 lutego
2023 r. strony podpisaty protokét. Dyrektor Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych nr 1
w Gdansku IX Liceum Ogoélnoksztatcagce im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku
wniosta uwagi i zastrzezenia zawarte w punkcie 15 protokotu. Uwagi dotyczyly
nieprawidtowosci, ktérych wykaz zawierat protokét w zakresie: zmiany zamykania
drzwi ewakuacyjnych, przedstawienia dokumentéw w zakresie stopnia palnosci puf,
uzupetnienia oznakowania drég ewakuacyjnych oraz miejsca zbiérki do ewakuacii,
usuniecia palnych materiatéw oraz przedstawienia Ksigzki Obiektu Budowlanego.

Organ wydat zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania z urzedu
w sprawie nakazania usuniecia nieprawidtowosci (pismo nr PZ.52800.2.2023.4.MN
z dnia 16 marca 2023 r), ktoére zostato. wystane na adres Zespotu Szkét
Ogolnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogélnoksztatcace im. Krzysztofa
Kolbergera w Gdansku (ul. Wilka Krzyzanowskiego 8, 80-271 Gdarsk) w tym samym
dniu. Powyzsze pismo nie zostato odebrane przez Dyrekcje szkoty. Dyrekcja szkoty
nie odniosta sie do przedmiotu wszczecia postepowania. W zwigzku z powyzszym
organ wydat decyzje w zakresie nieprawidtowosci stwierdzonych w dniu kontroli
(16 lutego 2023 roku).

Ad obowigzek nr 1.

W trakcie czynnosci opisanych w protokole z dnia 21 lutego 2023 r. znak
PZ.52800.2.2023.3.MN  stwierdzono, 2ze w budynku Zespotu  Szkoét
Ogodlnoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogoélnoksztatcgce im. Krzysztofa
Kolbergera w Gdansku potozonego przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8 w celu
realizacji natychmiastowego uzycia wyjS¢ ewakuacyjnych z obiektu, ktérych
uzywanie kontrolowane jest przez pracownikéw ze wzgledéw bezpieczenstwa
(zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych:
w celu ograniczenia dostepu o0séb postronnych, a takze uniemozliwienia
samowolnego opuszczenia placéwki oswiatowej, jako realizacja ustawy o prawie
o$wiatowym) zastosowano tzw. ,system jednego klucza”. Przedmiotowe drzwi miaty
zosta¢ otwarte przez osoby-pracownikéw szkoty na wypadek koniecznosci
ewakuacji. Podano minimalng liczbe oséb posiadajgca klucz (8-10 oséb) oraz liczbe
dostepnych kluczy (14 szt). Zgodnie z ustaleniami kazdym kluczem ma byc¢
mozliwo$¢ otwarcia wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych. Jako wyjatek w tym zakresie
podano wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenn kuchni (na potrzeby ewakuacii
pracownikéw kuchni).

Organ uznaje takg organizacije ewakuacji jako zamykanie drzwi
ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku
pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ ewakuacji.

O zakazie tym moéwi § 4 ust. 1 pkt 14) rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw dopuszcza
zamykanie drzwi ewakuacyjnych, lecz w_zadnym wypadku spos6b zamkniecia
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przedmiotowych drzwi nie moze uniemozliwia¢ ich natychmiastowego uzycia
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego koniecznosci ewakuacii.

W przypadku podjecia decyzji przez zarzadce obiektu, ze drzwi ewakuacyjne
w obiektach muszg by¢ zamkniete np. na okoliczno$¢ ograniczenia dostepu osobom
postronnym nalezy zapewnié rozwigzania techniczne umozliwiajgce natychmiastowe
uzycie tych drzwi np. w postaci oznakowanej skrzynki z kluczem do drzwi
ewakuacyjnych, lecz umiejscowionej w bezposrednim sagsiedztwie drzwi lub
zastosowanie tzw. ,kontroli dostepu” poprzez montaz tzw. elektrotrzymaczy,
zwalniajgcych dostep w przypadku zaniku napiecia lub po uzyciu zamontowanego w
bezposredniej bliskosci drzwi odpowiednio oznakowanego zwalniacza dostepu
(sygnat o niezamierzonym uzyciu zwalniacza moze by¢ przestany do stuzb ochrony,
dozoru lub innych wskazanych w tym przypadku przez Dyrektora Szkoty) lub inne
rozwigzania pozostajgce w zgodzie z § 4 ust. 1 pkt 14) rozporzadzenia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Przedstawione podczas czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych rozwigzanie
warunkuje uzycie wyjscia ewakuacyjnego obecnoscia osoby posiadajacej klucz do
wyjécia. Ponadto nalezy w tym przypadku wzig¢ pod uwage, ze dostgp do drzwi
ewakuacyjnych moze by¢ w momencie podjecia proby dostania si¢ do nich przez
osobe z kluczem utrudniony przez osoby czekajace przed drzwiami ewakuacyjnymi.
Przedstawionemu rozwigzaniu nie mozna przyznaé¢ przymiotu ,natychmiastowe”
przywotanego § 4 wust. 1 pkt 14) rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.

Uwzgledniajgc naruszenie wymagan, o ktérych mowa powyzej, nalezato
uznaé, ze wystepujgcy stan stwarza realne utrudnienie w zakresie ewakuacji
w obrebie analizowanego budynku. Tym samym niniejszemu obowigzkowi decyzji ze
wzgledu na ochrone zdrowia i zycia ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a.,
nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Ad obowigzek nr 2.

W trakcie czynnosci opisanych w protokole z dnia 21 lutego 2023 r. znak
PZ.52800.2.2023.3.MN stwierdzono, ze z wiekszosci pomieszczen budynku Zespotu
Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 1w Gdansku IX Liceum Ogélnoksztatcace im.
Krzysztofa Kolbergera w Gdarnsku potozonego przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8
zapewniono dwa dojscia ewakuacyjne. Jedno dojscie ewakuacyjne w budynku
wystepuje w przypadku pomieszczen zlokalizowanych na drugim pietrze budynku
(analogicznie w dwéch blizniaczych jego czesciach). Drogi ewakuacyjne prowadzg
do nieobudowanych klatek schodowych, a nastepnie do wyj$¢ z budynku na
poziomie kondygnacji 0. Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych zmierzono
dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen nr 31 i 301 (numery pomieszczen
zgodnie z przedstawiong instrukcjg bezpieczernstwa pozarowego), znajdujgcych sie
na |l pietrze kontrolowanego budynku. Zmierzone wartosci to odpowiednio 63,4 m
i 60,83 m. Odlegto$¢ zmierzono w naturze za pomoca dalmierza Bosch. Zgodnie z §
256 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych wymagana dtugosc
dojscia przy jednym dojsciu w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
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ZL Il zagrozenia ludzi to 30 metréw w tym nie wiecej niz 20 metréw na poziomej
drodze ewakuacyjne;j.

Stosownie do § 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, przepisy
tego rozporzadzenia zasadniczo majg zastosowanie do projektowania, budowy,
przebudowy oraz przypadkéw zmiany sposobu uzytkowania budynkéw. Wyjatek
wprowadza § 207 ust. 2 warunkéw technicznych, ktéry stanowi, ze przepisy tego
rozporzgdzenia dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego, a takze o$wietlenia
awaryjnego, o ktéorym mowa w § 181, stosuje sie, z uwzglednieniem § 2 ust. 2,
rowniez do uzytkowanych budynkoéw istniejacych, jezeli zagrazajg one zyciu ludzi.

Przestanki uznania uzytkowanego budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi okresla
§ 16 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, zgodnie
z ktérym podstawag do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy
zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne
mozliwo$ci ewakuacji ludzi, w szczegélnosci w wyniku przekroczenia dtugosci
przejécia lub dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 % od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych. Przy czym dtugos¢ drogi ewakuacyjnej, mierzona wzdtuz
osi drogi ewakuacyjnej, obliczana jest od wyjScia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku. Za réwnorzedne wyj$ciu
do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej,
zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

W trakcie kontroli ustalono bezspornie, iz w przedmiotowym budynku dtugos¢
dojécia jest przekroczona o ponad 100% i wynosi w dwoch przypadkach
odpowiednio 63,4 m i 60,83 m.

W $wietle przytoczonych przepiséw prawa organ stwierdzit, ze w niniejszej
sprawie nie budzi watpliwosci kwestia przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego. W ocenie organu, okolicznos¢ ta, w mysl § 16 rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, stanowi podstawe do
uznania, ze budynek zagraza zyciu ludzi.

Oceniajac stan faktyczny w niniejszej sprawie organ uznat, iz przedmiotowy
budynek zagraza zyciu ludzi, co z kolei uzasadnia zastosowanie do przedmiotowego
istniejgcego oraz uzytkowanego budynku aktualnie obowigzujgcych przepiséw
regulujgcych warunki techniczne budynkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Podkresli¢ réwniez nalezy, iz w praktyce codziennej stuzby jednostek ochrony
przeciwpozarowej fakt wystepowania w budynku ww. nieprawidtowosci stwarza
rowniez powazne zagrozenie dla ekip ratowniczych, ktére napotykajg trudnosci
w realizacji procedur ewakuacji i prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

W ocenie organu w sprawie niniejszej priorytetem powinno by¢
zagwarantowanie ochrony zycia i zdrowia — bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku
pozostajacego obecnie w zarzgdzie Strony.

W przedmiotowym postepowaniu, bezspornie za natozeniem wyzej
wymienionego obowigzku przemawia wazny interes publiczny, a takim interesem jest
bez watpienia ochrona zycia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i $rodowiska przed
niebezpieczenstwem pozaru.
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Ponadto informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a warunkéw technicznych,
mozliwe jest zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagan
okreslonych w tym rozporzadzeniu, a w $lad za tym — w odniesieniu do obowigzkoéw
okreslonych w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb
usuniecia nieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur
okreslonych w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia w sprawie warunkédw technicznych. Procedury te zobowigzujg
inwestora do nastepujacych krokdéw: po pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy
technicznej wilasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, po drugie
przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia Pomorskiemu (wtasciwemu miejscowo)
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej. Strazy Pozarnej, po trzecie Scistego
wykonania uzgodnionych rozwigzan zamiennych. Jednocze$nie stowo ,uzgodnienie”
nie okresla obowigzku organéw Panstwowej Strazy Pozarnej o konieczno$ci
konkretnego wskazania takich rozwigzan, lecz akceptacje, bywa ze z dodatkowymi
warunkami, rozwigzan zamiennych proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawaé
sobie sprawe, ze nie kazde rozwigzanie zamienne moze zyska¢ akceptacje
(uzgodnienie) organéw do tego uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej
decyzji musi by¢ zachowany.

Ad obowigzek nr 3.

W trakcie czynnosci opisanych w protokole z dnia 21 lutego 2023 r. znak
PZ.52800.2.2023.3.MN  stwierdzono, ze w budynku Zespotu  Szkoét
Ogodlnoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogélnoksztatcace im. Krzysztofa
Kolbergera w Gdansku potozonego przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8 w obrebie drog
ewakuacyjnych wystepujg wyktadziny z tworzywa sztucznego (nazwa wskazana
podczas czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych to Tarkett Sommer AB). Podczas
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono zatgcznik dot. przywotanej
wyktadziny pt.: ,Certyfikat Zgodnosci Nr ITB — 632/W/03”. W przedmiotowy dokument
nie zawiera informacji dot. klasy reakcji na ogien, lecz tylko dokumenty odniesienia
pt.: PN-EN 649:2002 oraz PN-B-02854:1996 — wyroby trudnozapalne. Po analizie
dokumentu organ uznat, ze nie stanowi on podstawy do stwierdzenia wymaganej
klasy reakcji na ogien tych wyktadzin, tym samym mozna stwierdzi¢, ze nie
udokumentowano, ze sg one co najmniej trudnozapalne.

Powyzsze stanowi naruszenie § 16 ust. 2 punkt 3) lit. a) rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i w oparciu o ten przepis daje
podstawe do uznania budynku istniejacego za zagrazajgcy zyciu ludzi. Bioragc pod
uwage powyzsze wskutek niezapewnienia przez wystepujace w obiekcie
warunki techniczne mozliwosci ewakuacji, budynek uznano za zagrazajacy
zyciu ludzi. Podstawg w tym przypadku do uznania uzytkowanego budynku
istniejgcego za zagrazajacy zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wystepujagce w nim
warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegoélnosci w wyniku
wystepowania na drodze ewakuacyjnej wyktadziny podtogowej z materiatu
tatwozapalnego.
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Wobec powyzszego na witascicielu budynku w oparciu o przytoczony § 16 ust.
3 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, lezy obowigzek
zastosowania rozwigzan zapewniajacych spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w sposob okreslony w warunkach technicznych, ktére na podstawie
§ 207 ust. 2 stosuje sie réwniez do uzytkowanych budynkéw istniejgcych, gdy
zagrazajg one zyciu ludzi.

Zastosowanie na drodze ewakuacyjnej tatwozapalnej wyktadziny podtogowej
moze przyczyni¢ sie do powstania lub rozprzestrzenienia sie na te droge pozaru,
ktéory z kolei moze uniemozliwi¢ przeprowadzenie prawidtowej i bezpiecznej
ewakuacji ludzi z budynku. Jezeli nie zapewni sie bezpiecznych i podstawowych
warunkéw opuszczenia zagrozonego rejonu nie mozna moéwi¢ o bezpieczenstwie
ludzi, co skutkuje powstaniem bezposredniego zagrozenia dla ich zycia i zdrowia.

Ponadto informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a warunkéw technicznych,
mozliwe jest zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagan
okreslonych w tym rozporzadzeniu, a w $lad za tym — w odniesieniu do obowigzkéw
okreslonych w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb
usuniecia_ nieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie si¢ do procedur
okreslonych w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a
warunkéw technicznych. Procedury te zobowigzujg inwestora do nastepujgcych
krokéw: po pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia
Pomorskiemu (wtasciwemu miejscowo) Komendantowi Wojewodzkiemu Parnstwowej
Strazy Pozarnej, po trzecie S$cistego wykonania uzgodnionych rozwigzan
zamiennych. Jednoczes$nie stowo ,uzgodnienie” nie okresla obowigzku organow
Panstwowej Strazy Pozarnej o koniecznosci konkretnego wskazania takich
rozwigzan, lecz akceptacje, bywa ze z dodatkowymi warunkami, rozwigzan
zamiennych proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawaé sobie sprawe, ze nie
kazde rozwigzanie zamienne moze zyskaé akceptacje (uzgodnienie) organdéw do
tego uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi by¢ zachowany.

Ad obowigzek nr 4

Ustalenia z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych
w budynku Zespotu Szkdét Ogoélnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku IX Liceum
Ogolnoksztatcgce im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku potozonego przy ul. Wilka
Krzyzanowskiego 8 wykazaty, ze na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych
ewakuaciji usytuowano elementy wyposazenia wnetrz wykonane
z materiatow palnych w postaci m.in. szaf i siedzisk — tzw. puf.

Nieprawidtowosci w powyzszym zakresie zostaty opisane w protokole z dnia
21 lutego 2023 r. znak PZ.52800.2.2023.3.MN.

Zgodnie z § 4 wust. 1 pkt. 11 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, w obiektach zabronione jest wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
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dziatania ratowniczego lub ewakuacji. Dotyczy to miedzy innymi sktadowania
materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuaciji.

W przypadku powstania i rozprzestrzenianie sie¢ pozaru, materiaty palne
sktadowane na drogach komunikacji mogg ulec zapaleniu w przypadku
nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa — na przyktad od niedopatka papierosa,
badz celowego dziatania. W takim przypadku pozar bedzie obejmowat droge
ewakuacyjng uniemozliwiajac wykorzystanie jej jako drogi ucieczki ze strefy
niebezpiecznej. Zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa drogi
ewakuacyjne muszg umozliwi¢ bezpieczne opuszczenie obiektu. Z tego tez powodu
w obowigzku wiasciciela i zarzgdcy budynku jest utrzymanie drég ewakuacyjnych
w nalezytym stanie. O nakazie tym moéwi § 4 ust. 1 pkt 11 rozporzgdzenia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Zatem majac na uwadze powyzsze zasadnym
jest, podjecie decyzji jak w tre$ci nakazu.

W przypadku wystgpienia pozaru na drodze ewakuacyjnej w bardzo szybkim
czasie nastgpi zadymienie, co uniemozliwi bezpieczne wykorzystanie drog
ewakuacyjnych, a gazy i dymy pozarowe beda sie rozprzestrzenia¢ w catej
przestrzeni korytarzy odcinajgc mozliwo$¢ ucieczki na zewnatrz obiektu.

Uwzgledniajgc naruszenie wymagan o ktérych mowa powyzej, nalezato
uznaé, ze wystepujgcy stan stwarza realne zagrozenie pozarowe, w obrebie
analizowanego budynku. Tym samym niniejszemu obowigzkowi decyzji ze wzgledu
na ochrone zdrowia i zycia ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., nadaje
rygor natychmiastowej wykonalno$ci.

Ad obowigzek nr 5

W trakcie czynnosci opisanych w protokole z dnia 21 lutego 2023 r. znak
PZ.52800.2.2023.3.MN. stwierdzono, ze drogi ewakuacyjne w budynku oraz miejsce
zbiorki do ewakuacji przeznaczone dla uzytkownikébw budynku Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogoélnoksztatcace im. Krzysztofa
Kolbergera w Gdarnsku potozonego przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8 nie zostato
oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Jednym, z podstawowych obowigzkéw wtasciciela obiektu z zakresu ochrony
przeciwpozarowej jest przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do
prowadzenia akcji ratowniczej. W zwigzku z powyzszym, konieczne jest
oznakowanie, znakami zgodnymi z Polskimi Normami m.in. drég ewakuacyjnych
w budynku oraz miejsca zbiérki do ewakuacji przeznaczonego dla uzytkownikéw
budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum
Ogolnoksztatcgce im. Krzysztofa Kolbergera w Gdansku potozonego przy ul. Wilka
Krzyzanowskiego 8. O nakazie tym moéwi § 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) i f) rozporzgdzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

Wyznaczenie, prawidtowe oznakowanie oraz przeszkolenie uzytkownikéw
obiektow w zakresie umiejscowienia miejsca zbiérki do ewakuaciji jest konieczne, aby
w przypadku ewakuaciji okresli¢ liczbe oséb ewakuowanych w celu stwierdzenia, czy
w zagrozonym obiekcie zostaly osoby wymagajgce pomocy. Informacje o stanie
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osobowym przekazuje sie bezzwtocznie dowoédcy przybytych na miejsce zdarzenia
jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Wyznaczajgc termin realizacji obowigzku kierowano sie interesem
spotecznym, dotyczgcym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowosci
oraz stusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwo$¢é wykonania
koniecznych prac — to jest wykonalno$cig decyz;ji.

W przedmiotowym postepowaniu, bezspornie za natozeniem wyzej
wymienionych obowigzkéw przemawia wazny interes publiczny, a takim interesem
jest bez watpienia ochrona zycia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i Srodowiska przed
niebezpieczenstwem pozaru.

Ponadto informuje, ze okreslajgc termin realizacji decyzji oraz uzalezniajgc ten
termin od ostateczno$ci decyzji, kierowano si¢ zasadg trwato$ci decyzji. Decyzja
staje sie ostateczna w nastepujacych przypadkach:

1. po uptywie terminu na ztoZzenie odwotania, gdy odwotanie nie zostato ztozone,

2. z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,

3. w dniu doreczenia decyzji wydanej przez organ Il instancji w postepowaniu
odwotawczym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, zapewnienie
ochrony przeciwpozarowej budynku, spoczywa przede wszystkim na jego
wiascicielu, jednak z godnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialno$¢ za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkéw i zadan
powierzonych w odniesieniu do budynku, przejmuje — w catosci lub w czesci — ich
uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej
uzytkowanie. Jak wynika z akt sprawy, w zakresie natozonego niniejszg decyzjg
obowigzku odpowiedzialno§¢ spoczywa na Dyrektorze Zespotu  Szkét
Ogélnoksztatcacych nr 1 w Gdansku IX Liceum Ogélnoksztatcagce im. Krzysztofa
Kolbergera w Gdansku potozonego przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 8

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Zgodnie z art. 127 §1i2iart. 129§ 1i 2 k.p.a. w zwigzku z art. 27 ustawy
0 PSP od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (ul. Beniowskiego 7, 80-382
Gdansk), w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi osSwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania,
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi
do Wojewoédzkiego Sgdu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera
skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

~ KOMENDANT MIEJSKI
PANSTWOWELJ STRAZYZOZARNEJ

| ¥ ! A 4
NI A O ... 8t htyg. Romuald. Pitula. ..

Otrzymuija:

1. Dyrektor Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 1 w Gdansku
IX Liceum Ogoélnoksztatcgce im. Krzysztofa Kolbergera w Gdarsku
ul. Wilka Krzyzanowskiego 8
80-271 Gdansk — (ZPO)

2. PZ-ala.
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