
tabela nr 1

Pi kj Pz

[kW] [kW]

1 Oświetlenie wewnętrzne 45,53 0,70 31,87

2 Oświetlenie zewnętrzne 1,05 1,00 1,05

3 Gniazda wtyczkowe 216,50 0,15 32,48

4 Gniazda wtyczkowe PEL 40,55 0,40 16,22

5 Urządzenia sanitarne 154,76 0,70 108,33

6 Urządzenia teletechniczne 9,80 0,70 6,86

7 Urządzenia technologiczne 1,50 0,50 0,75

8 Węzeł cieplny 5,00 0,70 3,50

9 Hydrofor 4,50 0,50 2,25

10 Winda 6,90 1,00 6,90

11 Lokal usługowy 17,44 0,60 10,46

12 Szafka OB. - oświetlenie boisk 7,58 0,50 3,79

13 Przepompownie zewnętrzne 2,50 1,00 2,50

14 Istniejąca sala sportowa 15,00 0,70 10,50

Moc podstawowa: 265,53 204,54
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