
Centrala 2 linie i 3 grupy

Centrala systemu

oddymiania

HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2

HDGs 3x2,5 mm2

CO 1

Zasilanie wg. proj. elektrycznego

+moduł przekaźnikowy

+Akumulator

2x 12V/12Ah 

HDGs 3x2,5 mm2

(24VDC, 5,00A)

 (24VDC, 1,00A)

2x napęd drzwiowy (skrzydło lewe i prawe)

wyposażenie: moduły kolejności

Puszka przyłączeniowa

2xHDGs 3x2,5 mm2

+moduł impulsowy

16A

otwierania, moduł przekaźnikowy

Czujnik

wiatrowo-deszczowy

Dach

YnKY 4x1,0 mm2

YnDY 4x1,5mm2

Przycisk 

przewietrzania 

na kluczyk

Przycisk

oddymiania

ROP

YnTKSY 1x2x0,8 mm2

Optyczna

czujka dymu

II PIETRO

Klapa oddymiająca

III PIETRO

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

(24VDC, 5,00A)

Klapa oddymiająca

I PIETRO

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

PARTER

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

Optyczna

czujka dymu

 (24VDC, 1,00A)

2x napęd drzwiowy (skrzydło lewe i prawe)

wyposażenie: moduły kolejności

Puszka przyłączeniowa

2xHDGs 3x2,5 mm2

otwierania, moduł przekaźnikowy

PIWNICA

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

ETAP 1

II PIETRO

III PIETRO

I PIETRO

PARTER

PIWNICA

ETAP 1

Centrala 2 linie i 3 grupy

Centrala systemu

oddymiania

HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2

HDGs 3x2,5 mm2

CO 2

Zasilanie wg. proj. elektrycznego

+moduł przekaźnikowy

+Akumulator

2x 12V/12Ah 

HDGs 3x2,5 mm2

(24VDC, 5,00A)

 (24VDC, 1,00A)

2x napęd drzwiowy (skrzydło lewe i prawe)

wyposażenie: moduły kolejności

Puszka przyłączeniowa

2xHDGs 3x2,5 mm2

+moduł impulsowy

16A

otwierania, moduł przekaźnikowy

Czujnik

wiatrowo-deszczowy

Dach

YnKY 4x1,0 mm2

YnDY 4x1,5mm2

Przycisk 

przewietrzania 

na kluczyk

Przycisk

oddymiania

ROP

YnTKSY 1x2x0,8 mm2

Optyczna

czujka dymu

Klapa oddymiająca

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

(24VDC, 5,00A)

Klapa oddymiająca

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

 (24VDC, 1,00A)

2x napęd drzwiowy (skrzydło lewe i prawe)

wyposażenie: moduły kolejności

Puszka przyłączeniowa

2xHDGs 3x2,5 mm2

otwierania, moduł przekaźnikowy

Przycisk

oddymiania

ROP

Optyczna

czujka dymu

Optyczna

czujka dymu
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Schemat oddymiania klatek schodowych (etap 1 i 2)
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