
                                  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na przebudowę 

wybranych pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
 
Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00049.2023  07.11.2023 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00693/23 
  

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

I. Pakiet I. 
Ścianki wewnętrzne aluminiowo - szklane oznaczone symbolami ZS03, 04 i 05 zostały zaprojektowane w taki sposób, 
że drzwi są bezklasowe, natomiast pozostałe elementy są o odporności ogniowej EI30 – prosimy o potwierdzenie 
przyjętego rozwiązania, ponieważ wg posiadanej przez nas wiedzy nie jest to zgodne z przepisami. 
Odpowiedź: Obudowa drogi ewakuacyjnej (tutaj korytarza) dla przedmiotowego budynku powinna być w klasie EI30, 
drzwi w tej obudowie są bezklasowe. Szklane ścianki stanowią obudowę drogi ewakuacyjnej stąd ich klasa EI30, 
analogicznie drzwi  w obudowie bezklasowe.  

II. Pakiet III. 
Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej, na której mają być montowane rolety wewnętrzne. W celu 
prawidłowej wyceny rolet należy wskazać podział szyb. 
Odpowiedź: Podział okien zamieszczono na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.  

III. Pakiet III. 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie zdjęć obszarów nieokazanych podczas trwania wizji lokalnej m. in. zdjęć połaci 
dachowej oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane podczas wizji. 
Odpowiedź:  Wyjaśnienia na zapytania zadane podczas spotkania wykonawców zostały zamieszczone na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania 03.11.2023 r. 
Jednoczenie opublikowana zostaje dokumentacja fotograficzna obiektu. 

IV. Pakiet IV. 
1. Czy Zamawiający dopuszcza transport materiałów pochodzących z rozbiórek przy użyciu zewnętrznego zsypu. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza transport materiałów pochodzących z rozbiórek przy użyciu zewnętrznego 
zsypu, z zastrzeżeniem: 
 zsyp zamontowany zostanie od strony parkingu wewnętrznego, 
 transport materiałów z rozbiórek odbywać się będzie po godzinach urzędowania, 
 Wykonawca zachowa szczególną ostrożność w zakresie zabezpieczenia mienia Zamawiającego, w tym 

parkujących na terenie samochodów.  
2. Dotyczy rysunku A.III.3.01 – Elewacje. Na elewacji południowej w osiach 5-6 i 17-18 zaznaczono nad drzwiami 

oprawę awaryjną zewnętrzną natynkową 35,4x16 cm oraz oznaczono drzwi do dostosowania do funkcji 
napowietrzającej (montaż siłowników do napowietrzania klatki schodowej oraz włączenie do systemu SSP). 
Na rysunku nie oznaczono etapu dla którego mają być wykonane w/w prace. Prosimy o jednoznaczną odpowiedz czy 
prace te należy wycenić dla ofertowanego zakresu robót. 
Odpowiedź:  Prace dotyczące montażu opraw awaryjnych zewnętrznych oraz siłowników do napowietrzania klatki 
schodowej z włączeniem do systemu sygnalizacji pożaru, nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia i nie należy 
ich wyceniać. 

V. Pakiet V. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert z dnia 13.11. na co najmniej 15.11.2023 r. Naszą 
prośbę motywujemy głównie faktem, że wiele firm ma dzień wolny (piątek 10.11. lub poniedziałek 13.11.) za Święto 
Niepodległości przypadające w sobotę. 
Odpowiedź:  Wyznaczone zostają nowe terminy: 

 składania ofert – 15.11.2023 r. do godz. 11:00, 
 otwarcia ofert – 15.11.2023 r.  o godz. 11:15, 
 wniesienia wadium – 15.11.2023 r. do godz. 11:00,  
 związania ofertą – 14.12.2023 r. 

Ponadto wyjaśniam, iż Zamawiający jest w posiadaniu kolejnych pytań dotyczących treści SWZ, na które 
odpowiedzi zostaną udzielone po ich weryfikacji pod względem merytorycznym. 
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