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Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

3 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Skala 1:392Zdarzenie

Uszkodzenie: + –

 0.00

 8.04

 8.52
10.14
14.62
14.62
15.27
20.06

27.89

33.88

40.05
40.25
40.26

53.07
53.14
55.30

72.01
72.86

[BCDA] Rodzaj wÑzÏa poczÖtkowego, studzienka wÏazowa : Informacja dotyczÖca wÑzÏa na  
poczÿtku inspekcji,Lage: 11 bis 10 0

[BABBC] Szczelina, pékniécie-linie pékniécia widoczne sÞ na Ùcianie, fragmenty nadal obecne na  
swoim miejscu, zûoùona,Lage: 11 bis 1 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 10 0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 3 0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 9 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BABBA] Szczelina, pèkniècie-linie pèkniècia widoczne sÝ na Øcianie, fragmenty nadal obecne na  
swoim miejscu, pionowa,Lage: 8 bis 10 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 3 0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 9 0

[BABCC] Szczelina, zñamanie, zñoðone,Lage: 9 bis 3 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BAFZE] Uszkodzenie powierzchniowe, inne uszkodzenia powierzchniowe, przyczyna nie jest  
jednoznaczna,Lage: 11 bis 1 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BCEA] WÛzeÙ koÔcowy, studzienka wÙazowa : Informacja dotyczàca wÛzÙa koÔcowego  
inspekcji,Lage: 4 bis 3 0

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda

D4

D5



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

4 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

 0.00

 8.04

 8.52

10.14

00:22:02

00:01:56

00:02:48

00:03:38

00000001

00000002

00000003

[BCDA] Rodzaj wÑzÏa poczÖtkowego, studzienka wÏazowa : Informacja dotyczÖca wÑzÏa na  
poczÿtku inspekcji,Lage: 11 bis 10 0

[BABBC] Szczelina, pékniécie-linie pékniécia widoczne sÞ na Ùcianie, fragmenty nadal  
obecne na swoim miejscu, zôoòona,Lage: 11 bis 1 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 10 0

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

5 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

14.62

14.62

15.27

00:04:14

00:04:29

00:05:06

00000004

00000005

00000006

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 3 0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 9 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

6 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

20.06

27.89

33.88

00:06:33

00:09:25

00:10:30

00000007

00000008

00000009

[BABBA] Szczelina, pèkniècie-linie pèkniècia widoczne sÝ na Øcianie, fragmenty nadal  
obecne na swoim miejscu, pionowa,Lage: 8 bis 10 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

7 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

40.05

40.25

40.26

00:11:23

00:11:57

00:12:11

00000010

00000011

00000012

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 3 0

[BCAAA] Poùøczenie, ùøcznik otwarty,Lage: 9 0

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

8 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

53.07 00:15:0700000023[BABCC] Szczelina, zñamanie, zñoðone,Lage: 9 bis 3 0

00000022

00000020

00000021

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

9 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

53.07 00:15:0700000023[BABCC] Szczelina, zñamanie, zñoðone,Lage: 9 bis 3 0

00000019

00000017

00000016

00000015

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

10 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

53.07

53.14

00:15:07

00:17:17

00000023

00000024

[BABCC] Szczelina, zñamanie, zñoðone,Lage: 9 bis 3 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

00000014

00000013

00000018

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023Nr inspekcji kanalizacji 1 Data 24.02.2023

11 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m

Odleglos
c (m)

Zdarzenie Obraz Video 

Uszkodzenie: + –

55.30

72.01

72.86

03:09:29

00:20:38

00:21:19

00000038

00000025

00000026

[BAFZE] Uszkodzenie powierzchniowe, inne uszkodzenia powierzchniowe, przyczyna nie  
jest jednoznaczna,Lage: 11 bis 1 0

[BAHD] Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony  0

[BCEA] WÛzeÙ koÔcowy, studzienka wÙazowa : Informacja dotyczàca wÛzÙa koÔcowego  
inspekcji,Lage: 4 bis 3 0

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film
131344 Od D4 Do D5-Koõcielna.mpg

Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Raport pomiaru nachylenia nr 1 Data 24.02.2023Raport pomiaru nachylenia nr 1 Data 24.02.2023

12 / 20Dlugosc inspekcji
72.86 m
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[%] Nachylenie

ÿredni spadek: -4.3%

Róÿnica wysokoýci: 3.1m (okoõo)

Kod pocztowy Nazwa klienta
Gmina Siechnice -

Miasto
Siechnice

Obecny wykonawca

Ulica
Koÿcielna

Operator kamery

Zleceniodawca Dlugosc inspekcji
72.86m

Film Dlugosc odcinka
72.86m

Studzienka poczatkowa

D4
Studnia koncowa
D5

Numer odcinka
D4-D5

Kierunek przepûywu

W kierunku przepùywu 

Profil DN
ACAA/600

Typ profilu
Koÿowy

Typ kanaþu

Wykorzystanie kolektor…

Materiaþ

PVC-U
Typ inspekcji

Polozenie na ulicy Dÿugoþý rury

 0.00m
Rok budowy

Poziom wód gruntowych Pogoda



Podsumowanie

13 / 20

ABBA Szczelina, pékniécie-linie pékniécia widoczne sÞ na Ùcianie, fragmenty nadal obecne na s…1
Odcinek D4-D5 1

ABBC Szczelina, pêkniêcie-linie pêkniêcia widoczne sß na Úcianie, fragmenty nadal obecne na s…1
Odcinek D4-D5 1

ABCC Szczelina, zòamanie, zòoñone 1
Odcinek D4-D5 1

AFZE Uszkodzenie powierzchniowe, inne uszkodzenia powierzchniowe, przyczyna nie jest jedno…1
Odcinek D4-D5 1

AHD Wadliwe poíìczenie, przewód  przíìczeniowy jest uszkodzony 7
Odcinek D4-D5 7

BCDA Rodzaj wÑzÏa poczÅtkowego, studzienka wÏazowa : Informacja dotyczÅca wÑzÏa na poczÅt…1
Odcinek D4-D5 1

BCEA WÛzeÙ koÔcowy, studzienka wÙazowa : Informacja dotyczàca wÛzÙa koÔcowego inspekcji 1
Odcinek D4-D5 1

CAAA Poùøczenie, ùøcznik otwarty 5
Odcinek D4-D5 5



Obrazy
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Odleglosc:  8.04m Odleglosc:  8.52m

Odleglosc: 10.14m Odleglosc: 14.62m



Obrazy
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Odleglosc: 14.62m Odleglosc: 15.27m

Odleglosc: 20.06m Odleglosc: 27.89m



Obrazy
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Odleglosc: 33.88m Odleglosc: 40.05m

Odleglosc: 40.25m Odleglosc: 40.26m



Obrazy
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Odleglosc: 53.07m Odleglosc: 53.07m

Odleglosc: 53.07m Odleglosc: 53.07m



Obrazy
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Odleglosc: 53.07m Odleglosc: 53.07m

Odleglosc: 53.07m Odleglosc: 53.07m



Obrazy
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Odleglosc: 53.07m Odleglosc: 53.07m

Odleglosc: 53.07m Odleglosc: 53.14m



Obrazy
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Odleglosc: 55.30m Odleglosc: 72.01m

Odleglosc: 72.86m


