
Układ sieci odbiorczej TN-C-S
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Temat:

Inwestor:

Nazwa rys:

E04.01
Branża:

Elektryczna
Podziałka:

02.06.2022
Data: Nr rys:

kasprojekt@wp.pl

PT
Faza:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Długa 50Projektował:

mgr inż. Andrzej Kasprzak
upr. bud. nr 26/98 BB w spec. elektr.
i elektroenerget. bez ograniczeń Widok słupka z zamontowanym gniazdem 125A

Projekt techniczny zasilania stanowisk ładowania autobusów

poziom gruntu

blacha Niro gr. 2mm

profil Niro - 200mm x 100mm x 4mm
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2 x M8x6

widok płyty stopowej słupka
300mm x 300mm x 10mm
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płask. Niro - 105mm x 50mm x 4mm

płask. Niro - 100mm x 50mm x 4mm

fundament F 300 x 300 x 800
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