
REZERWA min. 30 %

klimatyzacji, itp. po stronie dostawcy systemu.
Sterowanie urzadzeń wentylacji wg proj. wentylacji.

TN-S
Samoczynne wyłączanie zasilania

Sterowanie urządzeń technologicznych, wentylacji,
UWAGI:

0,76 kW/230V
centrala wentylacyjna N-WYDY 3x2,5

C16

C10

0,03A
AC
4P

63A

C16

1f
2,05 kW/230V

agregat od chlodnicy w centrali went.YDY 3x2,5

1f
0,015 kW/230V

jednostka ściennaYDY 3x2,5

1fC10

0,015 kW/230V
jednostka ściennaYDY 3x2,5

1fC10

0,015 kW/230V
jednostka ściennaYDY 3x2,5

1fC10

YDY 3x2,5

C16

C10

0,03A
AC
4P

63A

C16

1f
YDY 3x2,5

1f
jednostka ściennaYDY 3x2,5

1fC10

jednostka ściennaYDY 3x2,5

1fC10

0,015 kW/230V
jednostka ściennaYDY 3x2,5

1fC10

jednostka ścienna

jednostka ścienna

0,015 kW/230V

0,035 kW/230V

0,035 kW/230V

0,035 kW/230V

0,015 kW/230V
jednostka ściennaYDY 3x2,5

1f

C16

C16

0,03A
AC
4P

63A

C20

6,5 kW/400V
jednostka zewnętrznaYDY 5x4

3f
4,54 kW/400V

jednostka zewnętrznaYDY 5x4

3f

YDY 3x2,5

C10

0,03A
AC
4P

63A

1f
YDY 3x2,5

1f
YDY 3x2,5

1fC10

YDY 3x2,5

1fC10

YDY 3x2,5

1fC10

moduł sterujący (2 szt.)

YDY 3x2,5

1f

C10

C10

C10

YDY 3x2,5

1fC10

C10

C10

C10

C10

moduł sterujący (2 szt.)

moduł sterujący (2 szt.)

moduł sterujący (2 szt.)

moduł sterujący (2 szt.)

moduł sterujący (2 szt.)

moduł sterujący (2 szt.)

INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA

NR UPR.BUDOWLANYCH PODPIS
PROJEKTANT  W 
SPECJALNOŚCI  
ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYETAP

X 2022

ELEKTRYCZNA

Schemat rozdziału energii
BRANŹA
TEMAT
DATA SKALA NR RYS NR STR

- - - - - E-3

341/DOS/13inż. Jakub
Mielcarek

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PROSZKOWICACH
Proszkowice, gmina Mietków, 
dz. nr ewid. 355/4 AM-1, 
obręb Proszkowice

Gmina Mietków
ul. Kolejowa 35,
55-081 Mietków


