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Zainteresowani oferenci 

 

Dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie” 

znak sprawy: RI.271.3.2023.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

2023/BZP 00094203/01 z dnia 2023-02-14 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022r., poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi. 

Pyt. 1 W odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 06.03.2023 Zamawiający informuje, że „przykrycie z 

laminatu dla trzeciej komory reakcji należy uwzględnić w cenie ofertowej” . W PFU w pkt. 5.2 

informuje, że: „…wyposażenie trzeciej komory i przykrycie 3 komór w II etapie”. We wcześniejszych 

odpowiedziach na pytania nie wskazano na konieczność uwzględniania w cenie ofertowej przykrycia 

dla komór 1 i 2. Zamawiający kilkukrotnie podkreśla w odpowiedziach, że w I Etapie realizacji zadania 

mają być wykonane wszystkie niezbędne obiekty i zakres prac, które zagwarantują pracę oczyszczalni 

ścieków i osiągnięcie zakładanych efektów. Brak przykrycia komór reakcji nie jest jednak w naszej opinii 

warunkiem koniecznym do osiągnięcia zakładanych efektów oczyszczenia ścieków. Tym bardziej 3 

komory, która nie będzie w Etapie I eksploatowana. Prosimy o ponowną jednoznaczną odpowiedź czy 

należy w cenie ofertowej uwzględnić przykrycie komór i których ewentualnie? 

Odp. 1. Zamawiający potwierdza, że w I Etapie prac ze względów bezpieczeństwa i higienicznych 

należy dokonać przykrycia wszystkich komór, zgodnie z zapisami określonymi w PFU.  

2. W odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 06.03.2023 Zamawiający informuje, że „zakres Etapu I nie 

obejmuje wykonania ogrodzenia docelowego”. Pytanie dotyczyło natomiast ogrodzenia. Czy wobec 

tego, odpowiedź taką należy rozumieć, że należy wykonać (pozostawić po budowie) ogrodzenie 

tymczasowe czy należy zostawić teren zupełnie nieogrodzony? Ogrodzenie nie jest niezbędne do 

osiągnięcia zakładanych efektów oczyszczenia ścieków lecz teren powinien być stale ogrodzony ze 

względów bezpieczeństwa.  

Odp. 2. Zmawiający potwierdza, że ogrodzenie całości obiektu wskazane w PFU należy wykonać w II 

Etapie prac. Obecnie teren jest ogrodzony, w trakcie prowadzenia robót dla Etapu I wygrodzenie 

istniejące funkcjonującej oczyszczalni pozostaje nienaruszone. W II etapie robót istniejące 

ogrodzenie przewidzieć do demontażu i protokolarnego przekazania dla Inwestora natomiast cały 

teren oczyszczalni zastąpić nowym ogrodzeniem.  

Jednocześnie  Zamawiający  oświadcza,  że  termin  składania  i  otwarcia  ofert pozostaje bez 

zmian, tj. termin składania  ofert  jest 10.03.2023  r.  godz. 10.00, termin  otwarcia  ofert  jest  

10.03.2023r.  godz. 10.05. Zamawiający informuję, że niniejsza informacja stanowi integralna część 

SWZ, niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn 
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