
Gmina Olkusz
Rynek 1, 32-300 Olkusz

A 1sl. +48 32626 01 63, e-mail: pzetarg@umig'olkusz'pl
f \ www.olkusz.eu

rTIT**r**rt

Olkusz, dnia 1 5.09.202h.

K82.27r.2.25.202r

WyjaSnienia SWZ

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

na realizacjg zadania pn. Budowa przedszkols w solectwie osiek

Miasto i Gmina Olkusz informuje, i2 zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zam6wiei publicznych,

wyjaSnia tre6i specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w nastqpujqcy spos6b:

Pytanie 1:

Z',apoznajqcsig z projektem branZowym (sanitarnym) do kt6rego odsylacie firmy wyceniaj4ce

prorrg o"wskazanie miejsca gdziejest informacja o parametrach tlumik6w akustycznych?

Odpowiedi:
Proszg przyjmowa6 do wycen tlumiki zgodne z wymiarami. Zamawiajqcy zalqcza

zestawienie.

Pytanie 2.

Kod centrali w projekcie wentylacjivtyraLnie sugeruje 2e centralajest wyposaZonaw

chlodnice freonow4. Po co wigc wycenial agregatwody lodowej kt6ry obsluguje tylko

chlodnice wodne ?'Czy zatemnaleLry vtyceni(, agregatfreonowy? Jakie jego parametry maj4

by6? Czy motnasobie wyceni6 dowolny agregat freonowy?

Odpowiedi:
Centrala z chlodnic4 freonow4. Proszg przyjmowa(, agregat chlodniczy freonowy o mocy

chlodniczej 106kW.

Pytanie 3.

Brak w dokumentacji specyfikacji wykladziny PCV gr. 5 mm. Prosimy o wyja6nienie jakiego rodzaju

wykladzina ma zostad zastosowan a orazo zalqczenie szczeg6lowej specyfikacji'

Odpowiedi:
Wykladziny pCV - wykladzina heterogeniczna, grubo6i 2 mm, gruboSi warstwy u2ytkowej 0,8 mm,

antypoSlizgowo6i: R10, trudnopalnosi: Bfl-s1, 6cieralno6i: T, klasa u2ytecznoSci 43134, kolor: zgodnie

z projektem.

Osoba prowadzqca sprawQ:
Andzej Budny, Mariola Graczyk, Slawomir Kocjal 
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