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BR. ELEKTRYCZNEJ E021:200
SCHEMAT ROZDZIELNICY RL2

1. Zamontować rozdzielnicę sterowniczą podtynkową wyposażoną zgodnie z schematem. 
2. Ochrona od porażeń:
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody,  
Ochrona przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i 
bezpieczników
3. Częśc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji 
4. Do załaczania i sterowania oswietleniem boiska zastosować sterownik z możliwością 
zdalengo załączania i wyłączania z poziomu aplikacji zainstalowanej w telefonie lub tablecie.
np. sterownik do sterowania oświetleniem ATSorlik 


