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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

    (dalej zwaną „Specyfikacją Techniczną”) 
 

1.1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (OST) 

1. Wstęp 

Pojęcia podstawowe: 

Inspektor (przedstawiciel Zamawiającego) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z dokumentacją i Specyfikacją Techniczną, 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Przedmiar – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Obmiar Robót – pomiar wykonanych Robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze Robót, albo obliczenia wartości Robót dodatkowych, nie objętych 

przedmiarem. 

Odbiór końcowy – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym 

przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę  faktu zakończenia Robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Wykonawca – oznacza wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

1.1. Zamawiający 

Zamawiającym jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy – ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz 
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1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru Robót, wspólne dla 

wszystkich rodzajów Robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: „Remont systemu sygnalizacji 

pożaru w budynku nr 4”. 

Adres kompleksu: 85-915 Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 

wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w 

zakresie sposobu wykonania Robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący 

w szczególności wymagania Materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych Robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

 

1.4. Wspólny słownik zamówień (CPV). 

45262690-4    Remont starych budynków 

45111300-1    Roboty rozbiórkowe 

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne 

       45410000-4    Tynkowanie 

       45442100-8    Roboty malarskie 

       45311000-0                 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

       31520000-7    Lampy i oprawy oświetleniowe 

       45311200-2   Układanie przewodów, puszki, osprzęt, opraw 

       45314300-4   Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

       45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

       45312000-7    Instalowanie systemów alarmowych i anten 

 

      

1.5. Informacje o terenie budowy 

 

Dane podstawowe budynku nr 4: 

Podstawowe dane techniczno – użytkowe: 

Rok budowy: 1914r. 

• Powierzchnia objęta opracowaniem: 

Piwnica   – 226,62m2 

Parter   – 1240,35m2 

I piętro   – 418,39m2 

• Ilość kondygnacji  – 2 + częściowe podpiwniczenie 

Budynek ujęty w rejestrze Miejskiego Konserwatora Zabytków. Użytkownik przed rozpoczęciem prac musi uzyskać 

zgodę na prowadzenie prac budowlanych  
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1.6. Wyszczególnienie prac towarzyszących i Robót tymczasowych 

 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie Robót następujące Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. 

 utrzymanie urządzeń i zaplecza placu budowy. 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp i p-poż. 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

a) Miejscem realizacji Robót jest „teren zamknięty” w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poruszanie się 

po terenie zamkniętego kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracowników oraz pojazdów 

samochodowych. Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego placu budowy, 

winni respektować polecenia służb dyżurnych. 

b) Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

c) Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami. 

d) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, które mogą mieć wpływ na 

jakość i sposób wykonania Robót. 

e) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń. 

1.8. Dokumenty odniesienia 

Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

1. Zapisami Specyfikacji Technicznej; 

2. Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2017.1332 z późn. zm); 

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401); 

4. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

220); 

5. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21); 

6. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru Robót budowlanych.  

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem i technologią 

Robót wynikającą z załączonego do zamówienia Przedmiaru Robót, Specyfikacją Techniczną, zestawieniem 

elementów konstrukcyjnych i z Poleceniami Inspektora.  

 

1.9. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

1.10. Zgodność Robót z ST 

Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczególnione choćby w 
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opisie przedmiotu zamówienia a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Techniczną. 

 

Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawarte w 

Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a  efekt/elementy Robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z 

art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21). Na terenie prowadzenia Robót mogą wystąpić 

liczne zagrożenia dla drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń dlatego Wykonawca zobowiązany jest 

do ochrony oraz przywrócenia do stanu pierwotnego terenów zielonych, a także w porozumieniu z administratorem 

wykonać nasadzenia kompensacyjne w przypadku nieodwracalnego zniszczenia drzew i krzewów. 

Wykonawca uprzątnie z placu budowy Materiały po demontażu i rozbiórce.  

 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny Sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. Materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych Materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

 

1.15. Materiały z rozbiórki (demontażu) 

Materiały z demontażu w dobrym stanie technicznym i nadające się do dalszego wykorzystania po uzgodnieniu z 

Inspektorem TUN, Wykonawca przekaże do magazynu SOI. 

Odpady powstałe podczas wykonywania remontu stanowią własność Wykonawcy zgodnie z art. 3 pkt.32 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.): 

 materiały pochodzące z wymiany podczas wykonywania prac remontowych, zakwalifikowane jako złom 

stalowy, złom kolorowy oraz zużyte kable i urządzenia elektryczne i elektroniczne, traktowane są jako odpad 

i winny być zdawane przez Wykonawcę do magazynu SOI; 

 materiały z demontażu nie nadające się do dalszego wykorzystania (np.: gruz itp.) traktowane są jako odpad, 

którego wytwórcą jest Wykonawca i który jest zobowiązany do wywiezienia go z terenu budowy;  

 wywóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Wykonawca transportuje do najbliższego zakładu 

utylizacji jednak nie dalej niż 10 km.  

 wywóz i utylizację jonizacyjnych czujek dymu oraz dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołu zdawczo 

odbiorczego z przekazania odpadów promieniotwórczych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych Przedsiębiorstwa Państwowego w Świerku 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

(przedstawiciela Zamawiającego) o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.17. Organizacja placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy; 

- Składowania Materiałów i elementów budowlanych; 

- Utrzymania w czystości placu budowy. 

        

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu Robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania Materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

    

2.2.  Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego). 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem. 
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2.5. Wariantowe stosowanie Materiałów 

Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna nie przewiduje możliwości wariantowego zastosowania 

rodzaju Materiału. 

Wymagane parametry techniczne Materiałów wynikają z załączonego do zamówienia Przedmiaru.  

2.6. Materiały równoważne 

●  W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robót  lub  w przedmiarze Robót lub 

zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do 

wymaganych Materiałów i urządzeń – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia Materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach 

technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne 

dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

● Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym Materiałów 

wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 

przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane Materiały i Roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

3.       Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4.       Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów/Sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora lub Kierownika SOI. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 
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5.       Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, projektu organizacji Robót oraz Poleceniami Inspektora. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.     Kontrola jakości Robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów.  

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te Materiały, które posiadają: 

certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku Materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

7.        Obmiar Robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o 

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 

Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora. Obmiar wykonanych przez Wykonawcę Robót potwierdza przedstawiciel SOI na terenie 

którego realizowane były Roboty. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem Robót, dopuszczonymi do stosowania i 

atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w 

Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju Robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość Robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych na podstawie obmiaru Robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami 

skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości Robót, np. przy obliczaniu 

powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 

nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i 

powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 

nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

 

7.3. Urządzenia i Sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i Sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i Sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub Sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 

Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

 

8. Odbiór Robót 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

8.4.Osteczny odbiór robót 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i Ew. uzupełniające lub zamienne), 

2) recepty i ustalenia technologiczne, 

3) rejestry obmiarów (oryginały), 

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST, 

5) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST, 

6) opinię technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie ze ST, 

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp..) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.      Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym  za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa się według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz 

rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót. Ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego mają charakter cen 

ryczałtowych (niezmiennych).  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić książkę obmiaru Robót i obliczać wynagrodzenie kosztorysowe po 

wykonaniu uzgodnionego zakresu Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych w kosztorysie nie należy wliczać podatku VAT. 

10.      Przepisy związane 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 
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poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 
 

 

1.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  ROBOTY 

BUDOWLANE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

elektrycznych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

         1. Roboty remontowe wewnętrzne 

- Prace okołobudowlane (bruzdowanie, zaprawianie bruzd, prace malarskie, demontaż i ponowny montaż  

kasetonów sufitu podwieszonego, rusztowania) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST i 

poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów, ich 

aprobaty techniczne lub świadectwa badań oraz ewentualne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały spełniają wymagania. 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe wg PN i aprobat technicznych o których mowa w SST. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
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5.1.Warunki przystąpienia do robót: 

 

Według OST 

6.  Kontrola jakości 

Według OST 

7.  Obmiar robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

8.  Odbiór robót 

Wymagania przy odbiorze: 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg dokumentacji. 

Odbioru robót powinien dokonać Inspektor, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

9.  Podstawa płatności 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

dokumentacji. 

 
10.      Przepisy związane 

    PN-EN 197-1:2002                 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

                                                       powszechnego użytku. 

    PN-EN 197-1:2002                 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                                       powszechnego użytku. 

    PN-86/B-30020                 Wapno. 

    PN-EN 13139:2003                 Kruszywa do zaprawy. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/M-02138.           Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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1.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 

ELEKTRYCZNE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

elektrycznych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Demontaż i utylizację starego systemu SSP 

 Demontaż i utylizacja centrali CSP-38 zlokalizowanej w LCN w budynku nr 1  

  Przełączenie elementów sterujących klapami oddzielenia pożarowego  na poddaszu budynku nr 4 z centrali 

POLON4900 znajdującej się w budynku nr 25 do nowo projektowanej centrali w budynku nr 4,  

 Montaż nowego systemu SSP 

 Montaż instalacji zasilającej centralę SSP i zasilacz sieciowy 

  Rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej TG na parterze budynku o 2 aparaty elektryczne typu S (301 B10) 

lub w przypadku braku miejsca wykonać rozdzielnicę p/t do zabudowy tych aparatów. 

 Montaż tras kablowych w postaci koryt, listew i rur instalacyjnych, 

 Ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym ze sztuką oraz obowiązującymi normami, 

 Wykonaniem oznakowania zgodnego z normami, 

 Przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi montowany  

element instalacji elektrycznej. 

 

Określenia dodatkowe: 

Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących, dostępnych  w  wypadku  pojawienia  

się  na  nich  napięcia  w  warunkach  zakłóceniowych.  

Sieć uziemiająca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz połączenia uziomów budynków  i  obiektów  

zrealizowana  poprzez  ułożenie  w  ziemi  bednarki ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.  

IP - kod oznaczający stopień ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST i 

poleceniami Inspektora. 
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2.  Materiały. 

Lp Nazwa Symbol j.m. Ilość 

 
 
 

1 

Centrala sygnalizacji pożarowej, system interaktywny 

- 4 pętle po 127 adresów, drukarka wbudowana, praca sieciowa, 

16 wyjść programowalnych o stykach bezpotencjałowych 

1A/24V, 2 linie sygnalowe 0,5A, 6 linii 0,1A/24V, 8 linii 

kontrolnych (wej.).  

 
 
 
POLON 4900 

 
 
 

kpl 

 
 
 

1 

2 Pojemnik akumulatorów 24 Ah do 44 Ah PAR-4800 szt 1 

3 Akumulator ZEUS 40 Ah/12V 40 Ah/12V szt 1 

4 Akumulator ZEUS 7 Ah/12V 7 Ah/12V szt 2 

5 Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 2 

6 Optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć DOR-4046 szt 90 

7 
Optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć 

DUR-4046 szt 29 

8 
Optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć 

DOT-4046 szt 18 
9 Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043 i 4046) G-40 szt 137 

10 
Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny 

wewnętrzny z izol. zw. 
ROP-4001M kpl 14 

11 
Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny 
zewnętrzny z izol. zw. ROP-4001MH kpl 1 

12 Wskaźnik zadziałania WZ-31 szt 37 

13 
Element kontrolno-sterujący (1wyj./2wej.) z izolatorem EKS-4001 kpl 27 

14 
Element kontrolno-sterujący (1wyj./2wej.) z izolatorem EKS-4001W kpl 3 

15 Puszka instalacyjna PIP-3AN PIP-3AN szt 14 

16 Element kontrolno-sterujący (1wyj./2wej.) z izolatorem EKS-4001 kpl 27 

17 Element kontrolno-sterujący (1wyj./2wej.) z izolatorem EKS-4001W kpl 3 

18 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewn SAOZ-Pk szt 2 

19 Sygnalizator akustyczno-optyczny wewn SA-K7-W2 szt 14 

20 Zasilacz pożarowy (CPD, CNBOP) EN54C-5A28 szt. 1 

21 Akumulator 28 Ah/12V 28 Ah/12V szt. 2 
22 Rozdzielnica podtynkowa z wyposażeniem  szt 1 

     
 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.Warunki przystąpienia do robót: 

 

Według OST 
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6.  Kontrola jakości 

Według OST 

7.  Obmiar robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

8.  Odbiór robót 

Wymagania przy odbiorze: 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg dokumentacji. 

Odbioru robót powinien dokonać Inspektor, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

9.  Podstawa płatności 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

dokumentacji. 

 

10.      Przepisy związane 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

10.  PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe  

11.  PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  –  Ochrona przeciwporażeniowa  

12.  PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed   skutkami oddziaływania cieplnego  

13.  PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed prądem przetężeniowym  

14.  PN-IEC  60364-4-45:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed obniżeniem napięcia  

15.  PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  –  Odłączanie izolacyjne i łączenie  
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16.  PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  –  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Postanowienia  ogólne  

 - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

17.  PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi  

 przepięciami  i uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach  wysokiego napięcia  

18.  PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed przepięciami  -  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub  

łączeniowymi  

19.  PN-IEC  60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  –  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo  -  -środki  ochrony  przed  

 prądem przetężeniowym  

20.  PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  -  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  zewnętrznych  –  Ochrona  

 przeciwpożarowa  

21.  PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  

wyposażenia  elektrycznego  -  Postanowienia ogólne  

22.  PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i  montaż  

wyposażenia  elektrycznego  –  Oprzewodowanie  

23.  PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Dobór  i  montaż  

wyposażenia  elektrycznego  –  Aparatura  rozdzielcza i sterownicza  

24.  PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  

wyposażenia  elektrycznego  -  Uziemienia   i przewody ochronne  

25.  PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Dobór  i  montaż  

wyposażenia  elektrycznego  –   Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

26.  PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie 

odbiorcze  

27.  PN-IEC  439-3+A1:1997  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  -   Wymagania  dotyczące  

niskonapięciowych  rozdzielnic  i  sterownic przeznaczonych  do  instalowania  w  miejscach  dostępnych  do  

użytkowania  przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe  

28.  PN-IEC  664-1:1998 Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach niskiego napięcia - Zasady, 

wymagania i badania  

29.  PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa  

30.  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)  

31.  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

 


