Zatgcznik nr 1 b.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadanie nr 1 — przeglady serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji
klapy dymowe

I. Warunki udziatu w postepowaniu

1. Posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia w zakresie montazu i serwisowania klap dymowych
Zamawiajacy moze zazadaé przedtozenia stosownego zaswiadczenia ASP (autoryzowany serwis
producenta).

2. Dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

Il. Miejsce Ustugi.

Warszawa, ul. Jagielloriska 72.
1. Budynek stacji obstugi pojazdéw wraz z czescig biurowg (hala duza).
2. Budynek stacji obstugi pojazdéw wraz z czescig biurowa (mata duza).

lil. Zakres prac objetych zamoéwieniem

W zakres przegladu i konserwacji wchodzg czynnosci przewidziane przez producentéw klap dymowych,
zwiaszcza zapisy ujete w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urzadzenia, w szczegdlnosci

1. Sprawdzenie danych systemowych centrali oddymiania.

Otwarcie klapy, sprawdzanie prawidtowosci pracy urzgdzenia:
a) sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie okué oraz pozostatych elementow);
b) sprawdzenie oku¢,

Ogledziny zewnetrzne wszystkich elementdw;

Sprawdzenie dziatania centrali sterowniczej przy zamknietych klapach w trybie testowym;

Naklejanie kontrolki dokonanego przegladu;

Reczne zamkniecie z przycisku wentylacyjnego (jesli dotyczy);

Przeprowadzenie prébnych alarméw;
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Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia a mieszczace sie w ramach
konserwacji.
9. Sporzadzenie protokotu rocznego przegladu okresowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

IV. Terminy

1. Pierwszy przeglad najpdzniej 2 tygodnie po zawarciu umowy.

2. Drugi i trzeci co rok.

3. Ostatni przeglad dwa tygodnie przed zakonczeniem umowy.

4. Ustugi winny by¢ wykonywane w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.
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