

OPIS
na wykonanie: Instalacji DN110 od zaworu zbiornika ścieków do przyłącza wozu asenizacyjnego na zewnątrz. 
Zakres prac obejmuje: 
Długość instalacji około 14mb. 
· wykonanie podpór o wysokości około 1,2m montowanych do posadzki pod rurociąg ze stali ocynkowanej ogniowo,
· montaż rurociągu z rury PE DN110 SDR17,
· montaż tulei z kołnierzami na 2 zasuwy (zasuwu dostarcza zamawiający),
· montaż trójnika PE,
· wykonanie przejścia przez ścianę pomieszczenia,
· montaż dostarczonej przez klienta mufy przyłączeniowej do złącza pompowania,
Termin składania ofert do 23.11.2023r. do godziny 12:00.

Termin rozpoczęcia prac 27.11.2023r. praca w godzinach od 8:00 do 16:00.
Termin ukończenia prac 06.12.2023r.

