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SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: : BO L11/02/X Modernizacja i adaptacja bibliofekl szkolnej celem
stworzenia nowoczesnej przesirzeni czyfelnlcze] I edukacyjne]
wraz z zakupem sprzetu IT, mebli bibliotecznych i nowych
zasobéw bibliotecznych w Szkole Podstawowe] Nr 17
im. Tadeusza Koéciuszki w Katowicach przy ul. Dekerta 1

A. BRANZA BUDOWLANA

l. Zakres robét objety opisem technicznym

- wyburzenie éciany z przeszkleniem
- demontaz mebli
- uzupemienie tynkéw
- wymiana kratki wentylacyjnej
— zerwanie posadzki PCV
- warstwy wyréwnawcza + wylewka samopoziomujaca
- u+oZenie wyk+adziny PCV z wywinieciem na éciany
- wykonanie naprawy posadzki wraz z warstwa wyréwnawczq
- umZenie wyk#adziny PCV w wywinieciem na éciane
- montaz listwy progowej
- montaz écianki dziatowej z g-k
- malowanie écian i sufitu
- malowanie rur c.o.
- dostawa rolet okiennych
- montai nawietrzakéw higrosterowalnych
- montaz nowych mebli bibliotecznych (dostawa inwestora)
- dostawa i montaz tablicy BO i regulaminu
- wywéz i utylizacja gruzu

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreélone
szczegélowo w przedmiarach robét lub opisie technicznym poszczegélnych robét.
Wymagania ogélne naIeZy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze szczegébwymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robét.

Specyfikacje techniczne sq zgodne z zasadami ustawy ,, Prawo Zaméwiefi
Publicznych”
i uwzgledniajq normy pafistwowe, instrukcje, deklaracje zgodnoéci, certyfikaty,
atesty higieniczne i przepisy stosujqce sie do robét.



Wykonawca do  wykonania zadania powinien stosowaé materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na  znak bezpieczefistwa wskazujacy, 2e zapewniono zgodnoéé z
kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz WTaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci z aprobatq techniczna, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy
atesty i éwiadectwa badafi pozwalajace na stwierdzenie wTaéciwego
zastosowania.

B. BRANZA ELEKTRYCZNA

CPV 45. 31. 00. 00-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

CPV45.3I . 70. 00—2 (Inne instalacje elektryczne

l . Zakres robét

Modernizacja instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego obejmuj e m.in. nast9pujqce
prace:

Wymiana zabezpieczenia odywu do zasilenia tablicy T7 w rozdzielnicy gtéwnej RG

na rozlqcznik bezpiecznikowy,

wymiana kabla zasilajqcego rozdzielnicq, obiektowq T7 na nowy,

demontaz elektroosprz¢tu i opraw oéwietleniowych w pomieszczeniu biblioteki na czas

prowadzenia robét budowlanych,

demontaz istniejqcej tablicy obiektowej T7 i wymiana na nowq wraz 2 now; aparaturq,

wymiana kabla zasilaj qcego tablic¢ komputerowq w czytelni na nowy,

wymiana kabla zasilajqcego rozdzielnicc; w pokoju nauczycielskim na nowy,

przebudowc; instalacji elektrycznej i telekomunikacyjncj w dostosowaniu

do proj ektowanej aran2acji,

montaz projektowanego elektroosprzqtu i opraw oéwietleniowych,

pomiary elektryczne,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegétowy zakres robét zostai opisany w dokumentacji projektowej opracowanej

przez: Danuta Fredowicz ESAL Pracowam'a Projektowa.

Plzedmiar robét stanowi element pomocniczy



2. Materialy

Do wykonania robot instalacyjnych naleZy stosowaé materialy:
- zgodnie z podanymi wytycznymi w dokumentacji projektowej. Przed zabudowq przedloZyé
karty techniczne inspektorowi nadzoru.
- posiadajqce aktualne certyfikaty i deklaracje zgodnoéci, ktore naleZy doiqczyé
do dokumentacji powykonawczej.

3. Wykonanie robét

Roboty wykonywaé zgodnie ze zleceniem Zamawiajqcego. Przy wykonywaniu robot
przestrzegaé przepisow bhp i p.poz. Przed przystapieniem do robot przedkoZyé inspektorowi
nadzoru kopie aktualnych uprawniefi elektromonteréw, pozwalajqce na prace;
przy urzqdzeniach elektrycznych do lkV.

4. Kontrola jakoéci robot

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza, odpowiadaé powszym wymaganiom
technicznym oraz posiadaé: éwiadectwa jakoéci producenta, deklaracje zgodnoéci, certyfikaty.

5. Odbiér robot

Odbiér techniczny obejmuje:
O sprawdzenie jakoéci materialéw, zamontowania osprzotu, u102enia i poprawnoéé

podlqczenia przewodéw i kabli,
0 sprawdzenie protokoléw pomiaréw impedancji potli zwarcia i stanu izolacji

przewodéw i kabli,
0 sprawdzenie protokoiow natoZenia oéwietlenia (zgodnie z aktualnymi

wymaganiami PN-EN 12464-1:2022-01),
O sprawdzenie prawid1owego zakor’lczenia i wykonania caloéci robot przewidzianych

do wykonania,
o roboty elektryczne odbiera inspektor robot elektrycznych.

6. Normy i przepisy

o Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z péZn. zm.),

o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 1225 z poin. zm.), ‘t I ls
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