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UWAGI

1. Wymiary podano w cm.

2. Na rysunku przedstawiono rozwiązanie

przykładowego Producenta postumentu

oświetleniowego wraz z poborem energii

elektrycznej. Dopuszcza się zastosowanie innego

rozwiązania po zaakceptowaniu przez Nadzór

Autorski oraz Inspektora Nadzoru.

3. Do wykonania 23 postumenty.

4. Zaleca się systemowe rozwiązanie mocowania wg

wybranego producenta postumentów.

5. W zależności od lokalizacji należy montować

postumenty oświetleniowe, oświetleniowe wraz z

możliwością poboru energii elektrycznej lub

oświetleniowe wraz z możliwością poboru energii

elektrycznej i poboru wody. Rozmieszczenie zgodne

z planem wyposażenia.
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Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie nad jeziorem Żnińskim Małym 
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