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45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN 
45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 
45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE 

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO:

GMINA BIERU
UL. RYNEK 14 
43-150 BIERU

5. IMI  I NAZWISKO OSOBY OPRAOWUJ CEJ PFU:

MGR IN . UKASZ ZGLI SKI, EKORPOBUD S.C.  

Opracowany zgodnie Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego 
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1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie efektywno ci energetycznej 
budynku u yteczno ci publicznej – Gimnazjum Nr 2 zlokalizowanego przy 
ul. Licealnej 17A w Bieruniu. Na przedmiot zamówienia sk ada si  zaprojektowanie 
i wykonanie inwestycji polegaj cej na: 

 dociepleniu cian zewn trznych i cian piwnic, 
 dociepleniu dachu, 
 cz ciowej wymianie stolarki okiennej i lusarki drzwiowej, 
 przebudowie elewacji – wymiana pustaków szklanych na okna, 
 modernizacji instalacji ogrzewania, 
 modernizacji instalacji elektrycznej, 
 modernizacji instalacji o wietlenia, 
 wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, 
 wykonaniu instalacji drena owej, 
 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, 
 wykonaniu robót odtworzeniowych zwi zanych z dociepleniem przegród 

budowlanych. 
W zakres zadania wchodzi: wykonanie inwentaryzacji na potrzeby 

sporz dzenia dokumentacji, sporz dzenie dokumentacji projektowej potrzebnej do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow , uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budow , sporz dzenie projektów wykonawczych, a tak e specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wykonanie robót budowlanych na 
podstawie tych projektów, w wyniku których zmodernizowany zostanie obiekt, 

cy do spe niania zak adanych funkcji, wynikaj cych z niniejszego PFU oraz 
wymaga  Zamawiaj cego. Obiekt b dzie s  celom inwestora tzn. Gminie Bieru .

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia kach ewid. nr 2047/106, 
2204/106; obr b ewid. 0002 Bieru  Stary w Bieruniu. Inwestycja realizowana b dzie 
przez Gmin  Bieru .

Zamawiaj cy zamierza skorzysta  z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa skiego 2014-2020, O  Priorytetowa IV w ramach dzia ania
Efektywno  energetyczna, odnawialne ród a energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Poddzia anie 4.3.4 Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w ca ci.
Planowana inwestycja, sk ada si  m.in. z nast puj cych elementów: 
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 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych
na dociepleniu przedmiotowego budynku wraz z remontem wej  do 
budynku, daszków, wymian  balustrad zewn trznych, wymian  stolarki 
okiennej i lusarki drzwiowej oraz robotami odtworzeniowymi,   

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych
na modernizacji: 
o instalacji ogrzewania, 
o instalacji o wietlenia, 
o instalacji elektrycznej. 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych
na wykonaniu: 
o instalacji wentylacji mechanicznej. 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych na 
przebudowie elewacji (wymiana pustaków szklanych na okna). 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych na 
monta u instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych na 
monta u drena u opaskowego. 

1.1.1. Zakres prac projektowych i robót budowlanych: 

 Opracowanie projektu wst pnego uzgodnionego przez Zamawiaj cego,
 Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwole , bada , w zakresie 

niezb dnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej m.in. 
uzyskanie/aktualizacja warunków technicznych pod czenia mediów, 

 Opracowanie inwentaryzacji obiektu na potrzeby sporz dzenia 
dokumentacji projektowej, 

 Opracowania kompletnej, wielobran owej dokumentacji projektowej 
niezb dnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow  oraz projektu 
wykonawczego zweryfikowanego przez Zamawiaj cego:
o uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnie  dla wszystkich przyj tych

rozwi za  konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
o uzyskanie opinii p.po . i sanepid, bhp. (w razie potrzeby), 
o uzyskanie pozwolenia na budow .

 Opracowanie programu budowy, Szczegó owych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów 
i kosztorysów inwestorskich, 

 Opracowanie audytu energetycznego zgodnego z wymaganiami 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego
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2014-2020, O  Priorytetowa IV w ramach dzia ania  Efektywno
energetyczna, odnawialne ród a energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Poddzia anie 4.3.4 Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 

 Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych 
z dostarczeniem koniecznych materia ów, sprz tu oraz 
wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich;  
o docieplenie cian zewn trznych, cian piwnic i dachu wraz 

z wykonaniem prac odtworzeniowych, 
o cz ciowa wymiana stolarki okiennej i lusarki drzwiowej (witryny 

aluminiowe na elewacjach H-I i B-C nie podlegaj  wymianie), 
o modernizacja instalacji ogrzewania, 
o modernizacja instalacji o wietlenia wewn trznego i zewn trznego 

(o wietlenie zew. W obr bie dziedzinieca),  
o wykonanie instalacji wentylacji, 
o wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 
o modernizacja instalacji elektrycznej (dostosowanie do  potrzeb 

instalacji fotowoltaicznej, wentylacji i o wietlenia), 
o wykonanie drena u opaskowego, 
o odtworzenie instalacji odgromowej, 
o remont wej  do budynku (remont konstrukcji, wymiana ok adzin, 

balustrad, daszków) 
o dostawa i monta  urz dze  oraz wyposa enia obiektów dla 

modernizowanych i nowych instalacji, 
o uzyskiwanie niezb dnych uzgodnie  i pozwole  wynikaj cych

z prawa, umo liwiaj cych eksploatacj  obiektów, urz dze
i instalacji, 

o przeprowadzanie prób ko cowych i prób eksploatacyjnych 
o uzyskanie odbiorów i pozwolenia na u ytkowanie obiektu, 

 Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, 

 Przekazanie Zamawiaj cemu obiektów do u ytkowania. 

Dokumentacja powinna by  zgodna z za eniami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa skiego 2014-2020, O  Priorytetowa IV w ramach 
dzia ania  Efektywno  energetyczna, odnawialne ród a energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Poddzia anie 4.3.4 Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 
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1.1.2. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektu: 

Stan istniej cy:

 powierzchnia terenu obj ta zagospodarowaniem:  11510m2

 powierzchnia u ytkowa:    2863,3m2

 powierzchnia zabudowy:   1132,0m2

 kubatura:  9901m3

 wymiary zewn trzne: 53,15x29,4m 
 wysoko : ok. 12,8m 

1.2. Aktualne Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja - po enie administracyjne, stan formalno-prawny 

Teren przewidziany pod inwestycj  polegaj  na dociepleniu istniej cego
budynku, przebudowie elewacji, monta u instalacji fotowoltaicznej  oraz modernizacji 
instalacji ogrzewania i wentylacji znajduje si  przy ul. Licealnej 17A w Bieruniu. 
Przedmiotowy obiekt znajduje si  na  dzia kach ewidencyjnych nr 2047/106 
i 2204/106, obr b 0002 Bieru  Stary.

Sytuacja formalno-prawna: 
 Dzia ka nr 2047/106 o powierzchni 1710m2 – w asno  Gminy Bieru  w 

trwa ym zarz dzie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, 
 Dzia ka nr 2204/106 o powierzchni 9800m2 –  w asno  Powiatu 

Bieru sko-L dzi skiego w trwa ym zarz dzie Liceum Ogólnokszta cego 
im. Powsta ców skich w Bieruniu. 

Dla obszaru inwestycji opracowany zosta  Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego o nazwie MPZP terenu po onego pomi dzy ulicami Marcina, 

ysinow , lini  kolejow  relacji Tychy – L dziny, rzek  Mleczn  i ulic  O wi cimsk ,
zgodnie z uchwa  nr II/6/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009r. 

W w/w MPZP teren, na którym zostanie przeprowadzona inwestycja zosta
okre lony symbolem B3.UO, o ustaleniu funkcjonalnym: tereny przeznaczone na cele 
us ug o wiaty dla której obowi zuj  nast puj ce ustalenia dotycz ce ukszta towania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 Przeznaczenie podstawowe: pod zabudow  us ug o wiaty; 
 Przeznaczenie towarzysz ce:

o pod zabudow  us ug sportu i rekreacji; 
o pod obiekty i budynki gospodarcze; 
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o pod obiekty ma ej architektury; 
o pod wewn trzne ulice dojazdowe oraz miejsca postojowe 

przewidziane do obs ugi terenu: UO; 
o pod ci g pieszo-rowerowy; 
o pod sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej; 
o pod ziele  urz dzon .

 Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego 
oraz parametrów i wska ników kszta towania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
o wysoko  zabudowy us ugowej, liczon  od poziomu terenu do jej 

najwy szego elementu konstrukcyjnego na maksymalnie: 16 m; 
o wysoko  zabudowy gospodarczej, liczon  od poziomu terenu do jej 

najwy szego elementu konstrukcyjnego na maksymalnie: 5 m; 
o intensywno  zabudowy na dzia kach inwestycyjnych przewidzianych 

pod zabudow  na maksymalnie: 0,8; 
o udzia  powierzchni biologicznie czynnej na dzia kach inwestycyjnych 

przewidzianych pod zabudow  na minimalnie: 30%; 
o dachy: p askie, dwuspadowe oraz wielospadowe o symetrycznym 

uk adzie po aci g ównych i nachyleniu w zakresie: 25°-40°; 
o zakaz sprowadzania po aci dachowych do poziomu terenu, 
o ustala si  zachowanie budynków zlokalizowanych niezgodnie 

z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, 
z mo liwo ci  ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy; 

o zakaz lokalizowania ogrodze  na terenach istniej cych
i projektowanych dróg publicznych oraz wewn trznych;

o w zakresie lokalizowania urz dze  reklamowych ustala si :
 zakaz lokalizowania reklam i znaków informacyjno-

plastycznych o powierzchni informacyjnej wi kszej ni : 6 m2; 
 zakaz lokalizowania urz dze  reklamowych na: obiektach 

ma ej architektury (w tym latarniach), na urz dzeniach 
technicznych (w tym: szafkach energetycznych, 
telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych); 

 zakaz lokalizowania urz dze  reklamowych na dachach; 
 zakaz umieszczania wi cej ni  1 szt. reklamy na jednej wolno 

stoj cej konstrukcji s cej do jej zamocowania; 
 zakaz lokalizowania wolno stoj cych urz dze  reklamowych 

na wysoko ci wy szej ni  5 m, licz c od poziomu terenu, do 
ich górnej kraw dzi.
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 Ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
o ustala si  zakaz lokalizowania inwestycji, których dzia alno  mo e

powodowa  przekroczenie dopuszczalnych norm okre lonych 
w przepisach szczególnych, poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytu  prawny; 

o ustala si  zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w zasi gu
ponadnormatywnego oddzia ywania akustycznego szlaków 
komunikacyjnych, bez zastosowania rozwi za  ograniczaj cych ich 
uci liwo  akustyczn ;

o zakaz grodzenia nieruchomo ci w odleg ci mniejszej ni  1,5 m od 
kraw dzi cieków wodnych. 

 Ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych
przepisów: 
o obszar znajduje si  w granicach obszaru górniczego „Bieru  I”; 
o obszar znajduje si  w granicach terenu górniczego „Bieru  I”, w jego 

zasi gu istniej  nast puj ce uwarunkowania: 
 zwierciad o wody gruntowej stabilizuje si  na g boko ci 2,0 

m pod powierzchni  terenu; 
 wyst powanie wstrz sów parasejsmicznych o przyspieszeniu 

do 200 mm/s2; 
 I – II kat. przydatno ci terenów pod zabudow , zgodnie 

z rysunkiem planu – po udniowa cz  planu, pozosta y
obszar planu znajduje si  poza zasi giem wp ywów 
eksploatacji górniczej; 

o szczegó owe informacje odno nie czynników geologiczno – 
górniczych, które powinno si  uwzgl dni  w projektach budowlanych 
nale y uzyska  w Okr gowym Urz dzie Górniczym; 

o cz ciowo obszar znajduje si  w strefie ochrony wa ów 
przeciwpowodziowych, w jej zasi gu ustala si  zasady 
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami odr bnymi; 

o na obszarze nie wyst puj  tereny zagro one osuwaniem si  mas 
ziemnych; 

o na obszarze planu nie wyst puj  obiekty zwi zane z Obron
Cywiln .

 Ustalenia dotycz ce sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania: 
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o mo liwo  lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej 
z planowanym przeznaczeniem terenu, z wykluczeniem takich 
obiektów, jak obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie s  one 
zwi zane z prowadzeniem budowy; 

o w zakresie dotychczasowego u ytkowania terenu ustala si :
 zakaz u ytkowania dzia ek niezgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w planie, je eli dzia alno  prowadzona na ich 
obszarze jest ród em uci liwo ci wykraczaj cej poza ich 
granice; 

 zakaz u ytkowania dzia ek niezgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w planie, je eli dzia alno  prowadzona na ich 
obszarze uniemo liwia wprowadzenie ustale  na dzia kach
inwestycyjnych do nich przylegaj cych.

 Ustalenia dotycz ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 
o budow cie ki pieszo-rowerowej zgodnie z rysunkiem planu; 
o w zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala si :

 budow  kanalizacji deszczowej dla wszystkich obszarów 
zainwestowania; 

 nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni 
pow. 0,1 ha, na których mo e doj  do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

 nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i 
chemicznych na terenach w asnych inwestorów, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji; 

 zagospodarowanie wód opadowych na terenach w asnych
inwestorów lub odprowadzanie ich z dzia ek w trawnikach 
przez system rozs czaj cy do czasu budowy sieci 
kanalizacyjnej przewidzianej do ich obs ugi. 

UWAGA! Podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych obiekt b dzie 
ytkowany. Zamawiaj cy wymaga od przysz ego Wykonawcy, i  wszelkie prace 

wewn trzne w miar  mo liwo ci nale y prowadzi  minimalizuj c uci liwo  dla 
ytkowników, a o ich rozpocz ciu nale y poinformowa  Zamawiaj cego z minimum 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody 
i korzystanie z kanalizacji powinno odbywa  si  ca y czas bez zak óce .
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1.2.2. Istniej cy stan zagospodarowania i morfologia terenu 

Teren dzia ek o nr ewid. nr 2047/106 i 2204/106, obr b ewid. 0002 Bieru
Stary przy ul. Licealnej 17A w Bieruniu obj ty zagospodarowaniem jest terenem 
zainwestowanym. Obecnie na terenie dzia ek znajduj  si  przedmiotowy budynek 

yteczno ci publicznej oraz infrastruktura towarzysz ca.
Przedmiotowy obiekt posiada w cz ci jedn  (sala gimnastyczna), dwie 

cznik z liceum) i trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnacj  podziemn .
Budynek zosta  wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 2001r. 

ciany zewn trzne z bloczków gazobetonowych i otynkowane. ciany piwnic 
z ceg y pe nej. Cokó  wyko czony tynkiem. Dachy jednospadowe, kryte pap .

Budynek po czony jest cznikiem z s siaduj cym Liceum 
Ogólnokszta cym, przy czym do Gimnazjum nale y najwy sza cz cznika, 
a reszta nale y do Liceum. Do budynku przylega te  sala gimnastyczna.  

System ogrzewania w budynku centralny, ogrzewanie wodne, instalacja 
dwururowa z rozdzia em dolnym. ród em ciep a jest kot ownia gazowa 
zlokalizowana w s siednim budynku. Grzejniki p ytowe wyposa one s  w zawory 
z wk adkami termostatycznymi. Wentylacja g ównie grawitacyjna, miejscami 
wspomagana wyci gami mechanicznymi.  

Istniej cy budynek u yteczno ci publicznej usytuowany jest w stosunku  do 
innych obiektów nast puj co:

 od strony po udniowej znajduj  si  dziedziniec z uk adem chodników 
i zieleni  urz dzon  oraz w dalszej odleg ci sala sportowa,   

 od strony pó nocnej przebiega ul. Licealna. Po drugiej stronie ul. Licealnej 
zlokalizowane s  budynki mieszkalne, 

 od strony zachodniej wzd  elewacji przebiega ci g pieszo-rowerowy 
oraz zlokalizowane s  budynki mieszkalne jednorodzinne, 

 od strony wschodniej znajduj  si  wybrukowany plac oraz przylegaj cy
budynek Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich.

Istniej ce zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji, przedstawiono na 
za . nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-u ytkowego. 

1.2.3. Obszary i obiekty podlegaj ce ochronie 

Obszar znajduje si  w granicach obszaru górniczego „Bieru  I” oraz terenu 
górniczego „Bieru  I”, w jego zasi gu istniej  nast puj ce uwarunkowania: 

 zwierciad o wody gruntowej stabilizuje si  na  g boko ci 2,0 m pod 
powierzchni  terenu; 

 wyst powanie wstrz sów parasejsmicznych o przyspieszeniu do 200 
mm/s2; 
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 I – II kat. przydatno ci terenów pod zabudow , zgodnie z rysunkiem planu 
– po udniowa cz  planu, pozosta y obszar planu znajduje si  poza 
zasi giem wp ywów eksploatacji górniczej; 

Szczegó owe informacje odno nie czynników geologiczno – górniczych, które 
powinno si  uwzgl dni  w projektach budowlanych nale y uzyska  w Okr gowym 
Urz dzie Górniczym. Cz ciowo obszar znajduje si  w strefie ochrony wa ów 
przeciwpowodziowych, w jej zasi gu ustala si  zasady zagospodarowania terenu, 
zgodnie z przepisami odr bnymi. Na obszarze nie wyst puj  tereny zagro one
osuwaniem si  mas ziemnych oraz obiekty zwi zane z Obron  Cywiln .

1.2.4. Dokumentacja fotograficzna 

Fot.1 Fragment elewacji po udniowej Fot.2 Fragment elewacji po udniowej 

Fot.3 Fragment elewacji wschodniej Fot.4 Fragment elewacji zachodniej 
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Fot.5 Fragment elewacji pó nocnej

1.3. Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnie , opinii i pozwole  oraz 
wykonanie robót budowlanych obj tych w/w opracowaniem. 

Planowana, ca kowita inwestycja, pozwoli na dostosowanie obiektów do 
obowi zuj cych standardów technicznych, funkcjonalnych, u ytkowych 
i eksploatacyjnych oraz podniesienie komfortu u ytkowników obiektu, zmniejszenie 
nak adów na bie ce utrzymanie obiektu poprzez ograniczenie zu ycia mediów oraz 
zmniejszy negatywny wp yw obiektu na rodowisko poprzez redukcj  emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.  

Inwestycja przewiduje docieplenie budynku wraz z pracami odtworzeniowymi, 
przebudow  elewacji, cz ciow  wymian  stolarki okiennej i lusarki drzwiowej, 
remont wej  do budynku oraz modernizacj  instalacji ogrzewania, o wietlenia, 
elektrycznej, a tak e wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i drena u
opaskowego. 

1.4. Szczegó owe  w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe wyra one we 
wska nikach powierzchniowo-kubaturowych 

W zwi zku z charakterem inwestycji, czyli dociepleniem budynku wraz 
z przebudow  budynku, wymian  stolarki  i  lusarki oraz modernizacj  instalacji, 
podawane poni ej parametry i wska niki, nie zmieniaj  si  w stosunku do stanu 
istniej cego. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  modyfikacji poni szych wska ników 
stosownie do ustale , jakie zostan  przyj te na etapie opracowanie projektu 
koncepcyjnego. 
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Podstawowe parametry funkcjonalno-u ytkowe obiektów budowlanych, 
przewidzianych do modernizacji w ramach inwestycji, na podstawie informacji od 
inwestora, zestawiono w poni ej: 

 powierzchnia terenu obj ta zagospodarowaniem:  11510m2

 powierzchnia u ytkowa:    2863,3m2

 powierzchnia zabudowy:   1132,0m2

 kubatura:  9901m3

 wymiary zewn trzne: 53,15x29,4m 
 wysoko : ok. 12,8m 
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2. Opis wymaga  Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Opis wymaga  Zamawiaj cego obejmuje:
 cechy obiektu dotycz ce rozwi za  budowlano-konstrukcyjnych i wska ników 

ekonomicznych, 
 warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadaj cych zawarto ci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymaganiem Zamawiaj cego jest:
 zaprojektowanie inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budow , poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezb dnych uzgodnie ,
opinii, ekspertyz i decyzji, 

 opracowanie koncepcji oraz dokumentacji niezb dnej do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budow , projektów wykonawczych i realizacja – 
modernizacja obiektu w wcze niej wymienionym zakresie w celu 
prawid owego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu inwestycji, 

 opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 nadzór wykonawczy w osobie kierownika budowy i nadzór autorski, 
 wyposa enie obiektu we wszelkie elementy, wynikaj ce z obowi zuj cych

przepisów, w szczególno ci, z przepisów BHP i ppo . w zakresie planowanej 
inwestycji, 

 przekazanie do eksploatacji (w tym, w przypadku takiej potrzeby, 
pozyskiwanie na rzecz Zamawiaj cego pozwole  na u ytkowanie). 

Roboty musz  by  zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami 
obowi zuj cych polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, 
w niniejszych Wymaganiach Zamawiaj cego, jakichkolwiek obowi zuj cych aktów 
prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
maj  spe nia  wymagania polskich przepisów, a wykonawca b dzie posiada
dokumenty potwierdzaj ce, e zosta y one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadaj  wymagane parametry. 
Wyroby budowlane b  wymaga y potwierdzenia, e spe niaj  one oczekiwane 
parametry.  

Zamawiaj cy przewiduje bie  kontrol  realizacji inwestycji. Kontroli 
Zamawiaj cego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiaj cego, b
w szczególno ci poddane: 
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 koncepcja projektowa przed ona przez Wykonawc  w pocz tkowej fazie 
projektowania, z ona w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego,

 rozwi zania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej – przed 
eniem wniosku Wykonawcy o uzyskanie decyzji na pozwoleniu na budow

oraz przed wykonaniem projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodno ci z programem 
funkcjonalno-u ytkowym, wymaganiami Zamawiaj cego oraz warunkami 
umowy, a tak e z  regulaminem „Regionalnego Programu Operacyjnyjnego 
Województwa skiego na lata 2014-220”, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzaj cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno ci, z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodno ci ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-u ytkowym i umow .
Dla potrzeb zapewnienia wspó pracy z Wykonawc  i potwierdzenia kontroli 

wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, zaleca si  ustanowienie 
przez Zamawiaj cego Inspektorów Nadzoru, w zakresach wynikaj cych z ustawy 
Prawo Budowlane i postanowie  umowy. 

Zamawiaj cy wymaga, aby projektowane elementy mia y zapewnion
odpowiedni  trwa . Instalacje, w zakresie orurowania i oprzewodowania, powinny 
zapewni  u ytkowanie, w okresie nie krótszym ni  30 lat, a osprz t i przybory 
instalacyjne, powinny zapewni  sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 
lat. Trwa  systemu ocieplenia budynku powinna wynosi  minimum 30 lat (nie 
dotyczy wyprawy tynkarskiej, trwa  wyprawy min. 5 lat). 

Wykonawca wykona wszystkie roboty obj te zakresem inwestycji, a tak e
wszystkie prace towarzysz ce i odtworzeniowe niezb dne do prawid owego 
wykonania niniejszego zadania.   

2.1. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do przygotowania dokumentacji 
projektowej  

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególno ci: 
 opracowanie koncepcji projektowej, 
 opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r., w sprawie szczegó owego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego, w tym: 

o dokumentacja techniczna niezb dna do uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budow  (6 kpl.), 

o projekt wykonawczy (6 kpl.), 
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o przedmiar robót (2 kpl.), 
o kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporz dzeniem 

Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia 
metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-

ytkowym (2 kpl.), 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna 

z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r., 
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego (2 kpl.). 

 ca  dokumentacji w wersji elektronicznej na p ycie CD (*.pdf, oraz rysunki 
w wersji edytowalnej np. *.dwg, kosztorysy w wersji edytowalnej 
*.xslx i *.ath)(2 kpl.). 

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególno ci: 
 wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie niezb dnych

warunków przy czenia, ustale  i uzgodnie , inwentaryzacje budowlane do 
celów projektowych, ekspertyzy, 

 opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami 
inwestorskimi i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kompletnej w zakresie bran  (architektonicznej, konstrukcyjnej, 
instalacyjnej, w tym instalacje: c.o., wentylacyjna, fotowoltaiczna, elektryczna) 
spe niaj cej wymagania polskich przepisów w zakresie bezpiecze stwa pracy, 
warunków sanitarnych, ochrony rodowiska i ochrony po arowej, wymaga
dla tego typu obiektów oraz posiadaj ca wymagane uzgodnienia 
i zatwierdzenia, 

 opracowanie niezb dnej dokumentacji do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budow  oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow ,

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obs ugi, eksploatacji 
i konserwacji instalacji, 

 opracowanie niezb dnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na 
ytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na u ytkowanie (w razie 

takie potrzeby), 
 uzyskanie wszelkich innych niezb dnych opinii, uzgodnie , ekspertyz i decyzji 

wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania 
dokumentacji. 

Projekty wykonawcze powinny uzupe nia  i uszczegó awia  dokumentacje 
projektow , w zakresie i stopniu dok adno ci, niezb dnym do realizacji robót 
budowlanych. 
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Ca  dokumentacji nale y opracowa  w  j zyku polskim, stosuj c zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okre lone w Polskich Normach. 

W koszcie ofertowym Wykonawca musi uwzgl dni  wykonanie wszelkich 
bada , ekspertyz i analiz niezb dnych do prawid owego wykonania zamówienia 
i sporz dzenia dokumentów. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie 
z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacyjne i decyzje administracyjne 
niezb dne dla zaprojektowania przedmiotu niniejszego kontraktu. Koszty uzyskania 
w/w uzgodnie  itd. obci aj  Wykonawc . Zamawiaj cy wymaga, aby przedmiot 
zamówienia obj ty by  co najmniej 36 miesi czn  gwarancj  i  r kojmi  oraz 
w przypadku instalacji dodatkowo co najmniej 60 miesi cznym serwisem. 

Przed z eniem oferty Wykonawca winien odby  wizj  lokaln  terenu budowy 
oraz jego otoczenia w celu oceny, na w asn  odpowiedzialno , kosztu i ryzyka, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmuj cej 
wszelkie niezb dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzysz ce do 
przygotowania projektu do zg oszenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowi zany pe ni  nadzór autorski w trakcie realizacji 
obiektu oraz ustanowi  osob  odpowiedzialn  za prowadzenie robót budowlanych. 

Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwi zania technologiczne, 
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewni  ca kowite 
bezpiecze stwo i higien  pracy, bezpiecze stwo po arowe oraz zapewni  wysokie 
walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Zamawiaj cy wymaga wysokiej trwa ci elementów budowlanych 
i wyposa enia technologicznego, funkcjonalno ci rozwi za , stosowania urz dze
o niskiej energoch onno ci i mo liwie niskich kosztach eksploatacyjnych, 
spe niaj cych wymagany efekt ekologiczny, doboru urz dze  i podzespo ów
w sposób ograniczaj cy do minimum ilo  cz ci zamiennych, a tak e atwej 
konserwacji i niezawodno ci dzia ania urz dze  oraz funkcjonowania infrastruktury. 
Dokumentacja projektowa wymaga odbioru ze strony Zamawiaj cego zgodnie 
z umow .

2.2. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do przygotowania terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, monta owe itp., 
 wykonane wed ug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawc

i zatwierdzonej przez Zamawiaj cego, niniejszych wymaga  i pozosta ych
dokumentów umowy oraz uzupe nie  i zmian, które zostan  do czone zgodnie 
z warunkami umowy. Ze wzgl du na funkcj  budynku nale y przed rozpocz ciem 
Robót, uzgodni  harmonogram z Zamawiaj cym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , za 
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , wymaganiami PFU, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami In yniera / Zamawiaj cego.
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Wszystkie prace, które b  polega y na po czeniu nowych urz dze
i instalacji z funkcjonuj cymi musz  uzyska  zgod  zarz dcy sieci. W tym celu 
Wykonawca b dzie wyst powa  na pi mie do zarz dcy sieci. Pisma te powinny by
przed one co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 
robót mo na b dzie przyst pi  wy cznie po uzyskaniu pisemnej zgody zarz dcy
sieci i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

Teren budowy powinien by  ogrodzony w sposób estetyczny i zapewniaj cy
bezpiecze stwo  u ytkowników bezpo rednio s siaduj cych z Terenem Budowy 
i prowadzonymi robotami. Stan techniczny ogrodzenia w trakcie prowadzenia robót 
powinien by  systematycznie kontrolowany. 

Wykonawca b dzie ponosi  odpowiedzialno  cywiln  wobec osób trzecich 
i musi ubezpieczy  budow  od szkód, zdarze  i OC przed podpisaniem umowy. 
Materia y z rozbiórki stanowi  w asno  Zamawiaj cego i nale y je zagospodarowa
zgodnie z dyspozycj  w ciciela. Pozosta e materia y z rozbiórki musz  by
wywiezione poza obr b budowy na koszt wykonawcy. Zagospodarowanie materia ów
z rozbiórki powinno si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o odpadach. 

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na w asny koszt i sam wyszukuje 
lokalizacj , ponosi koszty zwi zane z organizacj  pracy. Wykonawca zobowi zany
jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dost pem osób postronnych, 
a jednocze nie do zapewnienia doj  i dojazdów u ytkowników terenu w strefie 
i rejonie oddzia ywania budowy. Lokalizacja zaplecza budowy powinna by  ustalona 
z Zamawiaj cym. Uzgodnienia dotycz ce pod czenia i korzystania z energii 
elektrycznej, wody oraz odprowadzenia cieków Wykonawca dokonuje we w asnym 
zakresie. 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane
z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie 
wykorzystania patentowych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
inspektora nadzoru o swoich dzia aniach. 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca 
zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urz dze  w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz 

dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane 
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiaj cego.
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Uporz dkowa  teren po placu budowy. Wszelkie materia y i odpady nale y
usun .

2.3. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do architektury 

Form  architektoniczn  budynku po modernizacji nale y wkomponowa
w otoczenie w sposób zapewniaj cy zharmonizowanie z krajobrazem. Architektura 
budynku winna nawi zywa  do s siednich budynków. Rozwi zania architektoniczne 
musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego.  

Wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nale y wykona
niezb dne obudowy kana ów, sufity podwieszane i inne niezb dne elementy wn trz
do odtworzenia po monta u systemu wentylacji. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, minimalna wysoko  pomieszcze
przeznaczonych na sta y lub czasowy pobyt wi cej ni  4 osób powinna wynosi  3m. 
W/w pomieszczenia, których wysoko  powinna, wynosi  co najmniej 3 m, mog  by
obni one do wysoko ci nie mniejszej ni  2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, pod warunkiem uzyskania zgody pa stwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§ 72 rozporz dzenia). 

Planowan  inwestycj  nale y, zaprojektowa  i wykona  w sposób okre lony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniaj c niezb dne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 
niepe nosprawne, w szczególno ci poruszaj ce si  na wózkach inwalidzkich. 

2.4. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do konstrukcji 

Zamawiaj cy wymaga, aby roboty budowlane by y wykonywane na wysokim 
poziomie jako ciowym. W przypadku konieczno ci ingerencji w konstrukcj
istniej cego budynku, Zamawiaj cy wymaga, aby nowoprojektowane oraz 
przebudowywane elementy konstrukcyjne budynku, mia y zapewnion  trwa , nie 
mniejsz  ni  50 lat.

Elementy konstrukcyjne powinny by  zaprojektowane w sposób zgodny 
z obowi zuj cymi normami i standardami materia owymi oraz technicznymi. 

Wszystkie roboty modernizacyjne powoduj ce zwi kszenie obci
oddzia ywuj cych na konstrukcj  budynku powinny by  sprawdzone pod wzgl dem 
spe nienia stanów granicznych no no ci  i  u ytkowalno ci przez osob  posiadaj ce
odpowiednie uprawnienia. Prace winny by  poprzedzone ustaleniem uk adu
konstrukcyjnego i wymiarów elementów konstrukcji budynku, które wg. 
projektowanego schematu funkcjonalnego maj  ulec przebudowie oraz okre leniem 
stanu technicznego i faktycznej no no ci elementów konstrukcji: cian, podci gów, 
nadpro y i stropów w obr bie dokonywanej przebudowy konstrukcji. 
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adna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialno ci  za  projekt  i  obliczenia.  Ka da konieczna zmiana wprowadzona 
przez Wykonawc  musi zosta  zatwierdzona przez Zamawiaj cego.

2.5. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do instalacji 

Wykonawca zaprojektuje i dokona modernizacji instalacji: wentylacji, 
ogrzewania, elektrycznej i o wietlenia. W przypadku konieczno ci, 
wykona/przebuduje wszystkie wymagane przy cza dla planowanej inwestycji. 
W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniej cym uzbrojeniem, Wykonawca 
zaprojektuje i wykona uzbrojenie dostosowuj c je do zabudowy. Przebudow
istniej cego uzbrojenia nale y wykona  w oparciu o obowi zuj ce przepisy oraz 
warunki w cicieli sieci. Badania jako ci robót, w czasie ich realizacji, nale y
wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych norm i aprobat technicznych dla 
materia ów i systemów technologicznych. W czasie prowadzenia robót, jak równie
po ich uko czeniu, nale y wykona  próby i badania pomiarowe. 

Instalacje przewidziane do modernizacji
 Instalacja ogrzewania, 
 Instalacja o wietlenia, 
 Instalacja elektryczna. 

Instalacje przewidziane do wykonania
 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
 Instalacja drena u opaskowego, 
 Instalacja fotowoltaiczna. 

Sieci, przy cza i instalacje elektroenergetyczne
Obiekt zostanie wyposa ony w instalacj  fotowoltaiczn  o cznej mocy 

ok. 2,5 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie po czona z instalacj  elektryczn
obiektu. Instalacj  fotowoltaiczn  zaprojektowa  z uk adem zabezpieczaj cym przed 
wyp ywem energii do sieci elektroenergetycznej – ca  energii wykorzystana na 
potrzeby w asne budynku. 

Modu y fotowoltaiczne zostan  rozmieszczenie na dachu budynku 

 Moc instalacji fotowoltaicznej:   2,5 kWp 
 Szacowany roczny uzysk:  2474 kWh. 

Instalacj  fotowoltaiczn  stanowi  b :
 modu y fotowoltaiczne umieszczone na dachu, 
 falownik fotowoltaiczny, 
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 rozdzielnica pr du zmiennego (RGPV), 
 trasy kablowe, 
 okablowanie pr du sta ego (DC) i zmiennego (AC), 
 uk ad zabezpieczaj cy przed wyp ywem do sieci, 
 System Zarz dzania Energi .

Wymogi dotycz ce ogniw fotowoltaicznych: 
 Typ: krzemowe monokrystaliczne lub polikrystaliczne 
 Sprawno : >15% 

Normy: 
 PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Cz  7-712: Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji 
lub lokalizacji Fotowoltaiczne (PV) uk ady zasilania 

 PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepi ciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 
wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik; 

 PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania 
ogólne;

Inwestycja przewiduj  wymian  o wietlenia wewn trznego i zewn trznego
(dziedziniec) na nowe o mniejszym zu yciu energii. Przewiduje si  monta

wietlenia LED. 
Nale y przewidzie  o wietlenie zgodne z obowi zuj cymi normami. 
Szczególn  uwag  zwraca si  na pewno  zasilania jak równie  na pewno

w zakresie ochrony od pora .
Zainstalowane oprawy winny by  dobrane tak, aby zagwarantowa atwe 

utrzymanie czysto ci oraz wysok  trwa . O wietlenie powinno spe nia  wymagane 
normatywnie nat enie o wietlenia i jego równomierno  oraz powinno by
energooszcz dne.

W zwi zku z wykonaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz 
instalacji fotowoltaicznej w zale no ci od potrzeb, dostosowa  instalacj  elektryczn
do ich monta u. Prace wykona  zgodne z obowi zuj cymi normami. 

Przed opracowaniem dokumentacji nale y wyst pi  do dysponenta sieci 
energetycznej o wydanie warunków technicznych zasilania w oparciu 
o zaktualizowany bilans mocy. 

Wraz z wykonaniem ocieplenia nale y dokona  odtworzenia instalacji 
odgromowej instalacji odgromowej cian i dachu. Przewody Fe/Zn Ø8mm,  zgodnie 
z norm  PN-IEC 61024-1:2001. Zwody pionowe prowadzi  w rurach do instalacji 
odgromowej. przewidzie  skrzynki kontrolne. Uziomy sprawdzi  i w razie potrzeby 
wymieni  na nowe. Po wykonaniu instalacji dokona  pomiarów kontrolnych. 
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Uwaga, wszelkie przej cia przez elementy oddzielenia po arowego powinny 
mie  klas  EI wymagan  dla tych elementów. 

Sieci, przy cza i instalacje ciep ownicze
Inwestycja przewiduje modernizacj  instalacji ogrzewania polegaj  na 

wymianie zaworów termostatycznych oraz regulacji hydraulicznej instalacji. 
Regulacj  instalacji nale y przeprowadzi  z uwzgl dnieniem zaktualizowanego 
zapotrzebowania na ciep o po termomodernizacji. Zawory termostatyczne powinny 
posiada  czujnik otwartych okien.  

Instalacje wentylacji
Dla zapewnienia wymaganych parametrów klimatyczno – higienicznych 

w pomieszczeniach szko y przewiduje si  monta  uk adu wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej. 

Systemem wentylacyjny powinien zapewni :
 odpowiedni  ilo ci powietrza zewn trznego oraz wymagan  krotno  wymian 

powietrza w zale no ci od przeznaczenia pomieszcze ,
 podgrzewanie powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury nawiewu, 
 filtracje powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
 odzysk ciep a z powietrza wywiewanego. 

Jako g ówne urz dzenia wentylacyjne przewidzie  centrale wentylacyjne 
nawiewno – wywiewne. 

W pomieszczeniach toalet, azienek zaprojektowa  wentylacj  mechaniczn
wyci gow  zgodn  z wymaganiami w ciwych przepisów. 

Rozprowadzenie kana ów wentylacyjnych obudowa  lub zaprojektowa
w przestrzeniach stropów podwieszonych. Przewidzie  monta  izolacji termicznej 
i akustycznej  kana ów oraz elementów t umi cych ha as.  Uk ad automatyki centrali 

dzie zapewnia  sterowanie, zabezpieczenie i kontrol  pracy urz dze  centrali oraz 
umo liwia  wizualizacj  wszystkich parametrów urz dze  wentylacyjnych. Uk ad
sterowania urz dze  wentylacyjnych powinien zapewni  ich wy czenie w czasie 
po aru. Automatyka musi mie  mo liwo  ustawienia programu dziennego i 
tygodniowego dla za czania/wy czania urz dzenia i zmian  wydajno ci oraz z 
osobnym programem dla specjalnych dni ( wi ta).

Uwaga, wszelkie przej cia przez elementy oddzielenia po arowego powinny 
mie  klas  EI wymagan  dla tych elementów. 

Sieci, przy cza i instalacje kanalizacyjne
W celu ograniczenia ilo ci gromadzonych wód opadowych w gruncie 

zalegaj cym bezpo rednio przy murach fundamentowych budynku, nale y wykona
drena  odwadniaj cy, który b dzie zbiera  zarówno lokalnie spi trzane wody 
gruntowe jak i wody opadowe I pozwoli on skutecznie chroni ciany przyziemia 
przed naporem wód gruntowych. 



Termomodernizacja budynku u yteczno ci publicznej Szko y Podstawowej z Oddzia ami integracyjnymi nr 1 
w Bieruniu przy ul. Licealnej 17A w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków u yteczno ci
publicznej w Gminie Bieru ”

                                                                                                  2. Opis wymaga  zamawiaj cego

24

Drena  opaskowy zaprojektowa  z rur drenarskich z filtrem. Na trasie drena u
opaskowego zaprojektowa  studnie rewizyjne drena owe.  

Na skrzy owania przewodów istniej cego uzbrojenia podziemnego 
z projektowanym drena em nale y zaprojektowa  odpowiednie zabezpieczenia 
istniej cego uzbrojenia np. poprzez stosowanie rur os onowych. W razie potrzeby, 
w celu poprawnego odprowadzania wód drena owych nale y zaprojektowa
przepompownie. 

Przed opracowaniem dokumentacji budowlanej nale y wyst pi  do 
dysponenta sieci kanalizacyjnej o wydanie warunków technicznych przy czenia 
instalacji do sieci.  

2.6. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do wyko czenia 

Wykonawca zastosuje w robotach materia y o jako ci i w standardzie 
wyko czenia nie gorszym ni  okre lone w niniejszym PFU. Wszystkie materia y
zastosowane w robotach powinny by  nowe i o najlepszej jako ci, najbardziej 
odpowiednie do pe nionej roli, wymagaj ce minimum konserwacji. 

Wszystkie dobrane materia y i wyko czenia powinny zapewnia  d ugotrwa
przydatno  w warunkach klimatycznych w miejscu wbudowania. 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si  tak e docieplenie cian 
zewn trznych, cian piwnic oraz dachu. Projektowane ocieplenie cian zewn trznych 
powinno by  zgodne z systemem ocieple  BSO oraz spe niaj c wymagania Instrukcji 
ITB 447/2009 „Z one systemy izolacji cieplnej budynków ETICS. Zasady 
projektowania i wykonywania. 

Parametry ochrony cieplnej przegród zewn trznych winny zosta  przyj te na 
podstawie analizy cieplno – wilgotno ciowej przegród zewn trznych, zgodnie 
z audytem energetycznym przedmiotowego budynku oraz wymaganiami norm 
i przepisów prawa.  

System ocieplenia powinien by  sklasyfikowany jest jako 
nierozprzestrzeniaj cy ognia (NRO). 

Przegrody oraz elementy wyko czenia
 Dach: rozebranie istniej cego pokrycia papowego oraz wykonanie izolacji 

cieplnej w postaci p yt warstwowych termoizolacyjnych sk adaj cych si
z rdzenia styropianowego, oklejonego obustronnie asfaltow  pap
podk adow  wraz wykonanie nowego pokrycia papowego w systemie  
dwuwarstwowym.  
Wymagania dotycz ce p yt warstwach laminowanych pap :

o obustronna laminacja pap ,
o papa na górnej powierzchni powinna wystawa  poza obrys p yt 

umo liwiaj c wykonania zak adu,
o odchylenie od p asko ci :  5mm, 
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o odchylenie od prostok tno ci:    5mm/m, 
o napr enie ciskaj ce

przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym:   100kPa, 
o obci enie punktowe  

przy odkszta ceniu 5mm:  1000N, 
o klasyfikacja ogniowa:  klasa E d2, 

si a oddzieraj ca pap od powierzchni p yt:  15N, 
o wytrzyma  na odrywanie papy od p yt:  150kPa, 
o wspó czynnik przenikania ciep a:  0,037 W/m2K. 

Wymagania dotycz ce papy wierzchniego krycia: 
o prostoliniowo :  20mm/10m, 
o wodoszczelno :  200kPa, 
o reakcja na ogie : klasa E, 
o wytrzyma  z czy na cinanie: 

- zak ad pod ny: 700±200 N/50mm, 
- zak ad poprzeczny:   900±200 N/50mm, 

o w ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie 
- kierunek wzd : 50±10%, 
- kierunek w poprzek:  60±10%, 

o odporno  uderzenie:  2000mm, 
o odporno  na obci enie statyczne:  20kg,
o gi tko  w niskiej temperaturze: -25/Ø30mm, 
o odporno  na sp ywanie: 100 C,
o przyczepno  posypki:  20±10%, 
o przenikanie pary wodnej: µ=20 000. 

Wymagania dotycz ce papy podk adowej: 
o prostoliniowo :  20mm/10m, 
o wodoszczelno :  10kPa, 
o reakcja na ogie : klasa F, 
o wytrzyma  z czy na cinanie: 

- zak ad pod ny: 700±200 N/50mm, 
- zak ad poprzeczny:   900±200 N/50mm, 

o w ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie 
- kierunek wzd : 50±10%, 
- kierunek w poprzek:  60±10%, 

o gi tko  w niskiej temperaturze: -25/Ø30mm, 
o odporno  na sp ywanie: 100 C,
o przenikanie pary wodnej: µ=20 000. 
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ciany zewn trzne nadziemne: wykonanie izolacji cieplnej w postaci p yt
styropianowych (lub we ny mineralnej w przypadku konieczno ci spe nienia 
wymaga  przeciwpo arowych). P yty  mocowane za pomoc  kleju 
dedykowanego do systemów ocieple  oraz punktowo cznikami z trzpieniem 
metalowym. Na powierzchni p yt wykona  warstw  zbrojn  z zatopion  siatk
z w ókna szklanego oraz wypraw  tynkarsk  grubo ci 2,0-2,5mm (silikonow ,
zabezpieczon  przed wyst powaniem pora  biologicznych) lub ok adzin
imituj  ceg .
Parametry systemu ociepleniowego: 

o Wodoch onno  po 1 h, kg/m2: 
- warstwa zbrojna:  <0,05kg/m2,
- warstwa wierzchnia:  <0,1kg/m2,

o Wodoch onno  po 24 h, kg/m2: 
- warstwa zbrojna:  <0,12kg/m2,
- warstwa wierzchnia:  <0,55kg/m2,

o Przepuszczalno  pary wodnej – opór dyfuzyjny 
wzgl dny warstwy wierzchniej:  <1,2m, 

o Odporno  na uderzenie  
(uderzenie cia em twardym i przebicie):   Kategoria I 

o Odporno  na uderzenie na próbkach  
po cyklach starzeniowych:   > 80 J, 

o Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia przez ciany przy dzia aniu ognia od zewn trz: NRO.

ciany zewn trzne coko u i poni ej gruntu: wykonanie izolacji cieplnej 
i przeciwwilgociowej do poziomu odsadzki aw fundamentowych. Zastosowa

yty ze styropianu fundamentowego wodoodpornego oraz izolacj
przeciwwilgociow  w postaci pow ok bitumicznych. P yty poni ej gruntu 
mocowane za pomoc  kleju bitumicznego natomiast powy ej gruntu 
mocowana za pomoc  kleju dedykowanego do systemów ocieple  oraz 
punktowo cznikami z trzpieniem metalowym. P yty poni ej gruntu 
zabezpieczy  dodatkowo foli  kube kow . Natomiast  na powierzchni p yt
ponad gruntem wykona  podwójn  warstw  zbrojn  z zatopion  siatk
z w ókna szklanego oraz wypraw  tynkarsk  grubo ci 2,0-2,5mm (silikonow
lub mozaikow ) lub ok adzin  z p ytek klinkierowych. 

lusarka/stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna PVC, lusarka 
drzwiowa aluminiowa, stolarka w kolorze bia ym lub dostosowanym do koloru 
elewacji, wymiary dostosowane do istniej cych otworów. Nale y uwzgl dni
wymagania dotycz ce stolarki i lusarki wynikaj ce z przepisów 
bezpiecze stwa po arowego w zakresie klasy odporno ci ogniowej 
i wymaga  izolacyjno ci. 
Minimalne wymagania stolarki okiennej: 
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o ramy okien wykonane z profili pi ciokomorowych PVC 
o okna winny posiada  wspó czynnik przenikania ciep a U=0,9 W/m²K  
o izolacyjno  akustyczna (okna) co najmniej Rw=30dB, 
o klasa wodoszczelno ci kl. 4A (150Pa), 
o klasa kszta townika PCW (ramy) kl. A, 
o min. grubo  ca kowita kszta towników (ramy) 70 mm, 
o min. budowa kszta townika (ramy) 5 komorowa, 
o pakiet szybowy min. 4-16-4, 
o detale oku  oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem, 
o profile i pakiety powinny by  trwale nacechowane, powinny posiada

atest Instytutu Ceramiki i Szk a.
Minimalne wymagania lusarki drzwiowej: 

o ramy wykonane z profili aluminiowych, 
o wspó czynnik przenikania ciep a U=1,3 W/m²K, 
o szklenie szk em bezpiecznym klasy P4, 
o klasa wodoszczelno ci kl. 4A (150Pa), 
o pakiet szybowy 4-16-4-4, 
o wyposa enie: samozamykacz, odbojniki, zamek z wk adk

patentow , komplet kluczy (ilo  do ustalenia z Zamawiaj cym), 
zawiasy wzmocnione z regulacj , elektrozamek. 

Wymiary drzwi powinny spe nia  wymagania Rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 

ciany zewn trzne do wysoko ci pierwszej kondygnacji powinny by
dozbrojone drug  warstw  siatki zbrojeniowej oraz zabezpieczone preparatem 
antygraffiti. 

Wraz z ociepleniem przegród zewn trznych oraz wymian  stolarki  i  lusarki 
nale y uwzgl dni  prace zwi zane z odtworzeniem elementów zdemontowanych 
w wyniku prac termomodernizacyjnych, tj.: 

 wymiana systemu odwodnienia dachu, 
 wymiana obróbek blacharskich, 
 wymiana parapetów zewn trznych i wewn trznych,
 wymiana opaski z p yt betonowych, odtworzenie nawierzchni z kostki 

betonowej. 
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W zwi zku z modernizacj  instalacji wentylacji nale y tak e dokona  napraw 
uszkodzonych powierzchni cian, stropów, pod óg itp. wraz  z odtworzeniem 
wszystkich pow ok i ok adzin do stanu pierwotnego. 

Rozprowadzenie kana ów wentylacyjnych obudowa  lub zaprojektowa
w przestrzeniach stropów podwieszonych. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, minimalna wysoko  pomieszcze
przeznaczonych na sta y lub czasowy pobyt wi cej ni  4 osób powinna wynosi  3m. 
W/w pomieszczenia, których wysoko  powinna, wynosi  co najmniej 3 m, mog  by
obni one do wysoko ci nie mniejszej ni  2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, pod warunkiem uzyskania zgody pa stwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§ 72 rozporz dzenia). 

W ramach zadania przewidziano tak e remont wej  do budynku. Remont 
wej  obejmuj :

 naprawa konstrukcji schodów (dodatkowo przebudowa schodów na 
dziedziniec – zmniejszenie szeroko ci biegu), 

 wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z cokolikami: ok adzina 
kamienna – schody g ówne, ok adzina z p ytek gresowych - pozosta e,
ok adziny antypo lizgowe, 

 wymiana balustrad, pochwytów na nowe ze stali nierdzewnej,  
 remont murków, wykonanie podwójnej warstwy zbrojnej i wyprawy 

tynkarskiej, 
 wymiana zadasze  na nowe aluminiowe z wype nieniem ze szk a

bezpiecznego, 
 zadaszenie nad zej ciem do piwnicy – czyszczenie i malowaniem 

konstrukcji stalowej, wymiana p yt poliw glanowych na szk o akrylowe. 

2.6.1. ród a uzyskania materia ów

Na warunkach okre lonych w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca zobowi zany b dzie 
przedstawi  szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego materia u oraz 
przedstawi  odpowiednie wiadectwa. 

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza 
automatycznie, e wszystkie materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób 
ci y spe niaj  okre lone wymagania w czasie post pu robót. 
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2.6.2. Pozyskiwanie materia ów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za  spe nienie wymaga  ilo ciowych 
i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 

2.6.3. Parametry zastosowanych materia ów

Zastosowane materia y powinny spe nia  wymogi okre lone w Ustawie z dnia 
16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 
650), oraz w aktach wykonawczych, a tak e obowi zuj cych normach i 
specyfikacjach technicznych. 

Ogólne wymagania dla materia ów
Wszystkie zastosowane produkty przemys owe i materia y musz  posiada

odpowiednie dokumenty jako ciowe i u ytkowania, wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego: 

 certyfikaty na znak bezpiecze stwa, 
 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm , Aprobat

Techniczn  lub w ciwych zharmonizowanych Europejskich Norm. 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc

wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez 
Wykonawc . Je eli Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do 
innych robot ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane 
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem
i niezap aceniem.

Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy 

 one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, 
zachowa y swoj  jako  i  w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez 
In yniera /Zamawiaj cego.

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

Wariantowe stosowanie materia ów
Przewiduje si  mo liwo  wariantowego zastosowania materia ów. W tym 

przypadku Wykonawca na etapie projektowania, wyst pi o uzyskanie zgody 
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Zamawiaj cego na zmian  materia u. Nale y pami ta  o terminach na zatwierdzenie, 
szczególnie dotyczy to materia ów, dla których b dzie wymagane przeprowadzenie 
bada  przez Zamawiaj cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e
by  po niej zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.

.
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3. Cz  informacyjna 

3.1. Dokumenty potwierdzaj ce zgodno  zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikaj cymi z odr bnych przepisów 

Inwestycja, pn. Termomodernizacja budynku u yteczno ci publicznej 
Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu przy ul. Licealnej 17A w ramach zadania "Modernizacja 
energetyczna budynków u yteczno ci publicznej w Gminie Bieru ”, zlokalizowana na 
dzia kach ewid. nr 2047/106 i 2204/106, obr b 0002 Bieru  Stary w Bieruniu jest 
zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie MPZP 
terenu po onego pomi dzy ulicami Marcina, ysinow , lini  kolejow  relacji Tychy 
– L dziny, rzek  Mleczn  i ulic  O wi cimsk , zgodnie z uchwa  nr II/6/2009 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009r. 

3.2. O wiadczenie zamawiaj cego stwierdzaj ce jego prawo do dysponowania 
nieruchomo ci  na cele budowlane 

Inwestor, przed z eniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budow , przeka e  o wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo ci  na cele 
budowlane. 

3.3. Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 
1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566), 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650), 

4) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422, z 2017 r. poz. 2285) 

5) Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z 2013 r. poz. 762, 2015 r. poz. 1554) 

6) Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonamo-u ytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pó n. zm.), 

7) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 
nr 169 poz. 1650 z pó n. zm.), 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 799), 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650), 

10) Rozporz dzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719), 

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 620) 

12) Rozporz dzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz.U. 2015 
poz. 2117), 

13) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku 
i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 
2018 r. poz. 810),

14) Polskie Normy oraz obowi zuj ce przepisy techniczno-budowlane. 

3.4. Inne informacje i dokumenty niezb dne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególno ci:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiaj cy dysponuje jedynie kopi  mapy zasadniczej, nie dysponuje 
natomiast map  do celów projektowych. Wykonawca zobowi zany jest do 
pozyskania map we w asnym zakresie. 

3.4.2. Badania geotechniczne okre laj ce warunki gruntowo-wodne 

Zamawiaj cy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi okre laj cymi 
warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu. W przypadku takiej potrzeby 
wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania we w asnym zakresie. 

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren inwestycji nie jest obj ty ochron  konserwatorsk .
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3.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie obj tym zagospodarowaniem wyst puje ziele  wysoka, w postaci 
drzew, ziele redniowysoka w postaci wi kszych krzewów oraz ziele  niska 
w postaci ma ych krzewów i traw. 

3.4.5. Dane dotycz ce zanieczyszcze  atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony rodowiska, 

W razie konieczno ci Wykonawca pozyska wszystkie wymagane opinie, czy 
ekspertyzy zwi zane z ochron rodowiska. Zgodnie z pismem otrzymanym od 
RDO  o sygnaturze WPN.6335.193.2018PK nale y potwierdzi  lub wykluczy
wyst powanie ptaków lub nietoperzy i w razie potrzeby sporz dzi  opinie 
ornitologiczno-chiropterologiczn .

3.4.6. Inwentaryzacja obiektów i urz dze  naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do rozbiórek 

Zamawiaj cy nie posiada inwentaryzacji architektoniczno-budowlnej 
istniej cego obiektu.  

3.4.7. Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne zwi zane
z przy czeniem obiektu do istniej cych sieci wodoci gowych, 
kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych  

Wykonawca dokona wszystkich wymaganych uzgodnie , pozwole
zwi zanych przebudow  przy czy i instalacji w celu dostosowania do nowej 
zabudowy.  

3.4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi zane z budow  i jej 
przeprowadzeniem 

Wykonawca zobowi zany jest do wykonania prac w sposób minimalizuj cy
wp yw na funkcjonowanie obiektu.  
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1. Plan sytuacyjny 
2. Kopia mapy zasadniczej 
3. Mapa z istniej cym stanem zagospodarowania 
4. Inwentaryzacja elewacji 
5. Szacunkowa kalkulacja kosztów zamierzenia inwestycyjnego 
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