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Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP /16/PU /20 Sucha Beskidzka, dnia 03.09.2020r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na ,,Swiadczenie uslug serwisowych utrzymania w
ciqglei sprawno6ci ruchowei instalacii sygnalizacii po2arowei oraz

oddymiaj4cej w Szpitalu w Suchei Beskidzkiej i Makowie Podhalafiskim"

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkief odpowiada na
poni2sze pytanie:
Bardzo proszq o przeslanie szczeg6lowego zestawienie element6w z obiektu w Makowie
Podhalariskim.
Oraz ieLeli to mo2liwe podklad6w (projektu) oSwietlenia ewakuacyjnego do obydw6ch
obiekt6w fpotrzebne do zapanowania przegl4d6w). Jaki rodzaj o6wietlenia
ewakuacyjnego jest tam zastosowany?
Odp. Zestawienie element6w Szpital w Makowie Podhalariskim:

1. Instalacja SSP typ Polon 4100:
2. Centrala, terminal sygnalizacji po2arowej, rop-y ROP 4001M- Z szt, czujka dymu i

ciepla DUT-6046- 6 sztuk
3. Instalacjaoddymiajqca:

Centrala Polon 4100 -1 szt., czujki DUT - 4 szt, okna oddymiajqce z silownikami,
rqczny przycisk oddymiania (POZ) -9 szt, przycisk przewietrzania (PPZ)- 4 szt.,
zamek drzwiowy elektromotoryczny-Z szt.

Zestawienie podklad6w o5wietlenia ewakuacyjnego dla obiekt6w Szpital w Suchei
Beskidzkiei i Makowie Podhalafskim:
- lampy o5wietlenia ewakuacyjnego o napiqciu znamionowym B0/a00V,typ
ECONOMIC LED IP65
- ilo56 lamp ewakuacyjnych Szpital Sucha Beskidzkiej - 303 sztuki
- ilo56 lamp ewakuacy)nych Szpital mak6w Podhalafiski- 95 sztuk
Wobec przekazanych iloSci opraw oSwietleniowych przeslanie podklad6w
projektowych oSwietlenia, staje siq bezpodstawne.
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