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Latarnia projektowana w
ramach projektu przebudowy

ul. Kolejowej

-35,0m-
(42,5m)

-34,0m-
(41,5m)

-31,0m-
(38,0m)

-31,0m-
(38,0m)

-35,0m-
(42,5m)

-35,0m-
(42,5m)

-33,0m-
(40,5m)

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

URZĄDZENIA W II KLASIE OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

LEGENDA:

PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA O MOCY 28,8W

PROJ. UZIOM PIONOWY

UWAGI:
1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn
30x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.
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