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kanał kołowy Ø100

kanał prostokątny 40xh20

kanał okragły Ø200

NW3 wywiew
kanał prostokątny 40xh20

NW3 nawiew
kanał prostokątny 20xh20

kanał prostokątny 20xh20

HP

CZERPNIA Ø315 ŚCIENNA
z centrali prowadzona pod sufitem

WYRZUTNIA Ø315 DACHOWA
z centrali poprowadzona

 przez strop i dalej w przestrzeni kratownic do wyrzutni

CZERPNIA 400x700 ŚCIENNA
prowadzona pod stropem

WYRZUTNIA 700x400 DACHOWA
prowadzony przez strop do wyrzutni

TC60

TC20

Tłumik L=900  Ø 315
montowany w pionie na centrali

Tłumik L=1000  400x200


