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P.B2 KLATKA

8.76m²P01
SCHODOWA

P.B2.1 PRZEDSIONEK

11.51m²P01
PPOŻ

P.B2.2 PRZEDSIONEK

13.82m²P01
WIND

P.A2 KLATKA

8.78m²P01
SCHODOWA

P.14.3 POM.SEPARAT.

18.24m²P01
SUB. ROPOP.. P.A1 KLATKA

8.54m²P01
SCHODOWA

P.13 ZBIORNIK

32.91m²PP
SZAREJ WODY

P.B1 KLATKA

8.83m²P01
SCHODOWA

P.B1.1 PRZEDSIONEK

2.51m²P01
PPOŻ

P.C1.1 PRZEDSIONEK

2.68m²P01
PPOŻ

P.A1.1 PRZEDSIONEK

5.97m²P01
PPOŻ

P.A2.1 PRZEDSIONEK

2.72m²P01
PPOŻ

P1 HALA

1056.84m²PP
GARAŻOWA

DAMSKA
P01 11.96m²

TOALETA P.10.1 MESKA
P01 20.73m²

TOALETA P.10.2

LABORATORIUM
P01 347.97m²

SALA SEMINARYJNAP.9

P01 186.64m²

POM. WENTYLATORNIP.14.1

I POM. C.O.
P01 61.17m²

POM. WYMIENNIKOWNIP.12

P2 HALA

1398.84m²PP
GARAŻOWA
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23A

GŁÓWNEJ
P01 17.36m²

POM. ROZDZIELNICYP.14.2
NA GAZY

P01 13.51m²

POM. TECHNICZNEP.14.4

ŚCIEKÓW SANITARNYCH
P01 7.82m²

POM. PRZEPOMPOWNIP.14.5

                    -4.35=6.20 m n.p.m.
-4.35

-4.35-4.35

-4.35

33 MIEJSCA POSTOJOWE

62 MIEJSCA POSTOJOWE
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P.15 MAGAZYN

40.36m²P01

ETAP I

ETAP II

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
NANO B

7

N1

J1

8x16,7
28

8x16,7
28

8x16,7
28

EI
30

EI
30

EI30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI30

EI30

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60 EI

60

EI
60

P.B1.2 PRZEDSIONEK

2.20m²P01
PPOŻ

EI30EI30

HPØ33

P.14.7 STEROWNIA

13.58m²P01
ODDYMIANIEM

EI
60

P.C1.2 PRZEDSIONEK

6.23m²P01
PPOŻ

EI
30

P.C1.3 PRZEDSIONEK

5.27m²P01
PPOŻ

EI
30

HPØ33

HPØ25

HPØ25

HPØ25

kanał czerpni terenowej

napływ kompensacyjny do
oddymiania - 6,0 m2
oddymianie SP1

napływ kompensacyjny=1,0 m2
oddymianie SP2.1

napływ
kompensacyjny

 0,8 m2
oddymianie

SP2.2

napływ
kompensacyjny

 1,8 m2
oddymianie SP2.3

EI60

EI
60

EI
60

S

HPØ25

HPØ25

ŚCIEKÓW SANITARNYCH
PP 3.50m²

POM. PRZEPOMPOWNIP.14.6

EI60

EI
30

EI
60

EI60

10

wydzielenie ścianą pionu
inst. gazu w obrębie

szachtu

-7.15

HPØ33 HPØ33

HPØ25

obudowa szachtu  EIS120

Odwodnienie liniowe typu niskiego H=10cm S=10cm,
72 szt. 100x13.5, ruszt klasy C250,

zagłębiebie otworu 12 cm

Miski ustępowe włączone do podciśnieniowego
systemu kanaliacji sanitarnej

Miski ustępowe włączone do podciśnieniowego
systemu kanaliacji sanitarnej

EI
60

-4.37

-4.35

-4.32

-4.37-4.37

-4.32-4.32

-4.32-4.32

-4.32

-4.32 -4.32 -4.32

-4.35

0.
6%

0,6%

bramę wyposażyć w kratę
transferową, podłączyć do systemu

SSP w celu otwierania w trakcie
pracy wentylacji oddymiajacej
napływ kompemsacyjny SP2

EI
60

P.14.8 SEPARATOR

11.89m²P01
SUB. TŁUSZCZ.

A1

A2

A3

C
C

D D

E
E

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

EI
60

P.14.9 POM. GŁÓWN.

7.25m²PP
WYŁ. PRĄDU

okno żaluzjowe
Umax=1,73W/m2K

otwór 76x306 cm
wierzch otworu na rzędnej

-0,99

okno żaluzjowe
Umax=1,73W/m2K

otwór 64x281 cm
wierzch otworu na rzędnej

-0,99

okno żaluzjowe
Umax=1,73W/m2K
otwór 131x281 cm

wierzch otworu na rzędnej
-0,99

okno żaluzjowe
Umax=1,73W/m2K
otwór 162x306 cm

wierzch otworu na rzędnej
-0,99

okno żaluzjowe
Umax=1,73W/m2K
otwór 386x306 cm

wierzch otworu na rzędnej
-0,99

izolacja termiczna 12,0 cm
λ=0,038

izolacja termiczna 10,0 cm
λ=0,038

-4.32 -4.32 -4.35

-4.35

Ściana na granicy etapów
otwór wykonać, a następnie zamurować i zabezpieczyć
przeciwwodnie do czasu rozpoczęcia budowy II etapu

Ściana na granicy etapów
otwór wykonać, a następnie zamurować i zabezpieczyć
przeciwwodnie do czasu rozpoczęcia budowy II etapu

OZ.3 OZ.1 OZ.2 OZ.4

OZ.5

SW.A

SW.B

SW.C

8x
17

,5
28

-2.95

-2.35

-1.85

-1.85 ŚCIANKA
DO RZĘDNEJ

-2.35

8x17,5
28

-4.35

-1.85

-1.00

Zbiornik 150 m3

ŚCIANKA
DO RZĘDNEJ

lustro wody

-5.00

-4.65
przegłębienie

-4.45

lustro wody

lustro wody

-4.35

przegłębienie

-4.35

-1.82

EI
60

P.7.4 MAGAZYN
23.63m²P01

P.7.3 MAGAZYN
65.60m²P01

P.4.1 KOMUNIKACJA
88.23m²P01

P.6 MAGAZYN
33.88m²P01

P.7.2 MAGAZYN
8.68m²P01

P.4.2 KOMUNIKACJA
61.11m²P01

P.4.3 KOMUNIKACJA
30.56m²P01

P.EE SZACHT EE
2.66m²P01

P.TT SZACHT TT
3.40m²P01

drabina stalowa

ścianka instalacyjna netto min10 cm
oraz zabudowa pionu

ścianka instalacyjna netto min10 cm
oraz zabudowa pionu

drabina stalowa

drabinka stalowa

drabinka stalowa

Zbiornik (żelbetowy)pomiarowy na
końcu kanału dużego (pompowanie

do kolektora zbiorczego) 12m2

drabinka stalowa

ścianka do stropu

odpływ z kanału
dużego (parter)

S

S

S

S

P.11.3 MAGAZYN

21.13m²P01

P.11.2 MAGAZYN

23.68m²P01

P.11.1 MAGAZYN

24.11m²P01

ODPADÓW STAŁYCH
PP 21.99m²

MIEJSCE GROMADZENIAP.16

sufit podwieszony
EIS 120 zamykający

szacht instalacyjny

URZ. GRAWIMETRYCZNYCH
P01 30.95m²

LABORATORIUM WZORCOW.P.7.1.1

URZ. GRAWIMETRYCZNYCH
P01 7.59m²

POM. OBSŁUGI TECHN.P.7.1.2

SW.D

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór w stropie -1/0
135x788cm

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 65x40cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 90x30cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 26x26cm,
góra otworu -0,61

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,64

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,65

(W) otwór 26x27cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór w stropie -1/0,
68x305cm

(W) otwór 64x20cm,
góra otworu -1,25

(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,10
(W) otwór 295x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór w stropie -1/0,
126x445

(W) otwór 90x62cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,78

(W) otwór 278x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,51

(W) otwór 280x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 50x35cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 109x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 130x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 130x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 240x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 278x81cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,51

(W) otwór 285x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 120x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 242,5x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 40x35cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 330x110cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 60x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 140x50cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 100x100cm,
góra otworu -3,21

(W) otwór w stropie -1/0,
60x90cm

(W) otwór w stropie -1/0,
60x90cm

(W) otwór 110x110cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 100x40cm,
góra otworu -1,20

(W) otwór 110x110cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 110x110cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 120x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 60x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 190x100cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 330x110cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 170x100cm,
góra otworu -0,89

(W) otwór 190x100cm,
góra otworu -0,89

(W) otwór 26x26cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 190x100cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 41,5x22.5cm,
góra otworu -1,50

(W) otwór 190x102cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 170x105cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,75

(W) otwór 50x50cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,92

(W) otwór 60x40cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 22.5x22.5cm,
góra otworu -1,30

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -1,18

(W) otwór 162x112cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór w stropie -1/0,
283/295/323x445cm

(W
) o
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m,
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(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -1,72

(W
) o

tw
ór

 20
x2

0c
m,

gó
ra

 ot
wo

ru
 -1

,10

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór w stropie -1/0,
95.5x71.5cm

(W) otwór 113x40cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 60x35cm,
góra otworu -0,50
(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,50
(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,15

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -1,08

(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,08

(W) otwór 60x40cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -1,08

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -1,08

(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 260x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór w stropie -1/0,
26x40cm

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 40x20cm,
góra otworu -1,10

(W) otwór 43x25cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -0,58

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 35x35cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór w stropie -1/0,
109x445cm

(W) otwór 109x300cm,
góra otworu -0,95

(W) otwór 65x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 60x90cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,84

(W) otwór 35x35cm,
góra otworu -1,10

(W) otwór 90x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 70x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór w stropie -1/0,
60x70cm

(W) otwór w stropie -1/0,
60x70cm

(W) otwór 130x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 150x70cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 30x30cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 70x70cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 140x90cm,
góra otworu -3,10
(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 60x40cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,61

(W) otwór 93.5x40cm,
góra otworu -0,60

(W) otwór w stropie -1/0,
140x305,5cm

(W) otwór 25x20cm,
góra otworu -0,79

(W) otwór 70x60cm,
góra otworu -0,50

(W) otwór 50x40cm,
góra otworu -0,80

(W) otwór 70x160cm,
góra otworu -2,45

MCKMCK

M
C

K
M

C
K

MCKMCK

MCK MCK

EI60

PD
1

PD
2

AKPiA

pompa ścieków
separator substancji ropopochodnych

pompa ścieków

(S)otwór w posadzce
204x10x10
wybranie

(S)studnia schładzająca - studnia z
pompą 80x150x80cm

-6.42

pompa wody brudnej

(S) otwór w posadzce
605x85x65

PŁYTA pompa wody brudnej
(S) otwór w posadzce

80x60x30
PŁYTA

pompa wody brudnej

przepompownia ścieków
(S)otwór w posadzce

60x60x270
przepompownia ścieków

(S)otwór w posadzce
145x175x205

pompa wód opadowych
(S)otwór w posadzce

60x80x70

(S)otwór w posadzce
158x80x14

pompa ścieków
przepompownia ścieków sanitarnych

pompa prózniowa kanalizacji
sanitarnej próżniowej

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -1,02

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -1,02

(W) otwór Ø35cm,
h osi otworu -1,22

zawór ze złączką do węża
w skrzynce

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -1,52
(S) otwór Ø35cm,
h osi otworu -1,52

(S) Ø12cm,
h osi otworu -0,98

napływ
kompensacyjny
 2,5 m2
oddymianie SP2.4

zawór ze złączką do węża
w skrzynce

(S) otwór Ø10cm,
h osi otworu -1,35

(S) otwór 30x20cm,
góra otworu -1,00

(S) otwór Ø12cm,
góra otworu -1,05

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,07

wodomierz dla komory fontann
Wz/05 woda zimna

zawór antyskażeniowy typ EA

(EE) otwór 20x20cm,
dół otworu -1,20

(S) otwór 30x20cm,
góra otworu -0,85

(S) otwór Ø10cm,
h osi otworu -1,75

separator tłuszczu

pompownia ścieków

(W) otwór 22,5x22.5cm,
góra otworu -1,50

(S) otwór 30x15cm,
góra otworu -1,30

(S) otwór Ø12cm,
h osi otworu -1,05

(S) otwór 180x30cm,
góra otworu -1,10

(EE) otwór 30x20cm,
dół otworu -0,80

(S) otwór 115x30cm,
h osi otworu -1,00

(EE) otwór 30x20cm,
dół otworu -0,80

(EE) otwór w stropie -1/0
112x20cm

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,96
(S) otwór Ø14cm,
h osi otworu -1,15

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,98

(W) otwór 130x60cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór Ø12cm,
h osi otworu -1,65

(EE) otwór 30x40cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 120x30cm,
góra otworu -1,45

(S) otwór 50x30cm
góra otworu -0,90

szafa zasil.-ster.węzła

szafa zasil.-ster.
pompowni

(S) otwór Ø22,5cm,
h osi otworu -0,82

(S) otwór Ø10cm,
h osi otworu -1,21

(S) otwór 55x25cm,
góra otworu -1,85

(EE) otwór 30x40cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 25x25cm,
h osi otworu -1,75

(EE) otwór 30x40cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 35x20cm,
góra otworu -1,70
(S) otwór 100x35cm,
góra otworu -1,05

(S) otwór 100x35cm,
góra otworu -1,33

(S) otwór 10x10cm,
h osi otworu -1,67

(S) otwór 35x15cm,
h osi otworu -1,70

(S) otwór 30x30cm,
h osi otworu -1,20

(S) otwór 40x40cm,
góra otworu -0,95

szafa zas.-ster.wody szarej

zbiorniki ścieków szarych

(S) otwór 65x30cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór 65x30cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,55

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -1,25

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,82

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,60

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,96 (S) otwór 20x20cm,

góra otworu -1,45

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -1,27

(S) otwór 100x25cm,
góra otworu -1,35

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -1,50

(S) otwór 35x20cm,
góra otworu -1,50 (S) otwór 65x20cm,

góra otworu -1,55

(S) otwór 45x25cm,
góra otworu -0,75

(EE) otwór 20x20cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 15x15cm,
góra otworu -1,22

(S) otwór 80x20cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,26

(EE) otwór 30x40cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,25
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neutralizator ścieków

szafka zasil-ster. pompowni
(S) otwór 15x15cm,
góra otworu -1,22

agregat powietrza

pompa uzdatniania

sterownik pompy deszczowej

(EE) otwór 90x20cm,
dół otworu -0,80

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -1,17

(S) otwór 30x15cm,
góra otworu -1,17

szafka zasil-steruj. pompowni

(W) otwór 25x21cm,
góra otworu -0,60

(S) otwór Ø150cm,
h osi otworu -0,71

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -0,90

zawór ze złączką do węża
w skrzynce

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -0,70
(S) otwór 16x16cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -0,70

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -0,70

(S) otwór 45x25cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 16x25cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 30x25cm,
góra otworu -0,90

szafka zasil-ster. pomp.

(S) otwór 16x16cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 16x16cm,
góra otworu -0,90

(EE) otwór 30x40cm,
dół otworu -1,55

(EE) otwór 45x20cm,
dół otworu -0,80

(EE) otwór 30x40cm,
dół otworu -1,55

(EE) otwór 90x20cm,
dół otworu -0,80

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,92

(S) otwór 55x25cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -1,44

(S) otwór Ø22cm,
h osi otworu -2,12

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -0,70

(S) otwór 35x15cm,
góra otworu -1,00

zawór ze złączką do węża
w skrzynce, zabezpieczenie elektr.

kablem grzewczym

złacze do opróżniania separatora

(S) otwór 25x25cm,
h osi otworu -1,10(S) otwór 20x20cm,

h osi otworu -0,90

(S) otwór 60x20cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 15x15cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 100x45cm,
góra otworu -1,55

(EE) otwór 20x20cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 50x15cm,
góra otworu -1,20

(S) otwór 50x15cm,
góra otworu -1,20

(EE) otwór 30x60cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -1,20

(S) otwór 65x25cm,
góra otworu -1,10

(EE) otwór 20x20cm,
dół otworu -1,85

(EE) otwór 30x20cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 55x50cm,
góra otworu -1,30

(S) otwór 45x25cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór 15x15cm,
góra otworu -1,55

(S) otwór 15x15cm,
góra otworu -1,55

(EE) otwór 30x20cm,
dół otworu -0,70
(EE) otwór 30x60cm,
dół otworu -1,85

(EE) otwór 30x60cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 10x10cm,
góra otworu -0,90

(EE) otwór w stropie
124x20cm,

(EE) otwór 30x60cm,
dół otworu -1,85

(EE) otwór 30x60cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,85

(S) otwór 65x20cm,
góra otworu -1,65

(S) otwór 40x20cm,
góra otworu -0,90

(S) otwór 35x20cm,
góra otworu -1,20

(S) otwór 60x25cm,
góra otworu -1,20
(S) otwór 15x15cm,
góra otworu -1,55

(EE) otwór 30x20cm,
dół otworu -1,85

(S) otwór 30x15cm,
góra otworu -0,95

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,65 (S) otwór 25x25cm,

góra otworu -1,25

(S) otwór 45x25cm,
góra otworu -1,20

(S) otwór 65x20cm,
góra otworu -1,55

(S) otwór 30x15cm,
góra otworu -0,80
(EE) otwór 30x20cm,
dół otworu -0,70

(S) otwór 100x25cm,
góra otworu -1,20

(S) otwór 25x25cm,
góra otworu -0,80

(S) otwór 15x25cm,
góra otworu -0,50

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,60

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -0,58

(S) otwór Ø10cm,
h osi otworu -1,15 (S) otwór 20x20cm,

góra otworu -0,58

(S) otwór 20x20cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór 45x25cm,
góra otworu -1,10

(S) otwór Ø22cm,
h osi otworu -2,09

(S) otwór Ø95cm,
h osi otworu -1,33

(S) otwór Ø22cm,
h osi otworu -1,65

(S) otwór Ø22cm,
h osi otworu -2,09

(S) otwór Ø15cm,
h osi otworu -0,80

(S) otwór Ø15cm,
h osi otworu -1,35

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -1,60

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -0,73

(S) otwór Ø26cm,
h osi otworu -0,76

przejście szczelne

(S) otwór w stropie -1/0
Ø20cm,

(S) otwór w stropie -1/0
Ø20cm,

(S) otwór w stropie -1/0
15x25cm,

podkostrukcja stalowa pod dwa
zbiorniki wody deszczowej

płaszczyzna konstrukcji 1,05 m nad
posadzką (-3,30)

szafa zasil.-ster.pompowni

złącze do opróżnienia separatora
szafka 40x40x12cm

szafka 40x40x15cm
h punkto przył. 1,2m

szafka 40x40x15cm
h punkto przył. 1,2m

szafka 40x40x15cm
h punkto przył. 1,2m
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UWAGI
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