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Rozdz. R-7 pole 2 m Zigcze kablowe p.poz wytacznika pradu dla budynku warsztatu spawalniczego
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Istniejgcy kabel WML.Z
NR OBWODU 04 02 14 12 13 14
Po[kW] 524 50 259 50 165
Zasilanie Zasilanie Ogranicznik Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
OPIS ODBIORU ZR7 przycisku przepiet RS1 RS1.1 RS2 RS2.1
Pz=96,6kW cip
Po=52,4kW
lo=81,3A
1. Aparaty zabudowaé w istniejgcej obudowie na elewacii
2. Kazdy odpfyw nalezy jednoznaczenie opisaé na oddzielnym szyldziku.
3. Rozdzielnice montowaé na gruncie przy elewacji zewnetrznej budynku
4, Przejécia przez przegrody ppoz. nalezy zabezpieczyé ogniowo
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