
RZUT ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII – PARTER 

Legenda: 

              trasa instalacji Mul  Split 

                      jednostka wewnętrzna Mul  Split x2   

                      agregat systemu Mul  Split 

2,8 kW 2,8 kW 

POKÓJ BADAŃ PUNKT PIELĘGNIARSKI 



 

Legenda: 

      trasa instalacji Mul  Split 

     jednostka wewnętrzna Mul  Split x1 

RZUT ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII – 1 PIĘTRO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

K3 

K2 

M2 

M3 

D1 

M1 

K1 
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Legenda: 

                     trasa instalacji Mul  Split 

     trasa instalacji VRF 

     jednostka wewnętrzna Mul  Split x4 

     jednostka wewnętrzna VRF x10 

RZUT ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ – 2 PIĘTRO 
 

Pomieszczenie Powierzchnia m2 

S 1 20,00 

S 2 13,00 

S 3 14,30 

S 4 32,80 

S 5 33,60 

S 6 24,40 

S 7 19,70 

S 8 18,00 

S 9 16,30 

S 10 36,00 
GABINET 

ODDZIAŁOWEJ 
10,00 

GABINET USG 20,00 
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2,8 kW 2,8 kW
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2,8 kW 

Pion zasilający jednostkę wewnętrzną w S1, I piętro 



RZUT ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ – 3 PIĘTRO 
 

 

 

 

STROPODACH 

PRZEWIĄZKA 
Legenda: 

  agregat systemu Mul  Split x 4 

 

   agregat systemu VRF x 10 

   jednostka wewnętrzna Mul  Split 

sekretariat 

2,8 kW 



RZUT ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ – 2 PIĘTRO 

ZABUDOWA SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 


