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± 0.00

= 129,06m npm*

± 0.00

= 129,06m npm*

± 0.00

= 129,06m npm*

- 0.02

otwór pod montaż demontowalnych

koszy do koszykówki na konstukcji

słupowej, wyposażony w zaślepkę

otwór pod montaż demontowalnych

koszy do koszykówki na konstukcji

słupowej, wyposażony w zaślepkę

otwór pod montaż siatki na konstukcji

słupowej, wyposażony w zaślepkę

otwór pod montaż siatki na konstukcji

słupowej, wyposażony w zaślepkę
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* UWAGA:

Poziom 0.00 projektowanej sali należy nawiązać do poziomu posadzki istniejącego budynku szkoły.

Poziom ten należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych.

18 13,3m

ŁAZIENKA SZATNI 2

H= 2,80m

1 680,1m

SALA GIMNASTYCZNA

H= 6,40m

2 101,6m

SIŁOWNIA

H= 2,80m

3 8,5m

SZATNIA OGÓLNODOSTĘPNA 1

H= 2,80m

4 8,5m

SZATNIA OGÓLNODOSTĘPNA 2

H= 2,80m

5 20,5m

KOTŁOWNIA

H= 3,60m

6 4,2m

PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO

H= 2,80m

7 8,4m

WC DAMSKI

H= 2,80m

8 4,9m

WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

H= 2,80m

9 4,2m

PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO

H= 2,80m

10 9,6m

WC MĘSKI

H= 2,80m

11 2,2m

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

H= 2,80m

12 16,0m

POMIESZCZENIE TRENERA

H= 2,80m

13 2,7m

ŁAZIENKA TRENERA

H= 2,80m

14 4,5m

SZATNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

H= 2,80m

15 4,9m

ŁAZIENKA SZATNI DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

H= 2,80m

16 23,0m

SZATNIA 1

H= 2,80m

17 13,3m

ŁAZIENKA SZATNI 1

H= 2,80m

19 23,0m

SZATNA 2

H= 2,80m

20 24,3m

MAGAZYN

H= 3,60m

21 115,3m

KOMUNIKACJA

H= 2,80m

RAZEM:
1 102,2m²

3a 2,6m

ŁAZIENKA

SZATNI OGÓLNODOSTĘPNEJ 1

H= 2,80m

4a 2,6m

ŁAZIENKA

SZATNI OGÓLNODOSTĘPNEJ 2

H= 2,80m

5a 4,0m

MAGAZYN KOTŁOWNI

H= 3,60m

Kurtyna powietrzna ciepła

wodna

montaż poziomy

Kurtyna powietrzna ciepła wodna

montaż poziomy

odpływ z wpustu

dachowego

wd6

odpływ z wpustu

dachowego

wd5

odpływ z wpustu

dachowego

wd4

odpływ z wpustu

dachowego

wd1

odpływ z wpustu

dachowego

wd2

odpływ z wpustu

dachowego

wd3

rura

spustowa

Rs4

rura

spustowa

Rs1

rura

spustowa

Rs1.1

rura

spustowa

Rs2

rura

spustowa

Rs3

ISTNIEJĄCY BYDYNEK SZKOŁY

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2
z wymiennikiem przeciwprądowy, nagrzewnicą wodną,
filtrami M5 na nawiewie i wywiewie
Uwaga: Strona serwisowa od spodu urządzenia.

Kratka transferowa
nad drzwiami.

Kratka transferowa
w drzwiach

Kratka transferowa
w drzwiach

Kratka transferowa
nad drzwiami.

Kratka transferowa
w drzwiach

Kratka transferowa
nad drzwiami.

Kratka transferowa
nad drzwiami.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3
z wymiennikiem przeciwprądowy, nagrzewnicą wodną,
Uwaga: Strefa serwisowa od spodu urządzenia.

Czerpnia ścienna N3

Klimatyzator kasetonowy K1.1

R

Pion W3
400x400
V=1500m³/h

Klimatyzator kasetonowy K1.2 Klimatyzator kasetonowy K1.9

Czerpnia ścienna N2

Kratka transferowa
w drzwiach

Kratka transferowa
w drzwiach

Kratka transferowa
w drzwiach

Należy wykonać obudowę przewodów,
odporną na obicia piłką.

Dalszy ciąg
instalacji na
rzucie dachu

Dalszy ciąg
instalacji na
rzucie dachu

Należy wykonać obudowę przewodów,
odporną na obicia piłką.
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