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Opis przedmiotu zaméwienia na ustuge konserwatora instalacji wod.-kan. i c.o. dla obu

nieruchomos$ci MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19.

Nieruchomo$é przy ul. Kolegialnej 17

Budynek przychodni wraz z tacznikiem:

1. Powierzchnia uzytkowa budynku -2 926,06 m2
2. Tlos¢ kondygnacji budynku (w tym piwnica) -4

3. Powierzchnia uzytkowa piwnic - 638,86 m2
4. Powierzchnia uzytkowa parteru -1021,12 m2
5. Powierzchnia uzytkowa I pietra - 646,41 m2
6. Powierzchnia uzytkowa II pietra - 619,70 m2

Budynek Dyrekcji- obiekt zabytkowy

Wykaz powierzchni - jeden budynek 2-kondygnacyjny

Powierzchnia zabudowy: 236,40 m? (budynek) i 33,90 m? (tacznik)
Powierzchnia uzytkowa: 278,95 m?; (powierzchnia podtogi — 304,4 m?)

budynek gospodarczy (garaz) — nowo wybudowany, oddany do uzytkowania w roku 2012
Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego: 41,20 m?

Nieruchomos¢ MWOMP przy ul. Kolegialnej 19

Obiekt przy ul. Kolegialnej 19 jest po kompleksowej modernizacji i w okresie gwarancji.

1. Powierzchnia uzytkowa budynku - 2 256,60 m2
2. Tloé¢ kondygnacji budynku (w tym piwnica) -5

3. Powierzchnia uzytkowa piwnic - 443,90 m2
4. Powierzchnia uzytkowa 4 kondygnacji -1812,70 m2

Dokumentacja techniczna dla ww. obiektéw jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres ustug konserwatorskich-instalacje wodociagowo-kanalizacyine i c.o.

Do zakresu powyzszych prac nalezy m.in.:
1. Ustugi konserwatorskie w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i c.o. obejmujace:

dokonywanie systematycznych przeglgddw instalacij,

usuwanie wszelkich awarii instalacji m.in.: w razie potrzeby wymiany umywalek, sedesow,

syfonow,

wymiana uszkodzonych baterii umywalkowych, prysznicowych,

udraznianie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

wymiana i uszczelnianie zaworow,

- przeglad i czyszczenie z osadow deszczowych studzienek rewizyjnych oraz wpustdw drogowych i
krat zbierajacych wode opadowa, z zanieczyszczen na terenie nieruchomosci,

wspotpraca z pogotowiem wodociggowym i cieptowniczym (w razie potrzeby),

co najmniej raz na kwartat czyszczenie lub wymiana perlatorow na wlewkach baterii

umywalkowych,

systematyczne sprawdzanie studzienek chtonnych wewnatrz budynku raz na kwartat (a w miare

potrzeby czeSciej) i wprowadzenie wiasciwych bakterii w postaci proszku lub tabletek,

systematyczny przeglad wszystkich zaworéw kulowych — otwieranie i zamykanie - co najmniej raz

na kwartat,

prowadzenie na biezaco dziennika prac konserwatora.



2. Wymiane armatury i biatego osprzetu nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym. Koszty zakupu
urzadzen wymagajacych wymiany pokrywa Zamawiajacy z wyjatkiem sytuacji, gdy uszkodzenie
tych urzadzen bedzie nastepstwem dziatan Wykonawcy. Wowczas zakup urzadzen, ktorych
wymiana bedzie konieczna zrealizuje na swoj koszt Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania comiesiecznej dokumentacji potwierdzajace]
wykonanie okreslonych czynnosci wynikajacych z wykonywanych prac.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania innych prac niz wymienione powyzej a
wynikajacych z potrzeb Zamawiajagcego w zakresie ustug konserwatorskich dla instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i c. o.

Dodatkowe obowiazki i wymagania:

1. Zamawiajacy wymagac bedzie od Wykonawcy przeprowadzenia (dwukrotnie - po podpisaniu
umowy i w ostatnim miesigcu realizacji umowy) przegladu instalacji wod.-kan. i c.o0., z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego. Z przegladéw zostanie sporzadzony przez Wykonawce stosowny
raport, w terminie nie pdzniej niz 7 dni od przeprowadzonego przegladu.

2. W przypadku wystapienia awarii w instalacji wod.-kan. I c.o., Wykonawca zobowigzany bedzie do
przystapienia do jej usuniecia w terminie zadeklarowanym w formularzu oferty, ale nie dtuzszym
niz 2 godzin od momentu ztozenia zawiadomienia przez Zamawiajgcego, telefonicznie lub faksem
chyba, ze rodzaj awarii wymaga niezwtocznego przystapienia do naprawy.

Przed przystapieniem do ww. czynnosci:

> Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego swoich pracownikow
wykonujacych ustugi na terenie MWOMP z zakresu BHP i jest zobowigzany do zapewnienia im
bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przestrzegania i Scistego stosowania sie do przepisow
przeciwpozarowych obowigzujgcych w MWOMP  oraz znajomosci ,Instrukcji  bezpieczenstwa
pozarowego” obowigzujgcej w MWOMP. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia
szkolenia w tym zakresie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

» W przypadku koniecznosci dokonania zmian w obsadzie kadrowej wykonujacej przedmiotowe
ustugi na nieruchomosci Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do
przedtozenia uaktualnionego wykazu tych 0s6b z uwzglednieniem zasad okreslonych w SIWZ.
Osoba nowa podlega przeszkoleniom, o ktorych mowa powyzej.

> Wykonawca zapewnia odpowiedni ubiér pracownikom wykonujacym przedmiotowe ustugi. W
widocznym miejscu musi by¢ przyczepiona wizytéwka z logo Wykonawcy pozwalajaca na
identyfikacje pracownika.

(podpis i pieczatka upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



