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Wydział Inwestycji, Drogownictwa  

i Zamówień Publicznych 

ZP-271.29.2023 

Zmiana treści SWZ  

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: Rozbudowa zespołu basenów „DELFIN” o część rekreacyjną 

obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku krytej pływalni dla zadania pn.: 

Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych. 

Inwestycja współfinansowana ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska – 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022.  

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze 

zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień 

i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ: 

 

Pytanie 1 

„Zgodnie z wymaganiami, zawartymi w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka 

budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować 

ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić 

dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 określa 

dla hal basenowych maksymalny dopuszczalny czas pogłosu na poziomie 1,8–2,2 s. 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału akustycznych 

absorbujących dźwięku (αw=1) np. niedrogi materiał typu Stratocell Whisper. Jest to 

materiał tani, dedykowany do tego typu pomieszczeń i o niskiej wadze tj. 1-

1,5kg/m2? . Można montować materiał jako baffle do sufitu lub bezpośrednio do 

ścian. Należy zaznaczyć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych 

materiałów, co oznacza, że warunki akustyczne panujące w pomieszczeniu nie 



spełnią normy, a komunikaty głosowe z uwagi na bardzo niską zrozumiałość mowy 

mogą stwarzać zagrożenie.” 

 

Odpowiedź 1  

Zamawiający informuje, że obiekt należy wykonać zgodnie z decyzją pozwolenia na 

budowę oraz projektem budowlanym. Podczas przyszłych remontów lub przebudów 

zostaną przeprowadzone odpowiednie badania zgodnie z ww. normą określające 

ilość oraz miejsce, w których należy zastosować materiał akustyczny absorbujący 

dźwięk.  

 

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale II 

pkt 1. ppkt 3) litera następującej treści:  

 
Było: 
 
Część I – Przebudowa dachu nad basenem istniejącym.   
Zamawiający przewiduje płatność faktur częściowych i faktury końcowej:  

- Wykonawca może wystawić dwie faktury częściowe w 2023 r. do łącznej 

wartości 33% całości zamówienia brutto,  

- Wykonawca może wystawić jedną fakturę częściową w 2024 r. do łącznej 

wartości 80% całości zamówienia brutto,  

- Wykonawca musi wystawić fakturę końcową w 2024 roku. 

 

Jest: 
 
Część I – Przebudowa dachu nad basenem istniejącym.   
Zamawiający przewiduje płatność faktur częściowych i faktury końcowej:  

- Wykonawca może wystawić trzy faktury częściowe w 2024 r. do łącznej 

wartości 80% całości zamówienia brutto,  

- Wykonawca musi wystawić fakturę końcową w 2024 roku. 
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