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Znak sprawy: ZOZ.V.O7O /DZP /07/PU /27 Sucha Beskidzka dnia 1.4.01..2027r

Dotyczy: Dostawa zasilacza awaryjnego UPS - Proiekt nr RPMP.09,02,O[-12-
0\06/20, dla kt6rego Beneficientem iest Woiew6dztwo Malopolskie w ramach 9,
Osi Priorytetowei Region Sp6jny Spolecznie, Dzialania 9.2 Uslugi Spoleczne i
Zdrowotne, Poddzialanie 9.2,1 Uslugi Spoleczne i Zdrowotne w Regionie, typ
proiektu F, Rozw6i uslug zdrowotnych i spolecznych ukierunkowanych na walkq z
epidemi4 COVID-l9- ,,Malopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet m0dyczny 2",
Regionalnego Programu Operacyinego Woiew6dztwa Malopolskiego na lataz0t 4 -
2020.

Dyrekcja zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze
pytania;
1) Czy dopuszcz4 Pariswvo zasilacz kt6ry ma mo2liwo6d podlqczenia do 4 dodatkowych

modul6w bateryjnych po 20 sztuk 9Ah-12V ka2dy zamiast 8 modui6w? leden modui
bateryjny zajmuje 3U w szafie RACK. Zasilacz 2U.

Odp. - Zamawiai4cy dopuszcza mnieisza ilo56 zewnqtrznych modul6w
bateryjnych, tylko w przypadku gdy zostanie spelniony warunek czasu
podtrzymania na poziomie 59 minut przy 100o/o obci42eniu UPS,a
2) Czy dopuszczq Pafistwo zasilacz kt6ry ma regulowane napiqcie znamionowe
wyj6ciowe w zakresie: 208Y /220V /230V /240V?
Odp, Zamawiai4cy dopuszcza zasilacz kt6ry ma regulowane napiqcie znamionowe
w zakresie ?OBV /22OV /23OV /240V
3) Czy dopuszczq Pariswto zasilacz bez standardu Energy Star, C-TIK i UL ale spelniajqcy
wszelkie normy energetyczne i dyrektywy oraz posiadajqcy certyfikat CE?

Odp. Zamawiaiqcy utrzymuje zapisy co do standardu Energy Star, iako konieczne
potwierdzenie wysokiej sprawno5ci UPS,a. W przypadku pozostalych wy2ei
wymienionych rezygnuiemy z wymagania.
4) Czy dopuszcz4 Paristwo wykre6lenie w zalEczniku nr 1do SIWZ w punkcie 40
dotyczEcym katy SNMP zapis6w: o tymczasowych haslach u2ytkownika, protokolach
MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH fPKl, szyfrowaniu pakiet6w TLS 1,2 oraz certyfikat6w
uL2900-1 i2900-2?
Odp NIE. Zamawiajqcy utrzymuje zapisy poniewaZ pytanie dotyczy kwestii
cyberbezpieczefstwa.
5) Czy dopuszcz4 Pahstwo wykre5lenie w zalqczniku nr 1do SIWZ w punkcie 40
dotyczqcym oprogramowania punkt6w: Citrix XEN 6.0oraz Vmware?
Odp. Zamawiai4cy utrzymuie zapisy dla Srodowiska Vmware - poniewa2 iest
przez niego wykorzystywane , zgadzamy sig na wykreSlenie Citrix XEN 6.0.
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