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NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA
Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Podpis Projektanta

energia i ekologia

energoekspert sp. z 0.0. ||/ D
40-145 Katowice, ul. Karlowicza 11A I \ ]
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Ks. Jozefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

:‘[C\ Komunalne Przedsiebiorstwo

Tytul opracowania

&

proj. przebudowa gteboko$ci posadowienia istn. sieci gazowe;j
projektowana siec cieptownicza - OPRACOWANIE ODDZIELNE

proj. sie¢ cieptownicza z kan. teletechniczna 4x@40/3,7
- OPRACOWANIE ODDZIELNE

drzewo do usuniecia - wycinka

—— ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY - P.0461.2018.911

UWAGA: w obrebie drzew przewidzianych do zachowania istnieje
konieczno$¢ ochrony ich pnia i systemu korzeniowego

analizacji sanitamej"
w ramach zadania:

Etap VI - "Budowa sieci cieplowniczej w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajenska

do skrzyzowania z ul. Wiejskg wraz z budowa komory cieplowniczej S1, K5, : .
rzebudows sieci ga;owejj, ;lj(razebudowq kana%izacji drgszczpowej, prZJebudowq Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy

gazociggu dn

"Budowa sieci cieptowniczej tgczacej miejski system cieplowniczy G1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieplowni Osowa Géra"
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