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Olsztyn, dnia 31.01.2022r. 
ZP.272.1.74.2021
                                                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przebudowa pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytań                                     wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie objętym wprowadzonymi poniżej zmianami.

Pytanie nr 1:  

Proszę o wyjaśnienie czy instalacja gazowa która ma być odcięta od stołówki i zaślepiona,swoje zasilanie                i zawór ma na ścianie na zewnatrz czy jest odnogą instalacji która prowadzi gdzieś dalej.

Wyjaśnienie:
Tak, instalacja prowadząca do stołówki jest częścią większej instalacji gazowej w budynku. Instalacja gazowa obiektu ma swój zawór w punkcie pomiarowym na elewacji budynku. 

W celu odcięcia instalacji w stołówce należy zamknąć zawór gazowy na odgałęzieniu od głównej instalacji - zawór ten jest doskonale widoczny na korytarzu pod stropem. Następnie należy instalację do stołówki zdemontować, a zawór zaślepić korkiem.

Pytanie nr 2: 
W przedmiarze brak jest bruzdowania pod przewody oraz zaprawiania bruzd - dotyczy instalacji oświetleniowej jak i gniazdowej.

Wyjaśnienie:
Przewody należy ułożyć na gotowym podłożu, zbicie i ułożenie tynków w ramach robót budowlanych. 
Pytanie nr 3: 
Brak pozycji rur karbowanych do instalacji oświetleniowej.

Wyjaśnienie:
Należy uwzględnić rury karbowane w ilości 600m.
Pytanie nr 4: 
Brak pozycji przebić przez ściany.

Wyjaśnienie:

Jest w pozycji 9 d.3.
Pytanie nr 5:  
Brak pozycji bruzdowania (zaprawiania bruzd) oraz układania rur pod instalację logiczną.
Wyjaśnienie:
Przewody należy ułożyć na gotowym podłożu, zbicie i ułożenie tynków w ramach robót budowlanych.
Pytanie nr 6:  

Brak pozycji uzupełnienia wyposażenia szafy RACK.

Wyjaśnienie:
Należy uzupełnić zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 7
Czy w pozycjach kosztorysu elektrycznego 15, 16, 17 - 1 szt należy rozumieć jako komplet dwóch gniazd oraz ramki?

Wyjaśnienie:

Tak we wspólnej ramce.

Pytanie nr 8:  

Odnośnie jakich żaluzji dotyczą pozycje 19 i 20 przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Sterowanie żaluzjami przy okienkach podawczych.
Pytanie nr 9:  

W związku z faktem, iż we wrześniu 2020 roku wprowadzono normę PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, który zastąpiła dokument PKN-CEN/TS 54-14:2006 na, który powołuje się projektant, czy Zamawiający zamierza realizować inwestycję zgodnie z obecnie załączoną dokumentacją, czy też dokumentacja zostanie zaktualizowana? Zgodnie z aktualnymi wytycznymi do projektowania, zmniejszeniu uległy zasięgi czujek systemu sygnalizacji pożaru, powodując, że w załączonej dokumentacji rozmieszczenie czujek jest niezgodne z najnowszymi wytycznymi do projektowania (brak czujek).
Wyjaśnienie:

Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 została wydana w języku angielskim (tylko stona tytułowa jest po polsku) i jest dokumentem, którym można się kierować przy projektowaniu ale nie jest jeszcze obligatoryjna. Wcześniejsza norma z 2006 r jest ostatnią normą z tej serii, wydaną w języku polskim i cały czas obowiązującą. Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą d.s.  p.poż. Normy PKN-CEN/TS nie zostały przywołane w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" więc nie  są normami obowiązującymi.

Pytanie nr 10:  

Prosimy o udzielenie informacji czy wyszczególnione na rysunku a-5 wyposażenie meblowe wchodzi                               w zakres niniejszego postępowania?


Wyjaśnienie:

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie nr 11:  

Czy jest możliwość by Zamawiający udostępnił zdjęcia istniejących drzwi podlegających wymianie?
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuścił przeprowadzenie wizji lokalnej, w tym możliwość swobodnego dostępu do drzwi. 

Pytanie nr 12:  

Prosimy o udzielenie informacji czy schodołaz wchodzi w zakres zamówienia. Brak w przedmiarze.                   Jeśli tak to  prosimy o udzielenie szerszych informacji na temat jego parametrów technicznych.
Wyjaśnienie:

Schodołaz nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 13:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje szpachlowania ścian. Brak tego zakresu                           w przedmiarze robót.
Wyjaśnienie:

Szpachlowanie ścian - przedmiar, element 7 poz. 7.5, 7.6.
Pytanie nr 14:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje tylko skucie płytek z posadzek a następnie wylanie 
warstwy samopoziomującej gr. 5mm, bez skucia i wykonywania nowej szlichty o gr. min. 5cm - gdyż brak 
tego zakresu w przedmiarze robót.
Wyjaśnienie:

Wymienione czynności znajdują się w projekcie - opis - Rozdział Wykończenie; przedmiar w elemencie 3.
Pytanie nr 15:  
W związku ze znaczącymi różnicami cenowymi prosimy o wskazanie ilościowe poszczególnych rodzajów wykładzin podłogowych.
Wyjaśnienie:

W załączeniu rysunek a-7' z podziałem i miejscem ułożenia poszczególnych typów wykładziny.
Pytanie nr 16:  
Prosimy o udzielenie informacji czy można przyjąć do wyceny drzwi płycinowe w okleinie drewnopodobnej na wzór drzwi istniejących, czy mają to być drzwi z litego drewna?

Wyjaśnienie:

Drewniane, zgodnie z projektem i przedmiarem.
Pytanie nr 17:  
Prosimy o udzielenie informacji czy w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy przewidzieć wymianę szklenia również dla okna z pom. 0.11? Obecnie w tym pomieszczeniu okna mają szyby matowe.

Wyjaśnienie:

Tak, należy wymienić.

Pytanie nr 18:  
W oparciu o dokumentację:
PROJEKT BUDOWLANY SAP: przebudowa pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie, dz. nr 63/9 w obr. 109 Wykonaną przez:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKT RENATA GÓRALCZYK - OSOWICKA
ul. Kopernika 1 / 20 10 - 510 Olsztyn tel. 0-602 753 006 NIP 739-215-09-32

1.5 Charakterystyka obiektu
Cytat „W przebudowywanych pomieszczeniach jest istniejąca wentylacja mechaniczna która zostanie przebudowana. Zadziałanie systemu sygnalizacji pożaru musi powodować wyłączenie wentylacji mechanicznej dla celów bytowych.”
a) Pytanie: W przedstawionym projekcie , nie odnajdujemy informacji o w/w sterowaniu . Czy wykonawca ma wykonać/ofertować ten zakres prac.

Cytat: „W budynku jest istniejąca instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych oparta o centralę SAP typu ESSER 8000. Dobór urządzeń musi być dostosowany do istniejącej centrali.”
b) Pytanie: Do wymienionego systemu brak jest fabrycznie nowych elementów rozbudowy . W Przedmiarze do kosztorysu , w tabeli „Zestawienie Elementów” poz. 7. Wymieniony został : Sygnalizator akustyczny w obudowie do montażu wewnątrz umożliwiający nadawanie komunikatów głosowych IQ8 (E807372) – kpl.1 Czy istniejący system ESSER 8000 posiada odpowiednie moduły pętli dozorowych umożliwiające poprawne działanie wymienionego sygnalizatora ?
W Przedmiarze do kosztorysu są ujęte prace : Instalacja SAP – Demontaże -punkt 2
c) Pytanie: Czy wymagany jest przedstawiony zakres prac związany z demontażami , a w szczególności prosimy o sprecyzowanie zapisu „ Utylizacja czujek szt. 13” Prosimy o informację potrzebna do wyceny : typ/model czujek/detektorów do utylizacji.

W opracowaniu punkt 8 Uwagi podpunkt 6 jest zapis:
6 – Instalacja sap uruchamia rolety (kurtyny) p.poż na okienkach podawczych sygnał o stanie otwarcia monitorowany jest w centrali SAP.
d) Pytanie: Jak od strony technicznej ma być monitorowany stan otwarcia rolet ( Schemat blokowy instalacji i sterowania rolet p.poż – za pomocą modułu FCT czy centrali MCR 9705 )
Prosimy o precyzyjne wytyczne i schemat podłączenia.

Z dokumentu : „Schemat blokowy instalacji i sterowania rolet p.poż” wynika iż Centrala MCR 9705-32 ma być zasilana z przed pożarowego wyłącznika prądu w rozdzielni głównej. Obawiamy się iż wiązało to by się z całkowitym wyłączeniem zasilania w obiekcie.
e) Pytanie: Czy jest dostęp do wymaganych pomieszczeń technicznych , schematy elektryczne rozdzielni głównej. Czy do zaplanowanego podłączenia elektrycznego nie są wymagane uprawnione służby techniczne.
Wyjaśnienie: 

Ad. a)  
Wentylacja mechaniczna jest istniejąca (przebudowywana) SAP jest istniejące (przebudowywane) co za tym idzie wentylacja musiała być wyłączana z systemu SAP i taka funkcjonalność ma zostać zachowana.


Ad. b) 
Sygnalizator komunikatów głosowych jest autonomiczny, wysterowanie go powoduje odtwarzanie nagranych w pamięci komunikatów nie wymaga specjalnych modułów.

Ad. c)
Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami na budowie należy każdy zdemontowany element należy zutylizować podając sposób utylizacji zgodny z obowiązującymi przepisami lub przekazać do utylizacji firmie specjalizującej się w tego typu działalności. Według Zamawiającego są to czujki optyczne firmy ESSER.


Ad. d) 
Poprzez moduł kontrolno sterujący FCT sygnałem (styk sterowniczy) z centrali sterującej roletami i i odpowiednie oprogramowanie centrali ESSER 8000 (tak jak to pokazano w projekcie). Sposób podłączenia modułu FCT dostarczony zostanie w dokumentacji DTR tego urządzenia, miejsce przyłączenia w centrali, w zależności od zastosowanego typu w DTR centrali.

Ad. e) 
Zamawiający udostępni rozdzielnicę główną RG, osobom posiadającym stosowne uprawnienia, trzeba być 

przygotowanym na skoordynowanie wyłączenia RG  z pracą urzędu (np. godziny nocne, praca z agregatem prądotwórczym itp.) niezbędna jest współpraca ze służbami technicznymi urzędu.
Pytanie nr 19:  

Czy Zamawiający przewiduje płatność za faktury częściowe?
Wyjaśnienie:

Zgodnie z umową Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za faktury.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Zapis w Rozdziale XXV SWZ - w zakresie terminu związania ofertą,  zmienia:
Było: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  03.03.2022r. 
                  Jest: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  10.03.2022 r.  

2. Zapis w Rozdziale XXVII  ust. 1 pkt 1 SWZ  - w zakresie termiu składania ofert, zmienia:
Było: 

Ofertę należy złożyć: do dnia 02.02.2022 r. do  godz. 10:00

Jest: 

Ofertę należy złożyć: do dnia 09.02.2022 r. do  godz. 10:00

3. Zapis w Rozdziale XXVIII  ust. 1  SWZ - w zakresie termiu otwarcia ofert, zmienia:
Było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2022r. o godzinie 10:10.

Jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2022 r. o godzinie 10:10.
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