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1. WSTĘP
1.1 Opis przedmiotu zamówienia  (OPZ).

Opis przedmiotu zamówienia określa wymagania dotyczące przeprowadzenia serwisu i konserwacji kotłowni centralnej w bud. nr 74 w CPdMZ w Kielcach.

1.2 Opis czynności.

Zakres serwisu i konserwacji kotłowni obejmuje przygotowanie do utrzymania kotłowni centralnej w ciągłej pracy w sezonie grzewczym oraz zapewnienia jej bezawaryjności.
1.2.1. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:
       a) Kocioł wodny niskotemperaturowy WWC-1200 szt. 2:
 

- oczyszczenie ścianek kotła od strony wody przez spłukanie strumieniem wody, a w przypadku stwierdzenia obecności kamienia kotłowego przeprowadzenie czyszczenia chemicznego kotła,

- sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie połączeń pokryw i drzwi rewizyjnych, wymiana izolacji termicznej drzwi rewizyjnych do kotłów,
- wypełnienie kotła wodą w celu zabezpieczenia przed korozją,
- sprawdzenie i ewentualna wymiana falownika wentylatora kotła nr 1,

b) Ruszt łuskowy niski RŁN0632 szt.2: 
- smarowanie łożysk tocznych wału przedniego,

- smarowanie czopów wału warstwownicy, zasuwy łukowej, przekładni ślimakowych – uzupełnienie oleju
c) Wentylator podmuchowy szt.2:

- oczyszczenie i oględziny zewnętrzne silnika,

- kontrola pracy wirnika wentylatora.

d) Wymiennik ciepła - ekonomizer typ EK-1200 szt.2:
- usunąć osady z przestrzeni wodnej ekonomizera,
e) Odpylacz cyklonowy typ CE szt.2:

- sprawdzenie stopnia zużycia poszczególnych elementów odpylacza,        a szczególnie głowicy wylotowej i stożka cyklonu oraz szczelność połączeń śrubowych,

- sprawdzenie stanu instalacji uziemiającej,
- wyczyścić i pomalować konstrukcje wsporczą odpylaczy,
f) Wentylator układu odpylania OWENT WWOax 35,5 z silnikiem 2SIE132 IP55 szt.2:
- smarowanie łożysk silników  - uzupełnienie oleju,

- oczyszczenie i oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej           i zabezpieczającej,

 - sprawdzenie w silniku rezystancji izolacji uzwojenia, rezystancji uziemienia,
- dokonać sprawdzenia i nasmarować łożyska główne wentylatora – uzupełnienie oleju,
- sprawdzenie połączeń śrubowych i wymiana amortyzatorów,
- wymiana łączników elastycznych wentylatorów zewnętrznych,
- wyczyścić i pomalować obudowy wentylatorów,
g) Przenośnik zgrzebłowy żużlu:
- uzupełnienie oleju i smarów.
h) Instalacja do odbioru i transportu pyłu (przenośnik spiratex PSD4 szt.4, zawór dozujący ZD-180 szt.4) kpl 1:

- kontrola śluz gumowych zaworów dozujących,

i) Przekładnia łańcuchowa przenośnika: 
- wymiana oleju,

j) Wymiennik ciepła LC110-90-2" szt.4:

- czyszczenie płynem czyszczącym o strumieniu 1,5 razy większym niż eksploatacyjny.

k) Pompy szt.6:
 
- kontrola zabezpieczeń oraz sterowania,
- sprawdzenie charakterystyki pracy pomp.

l) Układ automatycznej regulacji pracy kotłowni szt.1:

- sprawdzenie poprawności podłączenia siłowników, falowników, czujników, szaf sterujących, przetworników,

- kontrola pracy regulatorów, siłowników, falowników, czujników, szaf sterujących, mieszaczy, termostatów,
m) Przeponowe naczynia wzbiorcze REFLEX szt.5:

- kontrola ciśnienia powietrza w naczyniu.
n) Stacja uzdatniania wody kpl1:
- sprawdzenie pracy głowicy sterującej,

- sprawdzenie częstotliwości regeneracji złoża.

o) Układ stabilizacji ciśnienia – reflexomat szt.1:
- sprawdzenie zespołu sterującego - punktów załączania,
UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna na terenie obiektu

1.2.2 Serwis kotłowni obejmuje rozruch kotłowni przed okresem grzewczym 2022/2023, wykonanie stosownych regulacji automatyki i sterowania urządzeń dla zadanych parametrów.

Rozliczenie wykonanych robót odbywa się na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie usługi podpisanego przez obydwie strony.

Wykonawca każdorazowo dokona szczegółowego wpisu wszystkich wykonanych czynności serwisowych (zgodnie z wykazem czynności zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia) w książce eksploatacji (lub dowodzie urządzenia) oraz w kartach urządzeń dla których jest to wymagane obowiązującymi przepisami. Wpis winien być opatrzony datą jego wykonania oraz podpisem i pieczątką uprawnionej osoby. Jeśli któreś z urządzeń nie posiada karty, to Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu konieczności jaj założenia.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszym OPZ są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zleconych prac oraz za ich zgodność z przedłożoną specyfikacją oraz opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zapewni wykonanie czynności objętych niniejszą specyfikacją przez personel posiadający kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych – zaświadczenie eksploatacyjne „E” gr. 2.

Ponadto do konserwacji mogą być dopuszczone osoby posiadające praktyczną znajomość zasad eksploatacji kotła, zasad obsługi urządzeń współpracujących z kotłem, zasad obsługi pulpitów sterujących w kotłowni oraz znajomość instrukcji obsługi kotła WWC1200.
Bez zgody Wojskowego Dozoru Technicznego nie wolno wymieniać zaworu bezpieczeństwa jak również zmienić nastawy zaworu bezpieczeństwa.

Dokumentacja techniczna urządzeń kotłowni dostępna jest do wglądu               w siedzibie SOI w Kielcach:

- dokumentacja techniczna kotła wodnego WWC 1200,

- dokumentacja techniczno rozruchowa w zakresie automatyki zabezpieczającej kocioł wodny opalany miałem węglowym,

- dokumentacja techniczno rozruchowa rusztu łuskowego niskiego RŁN0632,

- dokumentacja techniczno rozruchowa płytowych lutowanych wymienników ciepła LC.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

a) terminu rozpoczęcia robót na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem prac,

b) ilości i nr samochodów i innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

c) imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 701 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150 z późn. zm.). Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje materiały pochodzące z demontażu, za wyjątkiem elementów, które Zamawiający wskaże do pozostawienia.
2. Termin realizacji:

Zgodnie z treścią umowy:

- rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy, 
- do 31.08.2022 r. zakończenie I etapu obejmującego prace konserwacyjne,

- do 31.10.2022 r. zakończenie całości prac – II etap.

- wykonanie prac związanych z serwisem kotłowni centralnej obejmujących rozruch kotłowni przed okresem grzewczym 2022/2023 nastąpi w terminie  wskazanym przez Kierownika SOI Kielce
3. Materiały i wyroby.

Przy wykonywaniu prac należy zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

4.
Wymagania dotyczące zatrudnienia.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

1)
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych urządzeń z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2)
Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

3)
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)
żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

b)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4)
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.
5.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu i elektronarzędzi zasilanych z własnego źródła zasilania.
6. Wymagania dotyczące środków transportu.
Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie Jednostki Wojskowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie Jednostki Wojskowej. Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie Jednostki Wojskowej.
7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych
Zgodnie z zapisami umowy.

8. Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. Zamawiający w osobie Kierownika SOI upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności ze specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
9. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, za zabezpieczenie przeciwpożarowe wykonywanych prac odpowiada Wykonawca.
10. Certyfikaty i deklaracje, jakość materiałów 

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
11. Odbiór robót.

Odbiór czynności serwisowych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy i powinien zostać potwierdzony sporządzeniem protokołu z wykonanych czynności serwisowych.
12. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacją odniesienia jest:

a) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

b) OPZ dla zadania,
c) inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie umowy.

13. Płatność:

Zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.

Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 
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