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	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	  PM/Z/2418/31/2024 (ET/T/46/08/2024)



Pismo Przewodnie do zapytania ofertowego

1. Informacje wprowadzające.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na budowę, dostawę, montaż i wdrożenie kompleksowego systemu magazynu energii wraz z dokumentacją budowlaną - w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby ujęcia wody i SUW Lis, przy ul. Starożytnej w Kaliszu”.
[bookmark: _Hlk175913132]Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.
2. Opis przedmiotów zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, montaż i wdrożenie kompleksowego systemu magazynu energii, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby ujęcia wody i SUW Lis”. 
Magazyn energii oparty na akumulatorach w technologii LFP wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej, dotyczącej magazynu energii o pojemności min. 430 kWh i mocy min. 210 kW. Magazyn energii zasilany będzie z instalacji fotowoltaicznej o mocy 400 kWp, na terenie ujęcia wody „Lis” w Kaliszu przy ul. Starożytnej. Magazyn powinien umożliwiać w przyszłości Zamawiającemu modułowe zwiększenie pojemności do sumarycznej wielkości 1 MWh. 
Magazyn podłączony będzie do istniejącego transformatora SN 15/0,42 kV po stronie napięcia nN, zainstalowanego w stacji transformatorowo – rozdzielczej w Kaliszu na dz. nr 411/4, obręb 0147, zintegrowanej z powstającą instalacją PV o mocy 400 kWp, zgodnie ze zmianą warunków przyłączenia nr P/23/052604 z dnia 24.08.2023 r.
1) Parametry ogólne magazynu: 
a) Moc nominalna min. 210 kW, 
b) Pojemność nominalna min. 430 kWh,
c) Gwarantowana ilość cykli pracy ładowanie/rozładowanie >= 8000, 
d) Obudowa stalowa lub kontenerowa, zabezpieczona przed działaniem korozji, 
o odpowiedniej wentylacji i przestrzeni serwisowej wokół, dla temperatury zewnętrznej  od -25°C do 55°C i wilgotności względnej nieprzekraczającej 85%,
e) Zakres napięcia wyjściowego/wejściowego od  600V do 1000V DC,
f) Przyłączenie magazynu należy wykonać po stronie niskiego napięcia,
g) Sprawność min. 90%,
h) Głębokość jednokrotnego rozładowania DoD 90%,
i) Zadanie należy realizować, w sposób umożliwiający rozbudowę systemu 
w przyszłości, z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych Zamawiającego na Ujęciu Wody Lis,
j) Magazyn musi posiadać następujące certyfikaty:
· PN-EN IEC 61 000-3-2:2019
· PN-EN IEC 62619:2023-02
· PN-EN IEC 63056:2020-12
· PN-EN IEC 62477-1:2024-04
· CE
k) Przekształtnik energii (PCS) powinien posiadać certyfikat NC RfG (potwierdzony wpisem na białą listę PTPiREE).
l) Magazyn musi być wyposażony:
· w polskie lub spolszczone oprogramowanie i komunikację z systemem zarządzania energią "PV Supernode", lub jego odpowiednik w formie programu-aplikacji, 
· w system przeciwpożarowy, dedykowany dla ogniw LFP, do którego zapewnione jest wsparcie i możliwość serwisowania przez krajowych dostawców.
m) Gromadzenie danych musi odbywać się na europejskich (UE) serwerach znajdujących się na terenie UE. 
n) Magazyn musi zapewnić:
· system zarządzania energią, działający wewnątrz sieci Zamawiającego, bez potrzeby wi-fi i internetu zewnętrznego, 
· system posiadający harmonogramowanie cykli ładowania i rozładowania  magazynu, zgodnie z wykorzystywaną taryfą sprzedawcy energii oraz operatora sieci dystrybucyjnej,
· możliwość inteligentnego zarządzania cyklami ładowania i rozładowania magazynu/optymalizacja kosztu energii,  
· zdalny dostęp do urządzenia, komunikacja z nadrzędnym systemem zarządzania EMS, poprzez protokół CAN, CANopen, DNP3.0 lub ModBus oraz Ethernet.
o) Akumulacja energii z instalacji fotowoltaicznych, które podlegają wyłączeniu. 
2) Przetworniki energii:
a) Gwarancja osiągnięcia mocy nominalnej, w całym zakresie napięcia DC zasobnika bateryjnego przy temperaturze otoczenia do 40°C.
b) Zgodność z europejskimi normami: EN 62109-1, EN 62477-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60529, EN 60721-3-3. 
c) [bookmark: _Hlk175827080]Magazyn musi spełniać i posiadać:
· wymogi  ogólnego stosowania,  wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z 14 kwietnia 2016r., ustanawiającego kodeks sieci, dotyczący parametrów technicznych w  zakresie  przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzonych Decyzją Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki - DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.,
· wymogi Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r., ustanawiające kodeks sieci dotyczący  wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci PTPiREE.
· przekaźnik kontroli izolacji, spełniający wymagania normy PN EN 61557, dotyczące urządzeń do kontroli izolacji w sieciach IT, wykrywający zarówno doziemienia symetryczne, jak i niesymetryczne, wykorzystujący metodę czynną w kontroli stanu izolacji.
3) Baterie i system BMS (Battery Management System):
a) Wykonanie w technologii ogniw LFP. 
b) Montaż modułów bateryjnych wraz z systemem BMS dopuszczonym do stosowania  na terytorium UE.
c) Zgodność z normami: UL9540A, UN 38.3, IEC 62133. 
d) Możliwość monitorowania następujących parametrów pracy: 	
· stan naładowania (SOC) baterii, 
· żywotność (SOH), 
· głębokość rozładowania (DoD), 
· prądy ładowania i rozładowania,
· napięcia i temperaturę pracy pojedynczego modułu,
· pamięć parametrów SOC oraz przekroczeń poziomów ostrzegawczych 
i alarmowych,
· wyposażony w blok zabezpieczeń dodatkowych, które zadziałają, gdy zawiedzie wyposażenie podstawowe, odłączając akumulator od obciążenia lub zasilania, w przypadku pojawienia się przepięcia.
4) Funkcjonalność magazynu energii (system EMS – Energy Management System):
a) Możliwość podłączenia zdalnego panelu operatorskiego oraz panelu wirtualnego poprzez sieć WEB (istniejący światłowód) – kabel światłowodowy 24 włókna (cztery włókna wykorzystane dla istniejących instalacji). 
b) Praca w trybie ręcznym i automatycznym. 
c) Regulacja napięcia, kompensacja mocy biernej, redukcja szczytów poboru energii. 
d) Integracja z instalacją PV. 
e) Realizowanie monitoringu instalacji magazynu przez dedykowany sterownik,
f) Możliwość pracy równoległej z siecią zasilającą, jak i w trybie pracy wyspowej.

5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Sporządzenie dokumentacji budowlanej w zakresie instalacyjnym i budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, uzgodnioną przez rzeczoznawcę od spraw przeciwpożarowych. 
Mapę do celów projektowych nieruchomości przy ul. Starożytnej dostarcza Zamawiający.
b) Wykonanie kompletnej instalację magazynu energii, obejmującej automatyczną współpracę systemu paneli fotowoltaicznych, inwerter, niezbędną instalację elektryczną, zabezpieczenia i uziemienie zgodnie ze wskazaną lokalizacją przez Zamawiającego i uzyskaną Decyzją Prezydenta Miasta Kalisza Nr 154/24 
o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 29.08.2024r. (w załączeniu).
c) Magazyn energii należy posadowić na płycie/fundamencie żelbetowym, dostosowanym do wielkości magazynu, przykryć wiatą,  o konstrukcji stalowej, z dachem płaskim pokrytym lakierowaną blachą trapezową, posiadającą trzy ściany boczne. Należy odpowiednio oznakować wiatę, w której znajduje się magazyn, aby zagwarantować skuteczne i bezpieczne dla służb ratowniczych prace gaśnicze.
d) Wykonanie linii kablową nN, łączącą magazyn energii z rozdzielnicą nN, znajdującą się w stacji transformatorowo-rozdzielczej, obsługującą instalacje PV 400 kWp. Kabel podłączyć w istniejące wolne pole, w rozdzielnicy nN.
e) Zagospodarowanie terenu - Wykonawca przygotowuje teren pod inwestycję 
i wykona dojazd do magazynu energii. W przypadku powstania ubytku gruntu rodzimego podczas wykonywania prac, teren należy wyrównać, a ubytki zieleni obsiać mieszanką traw. 
f) Przeprowadzenie próby instalacji magazynu energii oraz niezbędnych pomiarów do rozruchu i uruchomienie układu sterującego magazynem energii.
g) Opracowanie instrukcji obsługi magazynu energii z instalacją PV Zamawiającego.
h) Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia oraz przeszkoli osoby wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, wykonywania podstawowych napraw – wymiany uszkodzonych elementów instalacji.
i) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje administracyjne, uzgodnienia z operatorem Energa Operator S.A. niezbędne do wybudowania i uruchomienia magazynu energii, będącego przedmiotem zamówienia. Wykona całościowy projekt przedmiotu zamówienia, dokona montażu całej instalacji, a także jej rozruchu. Wykona dokumentację powykonawczą, do której załączy atesty, certyfikaty, wyniki pomiarów kontrolnych aktualizację instrukcji współpracy ruchowej (IWR) oraz badań technicznych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zawiadomienia (wniosku) w imieniu Zamawiającego do Państwowej Straży Pożarnej.		
j) Wykonawca zainstaluje urządzenia zapewniające zdalny podgląd pracy instalacji magazynu energii, w szczególności urządzenia te będą miały możliwość stałego pomiaru magazynowanej energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Informacje na temat ilości magazynowanej  energii, mocy instalacji w danym momencie, ewentualnych awariach, poziomie chwilowego naładowania, muszą być przesyłane protokołem Modbus, na kanale 502 po sieci IP, przewodem FTP CAT 6, zakończonym złączem RJ 45, lokalizacja 
w rozdzielni nN, stacja transformatorowo-rozdzielcza ul. Starożytna.
k) Wykonawca dostarczy kompletną mapę rejestrów ze sterownika magazynu energii oraz umożliwi komunikację z dyspozytornia i podgląd u Specjalisty PU.

6) Odpowiedzialność Wykonawcy
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania.
b) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakup, dostarczenie i montaż urządzeń, ich stan techniczny, funkcjonalność, itp.
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w związku z wykonaniem robót objętych zakresem.

7) Gwarancja
a) Okres gwarancji
· Całość instalacji do magazynowania energii musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą jej montażu.
· Gwarancja na wykonane prace	                        5 lat.
· [bookmark: _Hlk175828236]Gwarancja na inwerter PCS				5 lat.
· Gwarancja na sprawność = 90%			5 lat.
· Gwarancja na produkt (akumulatory)		5 lat.
· Gwarancja niniejsza nie obejmuje elementów ulegających standardowemu zużyciu w czasie jej eksploatacji, np. bezpieczniki. 
· Gwarantowana ilość cykli pracy ładowanie/rozładowanie >= 8000, 
· Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
· Wykonawca przekaże wykaz czynności niezbędnych do utrzymania gwarancji oraz sprawności instalacji i urządzeń wynikających 
z dokumentacji.
8) Przeglądy

a) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do odbycia w czasie obowiązywania gwarancji na wykonane prace trzech przeglądów gwarancyjnych:
· pierwszy przegląd po roku obowiązywania gwarancji,
· drugi przegląd po upływie dwóch lat obowiązywania gwarancji,
· trzeci przegląd na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji.
b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o gotowości do przeprowadzenia przeglądów w terminach o których mowa 
w pkt. 8)a). Ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
c) Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

9) Serwis
1) [bookmark: _Hlk148961414]Zgłoszenie awarii  dokonywane będą za  pomocą poczty elektronicznej na następujące  adresy e-mail:
Do Wykonawcy:  …………….
Do Zamawiającego: p.sztajman@wodociagi-kalisz.pl; sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
Momentem dokonania doręczenia powiadomienia czy informacji drogą e-mail będzie moment jej dostarczenia na serwer adresata.
a) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji 
i rękojmi z czasem reakcji 24h, lecz wymagany czas naprawy do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia awarii. Przez czas reakcji rozumie się czas podjęcia fizycznie działań naprawczych. Zamawiający dopuszcza przedłużenie określonego  terminu w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
b) Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady.
c) W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w pkt. 1)a), Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, jednocześnie nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady.
d) W przypadku napraw wszelkich usterek w okresie trwania gwarancji, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Nowy termin gwarancji należy liczyć od chwili podpisania protokołu odbioru (art. 581 Kodeksu cywilnego Dz.U.2023.1610 t.j.)
e) Szczegółowe warunki gwarancji urządzeń określają Karty Gwarancyjne będące załącznikiem do dokumentów odbiorowych.
10) Szkolenie
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego. Szkolenie personelu musi zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań technicznych, eksploatacji, konserwacji. Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim, na obiekcie objętym zamówieniem lub innym miejscu ustalonym z Zamawiającym i obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji instalacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały.

11) [bookmark: _Hlk125016669]Do obowiązków Wykonawcy ponadto należy:
a) [bookmark: _Hlk175912058]Usunięcie powstałych odpadów na swój koszt;
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania.
c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakup, dostarczenie i montaż urządzeń, ich stan techniczny, funkcjonalność, itp.
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w związku z wykonaniem robót objętych zakresem.
e) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy.
f) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcie powstałych odpadów na swój koszt;
g) Wykonawca zapewni dla swoich pracowników zaplecza socjalnego i sanitariatów. 
h) Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników z nr dowodu osobistego, w celu wystawienia przepustki na czas prac, na podstawie wymogów Planu ochrony obiektów.
Nieprzedstawienie listy pracowników skutkować będzie odmową wpuszczenia pracowników na teren inwestycji.
i) Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne i niebezpieczne powinny być zawarte przez Wykonawcę w planie BIOZ.

12) Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja lokalna.

Brak odbycia wizji lokalnej będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z §6 ust.14 pkt. 8).

3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
1) [bookmark: _Hlk139977655]O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodów, o których mowa w §4 pkt. II ppkt. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) [bookmark: _Hlk140484682]posiadania kompetencji i/lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zadania: 
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych 
w tym zakresie;
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 
Polisa ubezpieczeniowa musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
· [bookmark: _Hlk175905943]Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
· [bookmark: _Hlk140494311]W specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń, ponadto
· powinien posiadać świadectwa kwalifikacyjne Eksploatacji grupy E1- uprawniające do obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu oraz demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci, jak również Dozoru D1- uprawniające do kierowania czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne oraz nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
· Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację zamówienia.
d) wiedzy i doświadczenia:
· [bookmark: _Hlk175144128][bookmark: _Hlk175906265]Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac wykonanych w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 
i prawidłowo ukończonymi o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, w tym każdej o pojemności magazynu  powyżej 100 kWh.

4. Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonanie części zamówienia podwykonawcą.

5. Termin i miejsce wykonania zadania.

1) Czas realizacji kompletnego zadania: 16.12.2024 r.

6. Forma płatności.
Termin płatności: przelew, min. 14 dni.
[bookmark: _Hlk127532918]Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest obustronne podpisanie protokołu końcowego prac.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
1) Koordynatorem prac z ramienia PWiK Sp.  z o.o. jest: Małgorzata Lisiecka – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji tel. 62 760 80 50, 515 552 941, e-mail: m.lisiecka@wodociagi-kalisz.pl.
2) Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego  
z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi bez ograniczeń.

7. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

1) [bookmark: _Hlk34647304][bookmark: _Hlk53421236]Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie kryterium najniższej ceny netto – 100%.
2) Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.
3) Ocenie w kryterium oceny ofert podlegać będą wyłącznie oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu.
4) W kryterium ,,najniższa cena” oferty będą oceniane zgodnie z formułą:
Liczba punktów oferty badanej = x100%
5) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta 
z najniższą oferowaną ceną (wartością) netto.
6) Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z § 6 ust. 26 Regulaminu Udzielania Zamówień w PWiK Kalisz Sp. z o.o., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała największą liczbę punktów) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W stosunku do pozostałych Wykonawców badanie czy nie podlegają oni wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu ma charakter fakultatywny.
8. Wadium

1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 21.000,00 zł stanowiącego zabezpieczenie składanej oferty. 
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu;
b) Poręczeniach bankowych;
c) Gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. 43 1750 1019 0000 0000 4159 5485. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu na wskazane konto Zamawiającego.
5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia 
z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia następujących przesłanek, o których mowa w pkt 8).
6) W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (gwarancja, poręczenie) winno ono być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) 
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania wystawcy gwarancji, poręczenia pod rygorem nieważności i odrzucenia oferty. Nie dopuszcza się składania gwarancji, poręczenia w formie pisemnej. 
Dokument gwarancji, poręczenia musi zostać załączony do oferty w postaci oryginalnego pliku otrzymanego od wystawcy gwarancji, poręczenia.
7) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4). Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
8) Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9) Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
10) W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.
9. Termin związania ofertą
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz.
2) Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż opisany w pkt. 1) nie będzie skuteczna. Dotyczy to również korespondencji przekazywanej w formie pisemnej, chyba że Zamawiający wyrazi na nią uprzednio zgodę.
3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4) Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany w piśmie przewodnim do zapytania ofertowego, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca nazywał przesyłany plik w sposób umożlwiający jego identyfikację.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio 
w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
11. Forma oferty, składanie i otwarcie:
1) Oferta musi być:
a) sporządzona czytelnie, w języku polskim z uwzględnieniem treści zawartych 
w załącznikach do pisma przewodniego lub bezpośrednio na nich,
b) złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz,
2) Zalecane jest opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3) Otwarcie ofert w formie on line za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz.
4) Link do transmisji z otwarcia ofert będzie zamieszczony na Platformie Zakupowej w sekcji ,,Komunikaty”.
12. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się: 
· listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 
· telefonicznie: 62 760 80 00;
· drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie 
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
c) Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 
d) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
e) Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień. 
f) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4) Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

13. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków w postępowaniu:

1) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
2) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).
4) Zaakceptowany Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania (załącznik nr 5).
7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) ppkt. c) tiret pierwsze pisma przewodniego do zapytania ofertowego – Potencjał Osobowy (załącznik nr 6).
8) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) ppkt. c) tiret drugie pisma przewodniego do zapytania ofertowego – Potencjał Techniczny (załącznik nr 7)
9) Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac wykonanych w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i prawidłowo ukończonymi o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, w tym każdej o pojemności magazynu  powyżej 100 kWh. (załącznik nr 8).  
10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 9).
11) Kopia opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł brutto na jedno i wszystkie zdarzenia. 
12) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

