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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: Dostawa 

wyposażenia ACTP z podziałem na części: krzesła i fotele, laboratoryjno-

specjalistyczne, socjalno-biurowe, specjalistyczno-warsztatowe, kriokomora wraz ze 

zbiornikiem na ciekły azot i instalacją 

 

 

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał 

zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi: 

 

Zapytanie 1: 

Zamawiający w formularzu ofertowym w zakresie części II wskazał, że meble muszą spełniać 

normę PN/EN 14175. Należy wskazać, że norma ta dotyczy wyciągów laboratoryjnych, które 

nie występują w zakresie tej części postępowania. Proszę o rezygnację z tego wymogu. 

 

Odpowiedź 1: 

 

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy PN/EN 14175 dla części II. 

 

Zapytanie 2: 

 

Zamawiający w formularzu ofertowym w zakresie części II wskazał, że meble muszą spełniać 

normę PN-EN ISO 12947-2: 2017-02 oraz PN-EN ISO 12945- 2: 2002. Normy te dotyczą 

odpowiednio ścieralności i pilingu tapicerek. Zamawiający jednak nie wskazał żadnych 

wymagań w zakresie poziomów ścieralności i pilingu tapicerek. Proszę o uzupełnienie opisów. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wskazuje poniżej wymagania dotyczące poziomów ścieralności i pilingu 

tapicerek: 

 Norma PN-EN ISO 12945-2 

- klasa 5 maksymalna odporność na pilling tj. brak występowania zmian; 

- klasa  4 powierzchnia lekko zmechaconą i częściowo uformowany pillng. 

Norma PN-EN ISO 12947-2:2017-02 

- badania w cyklu 100000;  

- klasa odporności A. 

 

Zapytanie 3: 

Zamawiający w formularzu ofertowym w zakresie części IV wskazał, że meble muszą spełniać 

normę PN/EN 14175. Należy wskazać, że norma ta dotyczy wyciągów laboratoryjnych, które 

nie występują w zakresie tej części postępowania. Proszę o rezygnację z tego wymogu. 
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Odpowiedź 3: 

 

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy  PN/EN 14175 dla części IV. 

 

Zapytanie 4: 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/-5%. Brak dopuszczenia 

jakiejkolwiek tolerancji wymiarów oraz określenie wymogu oferowanych wymiarów co do 1 

mm narusza zasadę konkurencyjności. Dodatkowo brak określenia tolerancji wymiarów może 

powodować potencjalne problemy podczas czynności odbiorowych na etapie realizacji 

zamówienia bowiem wykonanie precyzyjnych pomiarów dostarczonego przedmiotu 

zamówienia co do 1 mm jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, a nie w 

warunkach jakie można stworzyć podczas odbiorów przedmiotu zamówienia. Największe 

różnice wymiarowe mogą występować w zakresie mebli tapicerowanych, gdzie wynik pomiaru 

w znacznym stopniu zależy od „ułożenia się” pianki czy tapicerki. Układanie się pianki i 

tapicerki może powodować inny wynik pomiarowy w momencie zejścia produktu z linii 

produkcyjnej w stosunku do pomiaru przy odbiorze. Wobec powyższego dopuszczenie 

tolerancji wymiarów jest nie tylko uzasadnione, ale także konieczne 

Odpowiedź 4: 

 

Zamawiający dopuszcza tolerancje +/-5%. do kanap i foteli natomiast do pozostałych mebli 

utrzymuje podane wymiary. 
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