
Załącznik nr 2 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego 7 par 
drzwi ppoż. (wyprodukowanych przez firmę ALUFIRE, data produkcji 
12/2011) na terenie obiektu CBŚP w Łodzi  przy ul. Pienistej 71.  

 
 

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
         Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 ogólną kontrolę wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu, 
 ocenę swobody ruchu skrzydła / skrzydeł, 
 kontrolę kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, 
 kontrolę poprawności funkcji zamykania drzwi; 
 weryfikację siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja 

samozamykacza, 
 kontrolę prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, 
 sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka 

drzwi, ew. wymiana, 
 kontrolę i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, 
 kontrolę funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. 

regulacja, lub wymiana, 
 kontrolę zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub 

mocujących, 
 kontrolę osadzenia ościeżnicy, 
 po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe 

powinny być zaopatrzone w naklejkę kontrolną z napisem 
„SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku 
konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, 

 sporządzenie protokołu z przeglądu 
 
 
 
 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy / zlecenia.  
 
 

 


